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Dipartimento Ambiente e Territorio
Settore 3
Cittadella Regionale
Localita Germaneto
88100 Catanzaro (CZ)

Trasmissione a mezzo pec:
aia.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

Prot. n.385/ ord/21
Corigliano-Rossano [i, 20 marzo 2021

Oggetto: ECOROSS SRL - Piattaforma polifuzionale per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi

in localita C/da Sant’Irene nel comune di Corigliano Rossano — A.U. Rossano (CS)

Trasmissione Analisi Relative Alle Emissioni In Acqua.

Facendo seguito alla Vostra comunicazione prot. N. 167297 del 19 maggio 2017 “comunicazione
adempimenti monitoraggio esercizio impianto”, con la presente si trasmettono le analisi relative ai punti di

monitoraggio C1,C2,C3,C4 ( data campionamento:23/02/2021)

Distinti saluti.
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Sede legale: Viale Jonio s.n., 75015 Tinchi di Pisticci (MT)

Partita IVA 01217580776

Tel. 0835/1976026 Cell.3286520633

e-mail: info@chimicaeambiente.com

sito: www.chimicaeambiente.com

ACCREDIA

LENTE [TALIANO Di ACCREDITAMENTO

,'()

LAB N° 1509 L

Rapporto di prova n°:
Committente:
Produttore:

Prodotto dichiarato:
Descrizione campione:

2021.170-1

Ecoross Srl, ¢/da S.Irene, z.i. Rossano (CS)
Ecoross Srl, ¢/da S.Irene, z.i. Rossano (CS)

acqua di scarico - C1
rappresentativo di

Campione

acqua di

Piattaforma polifunzionale - Torrente Grammisato

scarico,uscita scarichi

Data di emissione: 04/03/21

idrici dalla

Data di prelievo: 23/02/21 Ora: / Temperatura: /
Data di ricevimento: 23/02/21 Ora: / Temperatura: /
Data inizio prove: 23/02/21 Data fine prove: 04/03/21
Quantita e contenitore: n°1 PET da 1 L.
Campionamento: a cura Emonitoring sri N° Verbale: /
R S— Un.ité di Risultato Metodi Inizio e In::er-tezza Limiti di
misura fine prove | di misura legge
PARAMETRI CHIMICO FISICI
Colore* opaco APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 23-2-21/23-2-21
Odore* / sui generis APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 23-2-21/23-2-21
pH unita di pH 6,73 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 23-2-21/23-2-21 0,08 55-9,5
Materiali grossolani* mg/| assenti APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003 26-2-21/26-2-21 assenti
Solidi sospesi totali* mg/i 10,4 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | 26-2-21/26-2-21 80
CoD* mg/| 99 APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 26-2-21/26-2-21 160
BOD * mg/| 32 APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003 26-2-21/4-3-21 40
INORGANICI
Azoto ammoniacale® mg/| 13,70 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 1-3-21/1-3-21 15
Azoto nitroso mg/| <0,1 UNI EN ISO 10304-1:2009 1-3-21/1-3-21 0,6
Azoto nitrico mg/| 0,55 UNIEN ISO 10304-1:2009 1-3-21/1-3-21 0,16 20
Solfati mg/L 18,9 UNIEN ISO 10304-1:2009 13-21/1-3-21 2,5 1000
Solfiti* mg/| <0,01 APAT CNR IRSA 4150 Man 29 2003 1-3-21/1-3-21 1
Solfuri* mg/| 0,20 APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003 1-3-21/1-3-21 1
Cloruri mg/L 93 UNIEN ISO 10304-1:2009 1-3-21/1-3-21 11 1200
Cloro attivo* mg/I <0,02 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 1-3-21/1-3-21 0,2
Fosforo totale* mg/| <1 APAT CNRIRSA 4110 A2 Man 292003 [ 13-21/1-3-21 10
Fluoruri mg/| 0,78 UNI EN 1SO 10304-1:2009 1-3-21/1-3-21 6
Cianuri totali* mg/| <0,1 M.U. 2251:08 1-3-21/1-3-21 0,5
METALLI
Alluminio mg/L 0’09 UNTENTSOTIS5E7-T0 ;g:;: + UNTENTSU TI885: 1-3.21/1-3-21 0‘01 1
Arsenico™® mg/L <0,01 UNT ENIb‘O‘r'_;bw.l:;(L:;;+umtmsu TTESS" bl o5
Sede operativa: Via Cavalier Pasquale Vena snc, 75015 Pisticci Scalo (MT)
Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per analisi sull'amianto Pag.1di3

Laboratorio certificato 1SO 9001

PG 18.01 Rev. 8 del 13/07/20



STUDIO ANALISI
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Sede legale: Viale Jonio s.n., 75015 Tinchi di Pisticci (MT)

Partita IVA 01217580776

Tel. 0835/1976026 Cell.3286520633
e-mail: info@chimicaeambiente.com sito: www.chimicaeambiente.com

ACCREDIA X

LVENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO b

LAB N° 1509 L

Rapporto di Prova n®2021.170-1

Determinazioni Un-ité di it — Inizio e In.cer.tezza Limiti di
misura fine prove | di misura legge
Bario mg/L 0’050 UNFENTS0 I558/-1: ;{LJJUZ + UNIEN 50 TT885: 1-3-21/1-3-21 010102 20
BOI"O* mg/L <0,01 UNITENTU 1555/-1:33?3 + UNTEN TS50 T1885: 1-3-21/1-3-21 2
Cadmio mg/L <0’001 UNIEN TS0 T5587-T: ;gg: + UNTENTSO TIBES: 1-3-21/1-3-21 0,02
Cromo esavalente* mg/L <0,01 APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 1.3-21/1-3-21 0,2
CI'DmO totale mg/L <0101 URTEN 150 15587-1: ;;};}; + UNIEN TS0 TI885:! 1-3-21/1-3-21 >
Rame mg/L <0‘01 UNIENTS0 1!:::8!-]:;3([:; +UNTENTSO TTEES: 1-3-21/1-3-21 0.1
Eerro mg/L 0'40 UNIEN TS0 I558/-1: ;;J(I]J; FUNTEN IS0 11885 1-3-21/1-3-21 01051 2
Mercurio* mg/L <0,0001 APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 29 2003 1-3-21/1-3-21 0,005
Manganese mg/L 0,690 — UNTEN TS0 15587-1: ;ll;(n}; + UNTENT50 TI885: 13-21/1-3-21 0‘087 2
Nichel mg/L <0‘01 UNIENT50 1.‘:})8.’~1:§;§;+UN”:NISU 11885: 1_3_21/1_3_2] 2
piOmbG mg/l_ <0‘01 UNTENTSO lh,‘:HI-'l:;;;; + UNTEN T1OU T1885: 1-3-21/1-3-21 0‘2
Selenio* mg/L (0‘001 UNTENTST 1::5/-1:;3[0:! FUNTEN 150 11885 1-3-21/1-3-21 0,03
Stagno * mg/l_ <0,01 UNTENTSOT5587-T: ;Z)J;J; + UNTEN 150 TI885: 1-3-21/1-3-21 10
Zinco mg/l_ <0,01 UNTENTSOT5587-T: ;{L]llt]}; + UNTEN TS0 T1885: 13-21/1-3-21 HVALORE! 05
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI
Benzene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 2-3-21/2-3-21
Etilbenzene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 2-3-21/2-3-21
Stirene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 2-3-21/2-3-21
Toluene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 2-3-21/2-3-21
o-xilene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 23-21/2-3-21
m-p-xileni* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 2-3-21/2-3-21
Somm. Solventi organici
aromatici* mg/L <0,1 da calcolo 2-3-21/2-3-21 0,2
PARAMETRI MICROBIOLOGICI
Escherichia coli * UFC/100mL 42 APAT CNR IRSA 7030 B Man 29 2003 26-2-21/1-3-21 5000
SegslonIToslcty e Dephoia | ocoyap, 9 APAT CNR IRSA 8020 Man 29 2003 26-2-21/1-3-21 50
magna
ALTRE DETERMINAZIONI
Tensioattivi totali* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 2
Fenoli totali* mg/L <0,01 APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 0,5
Aldeidi totali* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5010 B2 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 1
Solventi organici azotati totali* mg/L <0,01 EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 C 2006 2-3-21/3-3-21 0,1
Idrocarburi totali* mg/L <1 UNIEN ISO 9377-2 2002 2-3-21/3-3-21 5
Grassi e olii* mg/L <1 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 2:3-21/3-3-21 20
Pesticidi totali* mg/L < 0,005 APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 0,05
Pesticidi fosforati* mg/L < 0,01 APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 2:3-21/3-3-21 0,1
Aldrin* mg/L < 0,001 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 0,01
Sede operativa: Via Cavalier Pasquale Vena snc, 75015 Pisticci Scalo (MT)
Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per analisi sull'amianto Pag.2di 3

Laboratorio certificato I1SO 9001

PG 18.01 Rev. 8 del 13/07/20
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S.A.5, LAB N° 1509 L

Sede legale: Viale Jonio s.n., 75015 Tinchi di Pisticci (MT)
Partita IVA 01217580776
Tel. 0835/1976026 Cell.3286520633

e-mail: info@chimicaeambiente.com sito: www.chimicaeambiente.com

Rapporto di Prova n®2021.170-1

s Unita di = ! Inizioe | Incertezza | Limitidi
Determinazioni ) Risultato Metodi ..
misura fine prove | di misura legge
Dieldrin* mg/L < 0,001 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 0,01
Endrin* mg/L <0,0002 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 2-3-21f3-3-21 0,002
Isodrin* mg/L <0,0002 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 23-21/3-3-21 0,002
Solventi clorurati* mg/L <0,01 APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 2:3-21/3-3-21 1

(*) prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto in
alcune delle sue parti, se non previa autorizzazione scritta di questo laboratorio.

Un controcampione & conservato in laboratorio per un periodo minimo di 30 gg, in rapporto alla sua deperibilita.
L'incertezza estesa associata ai risultati di prova & calcolata con fattore di copertura k=2 e livello di fiducia del 95%.

Il laboratorio declina ogni responsabilita relativa alle informazioni fornite dal cliente riportate nel presente rapporto di prova che
possono avere influenza sulla validita dei risultati.

| valori esposti in grassetto indicano un risultato fuori limite.

La regola decisionale applicata dal Laboratorio e concordata con il Cliente per la dichiarazione di conformita, prevede che il
confronto con i Limiti riportati non tenga conto dell'incertezza di misura.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.L. 3 aprile 2006, n.152, All.5, Tabella 3 " Valori limite di emissione in acque superficiali"
GIUDIZIO

| parametri esaminati sono CONFORMI al D.L. 3 aprile 2006, n.152, All.5, Tabella 3 " Valori limite di emissione in acque superficiali"

Il Responsabille di Laboratorio
(Dott. Chim, Pierpaolo Capece)

/A
It
i

Fine Rapporto di Prova n®2021.170-1

Sede operativa: Via Cavalier Pasquale Vena snc, 75015 Pisticci Scalo (MT)
Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per analisi sull'amianto

Pag.3di3
Laboratorio certificato 1SO 9001

PG 18.01 Rev. 8 del 13/07/20
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S.A.S. LAB N° 1509 L

ACCREDIA X,
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o
A

Sede legale: Viale Jonio s.n., 75015 Tinchi di Pisticci (MT)

Partita IVA 01217580776

Tel. 0835/1976026 Cell.3286520633

e-mail: info@chimicaeambiente.com sito: www.chimicaeambiente.com

Rapporto di provan®: 2021.170-2 Data di emissione: 04/03/21
Committente: Ecoross Srl, ¢/da S.Irene, z.i. Rossano (CS)
Produttore: Ecoross Srl, ¢/da S.Irene, z.i. Rossano (CS)

Prodotto dichiarato: acqua di scarico - C2
Descrizione campione: Campione rappresentativo di acqua di scarico,uscita impianto di trattamento
acque meteoriche di prima e seconda pioggia.

Data di prelievo: 23/02/21 Ora: / Temperatura: /
Data di ricevimento: 23/02/21 Ora: / Temperatura: /
Data inizio prove: 23/02/21 Data fine prove: 04/03/21
Quantita e contenitore: n°1 PET da 1 L.
Campionamento: a cura Emonitoring srl N° Verbale: /
Determinazioni Un‘ité di Risufiato Metodl Inizio e In‘cer-tezza Limiti di
misura fine prove | di misura legge
PARAMETRI CHIMICO FISICI
Colore* / opaco APAT CNR IRSA 2020 AMan 292003 |23-2-21/23-2-21
Odore* / sui generis APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 23-2-21/23-2-21
pH unita di pH 6,16 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 23-2-21/23-2-21 0,08 55-9,5
Materiali grossolani* mg/| assenti APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003 26-2-21/26-2-21 assenti
Solidi sospesi totali* mg/| 18,6 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 26-2-21/26-2-21 80
COD* mg/| 36 APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 26-2-21/26-2-21 160
BOD.* mg/I 10 APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003 26-2-21/4-3-21 40
INORGANICI
Azoto ammoniacale* mg/| 3,60 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 1-3-21/1-3-21 15
Azoto nitroso mg/| 0,50 UNI EN I1SO 10304-1:2009 1-3-21/1-3-21 0,24 0,6
Azoto nitrico mg/I <0,1 UNIEN ISO 10304-1:2009 1-3-21/1-3-21 20
Solfati mg/L 3,4 UNI EN 1SO 10304-1:2009 1-3-21/1-3-21 0,7 1000
Solfiti* mg/ <0,01 APAT CNR IRSA 4150 Man 29 2003 1-3-21/1-3-21 1
Solfuri* mg/! <0,1 APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003 1-3-21/1-3-21 1
Cloruri mg/L 9 UNI EN ISO 10304-1:2009 1-3-21/1-3-21 1,0 1200
Cloro attivo*® mg/| <0,02 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 1-3-21/1-3-21 0,2
Fosforo totale* mg/| <1 APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003 1-3-21/1-3-21 10
Fluoruri mg/I 0,09 UNI EN 15O 10304-1:2009 1-3-21/1-3-21 6
Cianuri totali* mg/I <0,1 M.U. 2251:08 1-3-21/1-3-21 0,5
METALLI
Aliuminio mg/L <0’01 UNTENTSUI558/-18 ::)Jg; FUNTEN IS0 T1885: 1-3-21/1-3-21 1
Arsen iCO* mg/L <0,01 UNTENTSO I558/-10 jgg; + UNTEN 50 11885 1.3-21/1-3-21 0,5

Sede operativa: Via Cavalier Pasquale Vena snc, 75015 Pisticci Scalo (MT)
Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per analisi sull'amianto Pag.1di3
Laboratorio certificato 1SO 9001 PG 18.01 Rev. 8 del 13/07/20
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S.AS.

Sede legale: Viale Jonio s.n., 75015 Tinchi di Pisticci (MT)

Partita IVA 01217580776

Tel. 0835/1976026 Cell.3286520633
e-mail: info@chimicaesambiente.com

sito: www.chimicaeambiente.com

ACCREDIA

LENTE ITALIANO Df ACCREDITAMENTO

X

LAB N° 1509 L

Rapporto di Prova n®2021.170-2

N - Un.ité di Bisulésito etodi Inizio e In.cerjcezza Limiti di
misura fine prove | di misura legge
Bario mg/L <0‘01 URNTENTS0 15587-1: 2002 + UNTENTH5U TIESS: 1.3-21/1-3-21 20
BOI’O* mg/L <0’01 UNTENTS0 I558/7-10 1309 + UNTEN U T1885: 1.3-21/1-3-21 2
Cadmio mg/L <0'001 UNTENTS0 leSI-I:ETOZTUNIENibU 11885 1.3-21/1-3-21 0,02
Cromo esavalente* mg/L <0,01 APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 1-3-21/1-3-21 0,2
CrOmO totale mg/L <0i01 ONTENTSU 1558 /-1 ;(l))g; + UNTEN DU 118805: ]'3721/1_3_2] 2
Rame mg/L <0’01 TUNTEN TS0 15587-1: 2002 #+ UNTEN TS0 Tisas: 1_3_21/173‘21 011
Ferro mg/L 0'07 UNTEN IS0 1558/-10 5309 + UNTEN 150 T1885: 1-3-21/1-3-21 0‘009 2
Mercurio™® mg/L <0,0001 APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 29 2003 1-3-21/1-3-21 0,005
Manganese mg/L 0,290 ONTENTS0I558/7-T: .2!';];]; +UNTEN 150 11885: 13.21/1-3-21 0’039 2
Nichel mg/L <0'01 UNTEN T30 1558/-1:;2([]]; +UNTEN U 11885 1-3-21/1-3-21 2
PiOmbO mg[L <O'01 UNTENT5U Jbbh/-lf;g;;'?-UNil‘lesU TIsss: 1-3-21/1-3-21 0,2
Selenio* mg/L <0'001 UNTENTSO 1.‘:!:8/-!:;:;};+UNII:NISU 118385 1.3-21/1-3-21 0'03
Stagno * mg/L (0,0l UNTENTSO I558/-10 ::.]joq + UNTENTS0 T1885: 1-3-21/1-3-21 10
ZinCO mg/L <O'01 UNTEN 150 1558/A1:533;+UNIENI50 11885: 1_3_21/173_21 0'5
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI
Benzene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 2-3-21/2-3-21
Etilbenzene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 2:3-21/2-3-21
Stirene* me/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 2-3-21/2-3-21
Toluene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 2-3-21/2-3-21
o-xilene* meg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 2-3-21/2-3-21
m-p-xileni* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 2-3-21/2-3-21
Somm. Solventi organici
sraTiatia mg/L <01 da caleolo 2-3-21/2-3-21 0.2
PARAMETRI MICROBIOLOGICI
Escherichia coli * UFC/100mL 36 APAT CNR IRSA 7030 B Man 29 2003 26-2-21/1-3-21 5000
Sageie dl fossieit iu Baphak LC50 24h 7 APAT CNR IRSA 8020 Man 29 2003 26-2-21/1-3-21 50
magna
ALTRE DETERMINAZIONI
Tensioattivi totali* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 2
Fenoli totali* mg/L <0,01 APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 2:3-21/3-3-21 0,5
Aldeidi totali* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5010 B2 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 1
Solventi organici azotati totali* mg/L <0,01 EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 € 2006 2-3-21/3-3-21 0,1
Idrocarburi totali* mg/L <1 UNI EN ISO 9377-2 2002 2-3-21/3-3-21 5
Grassi e olii* mg/L <1 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 23-21/3-3-21 20
Pesticidi totali* mg/L < 0,005 APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 0,05
Pesticidi fosforati* mg/L <0,01 APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 0,1
Aldrin* mg/L < (0,001 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 0,01
Sede operativa: Via Cavalier Pasquale Vena snc, 75015 Pisticci Scalo (MT)
Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per analisi sull'amianto Pag.2di3

Laboratorio certificato SO 9001

PG 18.01 Rev. 8 del 13/07/20



s

N
5,

Sede legale: Viale Jonio s.n., 75015 Tinchi di Pisticci (MT)

Partita IVA 01217580776

Tel. 0835/1976026 Cell.3286520633

e-mail: info@chimicaeambiente.com sito: www.chimicaeambiente.com

STUDIO ANAUSI >~ 73l ACCREDIA

::{/‘/-/__\—-‘\\:‘? LENTE [TALANO DI ACCREDITAMENTO
CHIMICHE € AMBIENTAU AN
mma
S.AS. LAB N° 1509 L

Rapporto di Prova n® 2021.170-2

e nsa Unita di : . Inizio e Incertezza Limiti di
Determinazioni . Risultato Metodi o b
misura fine prove | di misura legge
Dieldrin* mg/L < 0,001 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 0,01
Endrin* mg/L <0,0002 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 0,002
Isodrin* mg/L <0,0002 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 0,002
Solventi clorurati* mg/L < 0,01 APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 1

(*) prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non puo essere riprodotto in
alcune delle sue parti, se non previa autorizzazione scritta di questo laboratorio.

Un controcampione & conservato in laboratorio per un periodo minimo di 30 gg, in rapporto alla sua deperibilita.
L'incertezza estesa associata ai risultati di prova & calcolata con fattore di copertura k=2 e livello di fiducia del 95%.

|l laboratorio declina ogni responsabilita relativa alle informazioni fornite dal cliente riportate nel presente rapporto di prova che
possono avere influenza sulla validita dei risultati.

| valori esposti in grassetto indicano un risultato fuori limite.

La regola decisionale applicata dal Laboratorio e concordata con il Cliente per la dichiarazione di conformita, prevede che il
confronto con i Limiti riportati non tenga conto dell'incertezza di misura.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.L. 3 aprile 2006, n.152, All.5, Tabella 3 " Valori limite di emissione in acque superficiali”

GIUDIZIO

| parametri esaminati sono CONFORMI al D.L. 3 aprile 2006, n.152, All.5, Tabella 3 " Valori limite di emissione in acque superficiali"

Il Responsablle di Laboraterio
(Dott. Chim. Pierpaolo Capece)

Fine Rapporto di Prova n°2021.170-2

Sede operativa: Via Cavalier Pasquale Vena snc, 75015 Pisticci Scalo (MT)
Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per analisi sull'amianto Pag.3di3
Laboratorio certificato ISO 9001 PG 18.01 Rev. 8 del 13/07/20
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Sede legale: Viale Jonio s.n., 75015 Tinchi di Pisticci (MT)

Partita IVA 01217580776

Tel. 0835/1976026 Cell.3286520633
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ACCREDIA X,

LUENTE [TALIANO DI ACCREDITAMENTO -

LAB N° 1509 L

Rapporto di prova n®:  2021.170-3 Data di emissione: 04/03/21
Committente: Ecoross Srl, c/da S.Irene, z.i. Rossano (CS)
Produttore: Ecoross Srl, ¢/da S.Irene, z.i. Rossano (CS)
Prodotto dichiarato: acqua di scarico - C3
Descrizione campione: Campione rappresentativo di acqua di scarico,uscita impianto depurazione acque
reflue di lavorazione
Data di prelievo: 23/02/21 Ora: / Temperatura: /
Data di ricevimento: 23/02/21 Ora: / Temperatura: /
Data inizio prove: 23/02/21 Data fine prove: 04/03/21
Quantita e contenitore: n°1 PET da 1 L.
Campionamento: a cura Emonitoring srl N° Verbale: /
Determinazioni Un.ité qi Risultato Metodi Inizia & InFerFezza Limiti di
misura fine prove | di misura legge
PARAMETRI CHIMICO FISICI
Colore* opaco APAT CNR IRSA 2020 A Man 292003 |23-2-21/23-2-21
Odore* sui generis APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 23-2-21/23-2-21
pH unita di pH 6,27 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 23-2-21/23-2-21 0,08 55-9,5
Materiali grossolani* mg/| assenti APAT CNR IRSA 2090 C Man 292003 [26-2-21/26-2-21 assenti
Solidi sospesi totali* mg/| 42,3 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 26-2-21/26-2-21 80
Ccop* mg/| 94 APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 26-2-21/26-2-21 160
BOD.* mg/| 29 APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003 26-2-21/4-3-21 40
INORGANICI
Azoto ammoniacale* mg/I 14,5 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 1-3-21/1-3-21 15
Azoto nitroso mg/| 0,46 UNI EN 1SO 10304-1:2009 1-3-21/1-3-21 0,23 0,6
Azoto nitrico mg/| <0,1 UNIEN ISO 10304-1:2009 1-3-21/1-3-21 20
Solfati mg/L 5,3 UNIEN ISO 10304-1:2009 1-3-21/1-3-21 1,0 1000
Soffiti* mg/| <0,01 APAT CNR IRSA 4150 Man 29 2003 1-3-21/1-3-21 1
Solfuri* mg/| 0,40 APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003 1-3-21/1-3-21 1
Cloruri mg/L 28 UNI EN ISO 10304-1:2009 1-3-21/1-3-21 10,0 1200
Cloro attivo* mg/| <0,02 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 1-3-21/1-3-21 0,2
Fosforo totale* mg/| <1 APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003 1-3-21/1-3-21 10
Fluoruri mg/I 0,26 UNI EN ISO 10304-1:2009 1-3-21/1-3-21 6
Cianuri totali* mg/I <0,1 M.U. 2251:08 1-3-21/1-3-21 0,5
METALLI
A“UminiO mg/L 0‘ 13 UNTEN TS0 l.‘:bSI-l:;(L)l:;-i-UNH:NIbU 11885: 1-3-21/1-3-21 0’02 1
AfSEniCO* mg/L <0,01 UNTEN SO 1558 /-1 :zg; + UNTENI50 T1885: 1-3-21/1-3-21 0'5
Sede operativa: Via Cavalier Pasquale Vena snc, 75015 Pisticci Scalo (MT)
Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per analisi sull'amianto Pag.1di 3

Laboratorio certificato 1SO 9001

PG 18.01 Rev. 8 del 13/07/20
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Sede legale: Viale lonio s.n., 75015 Tinchi di Pisticci (MT)

Partita IVA 01217580776

Tel. 0835/1976026 Cell.3286520633
e-mail: info@chimicaeambiente.com

sito: www.chimicaeambiente.com

ACCREDIA X

L'ENTE ITALIANG Di ACCREDITAMENTO ~

LAB N° 1509 L

Rapporto di Prova n®2021.170-3

L. Unita di . . Inizio e Incertezza Limiti di
Determinazioni R Risultato Metodi ..
misura fine prove | di misura legge
- UNTENTSO T5587-1T7 2002 + URTEN TS0 TTB8S,
Bario mg/L 0,12 2 7 [ 1231|0020 20
* UNTEN TS0 15587-1: 2002 + UNT EN 150 T1885:
Boro mg/L <0,01 i 1-3-21/1-3-21 2
- UNTENTSO T5587-T7 2002 7 UNTENTSO TISES:
Cadmio mg/L <0,001 A ¥ 1.3-21/1-3-21 0,02
Cromo esavalente* mg/L <0,01 APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 1-3-21/1-3-21 0,2
ONTEN TS0 1558 /-1: 2002 + UNTEN 150 11885
Cromo totale mg/L <0,01 onen 1-3-21/1-3-21 2
TRTENTSO T5587-T: 2002 + UNTEN TS0 TTBES,
Rame mg/L <0,01 208 1-3-21/1-3-21 0,1
TNTSUTS587-T7 2002+ UNTEN 150 TI8ES:
Ferro mg/L 1,30 o . * 1-3-21/1-3-21 0,165 2
Mercurio™ mg/L <0,0001 APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 29 2003 1-3-21/1-3-21 0,005
UNTENTSO I558/-1; 2002 + UNFEN 150 11885:
Manganese mg/L 1,05 —_— 1-3-21/1-3-21 0,130 2
: ONTENTSO 15587-1: 2002 F UNTEN 150 T1885:
Nichel mg/L <0,01 — 1-3-21/1-3-21 2
n UNTENTSO I5587-1; 200Z ¥ UNT EN TS0 11885:
Piombo mg/L <0,01 - 1-3-21/1-3-21 0,2
i UNTEN TS0 1558 /7-1: 2002 + UNTEN 150 11885
Selenio* mg/L <0,001 S 1-3-21/1-3-21 0,03
UNTEN TS0 1558 /7-1: 2002 + UNTEN 150 11885
Stagno* mg/L <0,01 St 1-3-21/1-3-21 10
: URTENTSO TS558 7-17 2002 7 UNT EN TS0 TTERS!
Zinco mg/L <0,01 i 1.3-21/1-3-21 0,5
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI
Benzene* mg/i_ <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 2-3-21/2-3-21
Etilbenzene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 2-3-21/2-3-21
Stirene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 2-3-21/2-3-21
Toluene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 2-3-21/2-3-21
o-xilene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 2-3-21/2-3-21
m-p-xileni* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 2-3-21/2-3-21
Somm. Solventi organici N A _—— -
aromatici* me <0,1 ’
PARAMETRI MICROBIOLOGICI
Escherichia coli * UFC/100mL 44 APAT CNR IRSA 7030 B Man 29 2003 26-2-21/1-3-21 5000
io di tossicita su Daphni
SAER EsSm A Ll piraio LC50 24h 10 APAT CNR IRSA 8020 Man 29 2003 26-2-21/1-3-21 50
magna *
ALTRE DETERMINAZIONI
Tensioattivi totali* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 2
Fenoli totali* mg/L <0,01 APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 0,5
Aldeidi totali* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5010 B2 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 1
Solventi organici azotati totali* mg/L <0,01 EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 C 2006 2-3-21/3-3-21 0,1
idrocarburi totali* mg/L <1 UNI EN SO 9377-2 2002 2-3-21/3-3-21 5
Grassi e olii* mg/L <1 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 20
Pesticidi totali* mg/L < 0,005 APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 0,05
Pesticidi fosforati*® mg/L < 0,01 APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 0,1
Aldrin* mg/L < 0,001 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 0,01
Sede operativa: Via Cavalier Pasquale Vena snc, 75015 Pisticci Scalo (MT)
Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per analisi sull'amianto Pag.2di3

Laboratorio certificato I1SO 9001

PG 18.01 Rev. 8 del 13/07/20
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Sede legale: Viale Jonio s.n., 75015 Tinchi di Pisticci (MT)

Partita IVA 01217580776

Tel. 0835/1976026 Cell.3286520633
e-mail: info@chimicaeambiente.com

sito: www.chimicaeambiente.com

ACCREDIA X,

L'ENTE ITAUANO Of ACCREDITAMENTO h_

LAB N° 1509 L

Rapporto di Prova n®2021.170-3

G g Unita di : : Inizioe | Incertezza | Limitidi
Determinazioni : Risultato Metodi s
misura fine prove | di misura legge
Dieldrin* mg/L < 0,001 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 0,01
Endrin* mg/L < 0,0002 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 0,002
Isodrin* mg/L <0,0002 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 2:3-21/3-3-21 0,002
Solventi clorurati* mg/L <0,01 APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 1

(*) prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non puo essere riprodotto in
alcune delle sue parti, se non previa autorizzazione scritta di questo laboratorio.

Un controcampione & conservato in laboratorio per un periodo minimo di 30 gg, in rapporto alla sua deperibilita.
L'incertezza estesa associata ai risultati di prova & calcolata con fattore di copertura k=2 e livello di fiducia del 95%.

Il laboratorio declina ogni responsabilita relativa alle informazioni fornite dal cliente riportate nel presente rapporto di prova che
possono avere influenza sulla validita dei risultati.

| valori esposti in grassetto indicano un risultato fuori limite.

La regola decisionale applicata dal Laboratorio e concordata con il Cliente per la dichiarazione di conformita, prevede che il
confronto con i Limiti riportati non tenga conto dell'incertezza di misura.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.L. 3 aprile 2006, n.152, All.5, Tabella 3 " Valori limite di emissione in acque superficiali"

GIUDIZIO

I parametri esaminati sono CONFORMI al D.L. 3 aprile 2006, n.152, All.5, Tabella 3 " Valori limite di emissione in acque superficiali"

Il Responsabile di Laboratorio
(Dott. Chim, Pierpaolo Capece)
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Fine Rapporto di Prova n®2021.170-3

Sede operativa: Via Cavalier Pasquale Vena snc, 75015 Pisticci Scalo (MT)
Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per analisi sull'amianto
Laboratorio certificato 1SO 9001

Pag.3di3
PG 18.01 Rev. 8 del 13/07/20
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Sede legale: Viale lonio s.n.

Partita IVA 01217580776

S.AS.

, 75015 Tinchi di Pisticci (MT)

Tel. 0835/1976026 Cell.3286520633

e-mail: info@chimicaeambiente.com

sito: www.chimicaeambiente.com

ACCREDIA

LENTE TALUANO DI ACCREDITAMENTO

X

LAB N° 1509 L

Rapporto di prova n°:
Committente:
Produttore:

Prodotto dichiarato:
Descrizione campione:

Data di prelievo:

Data di ricevimento:
Data inizio prove:
Quantita e contenitore:

2021.170-4

Ecoross Srl, ¢/da S.Irene, z.i. Rossano (CS)
Ecoross Srl, ¢/da S.Irene, z.i. Rossano (CS)
acqua di scarico - C4

Campione rappresentativo di acqua di scarico,uscita impianto di trattamento
acque meteoriche di prima e seconda pioggia area sud impianto - Scarico in

condotta fognaria ASI

23/02/21 Ora: /
23/02/21 Ora: /
23/02/21

n°1PETdallL.

Data di emissione: 04/03/21

Temperatura: /
Temperatura: /

Data fine prove: 04/03/21

Campionamento: a cura Emonitoring srl N° Verbale: /
Determinazioni Un_ité di Risulicéa Nresl Inizio e In.cer‘tezza Limiti di
misura fine prove | di misura legge
PARAMETRI CHIMICO FISICI
Colore™ opaco APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 23-2-21/23-2-21
Odore* sui generis APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 23-2-21/23-2-21
pH unita di pH 6,49 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 23-2-21/23-2-21 0,08 55-95
Materiali grossolani* mg/I assenti APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003 |26-2-21/26-2-21 assenti
Solidi sospesi totali* mg/| 30,7 APAT CNR IRSA 2090 B Man 292003 [26-2-21/26-2-21 80
COD* mg/| 43 APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 26-2-21/26-2-21 160
BOD;* mg/I 12 APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003 26-2-21/4-3-21 40
INORGANICI
Azoto ammoniacale* mg/| 7.7 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 1-3-21/1-3-21 15
Azoto nitroso mg/| 0,48 UNI EN ISO 10304-1:2009 1-3-21/1-3-21 0,24 0,6
Azoto nitrico mg/| 0,20 UNIEN ISO 10304-1:2009 1-3-21/1-3-21 20
Solfati mg/L 58,5 UNIEN ISO 10304-1:2009 1-3-21/1-3-21 55 1000
Solfiti* mg/| <0,01 APAT CNR IRSA 4150 Man 29 2003 1-3-21/1-3-21 1
Solfuri* mg/| 0,20 APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003 1-3-21/1-3-21 1
Cloruri mg/L 15 UNIEN ISO 10304-1:2009 1-3-21/1-3-21 1,7 1200
Cloro attivo* mg/I <0,02 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 1-3-21/1-3-21 0.2
Fosforo totale* mg/| <1 APAT CNRIRSA 4110 A2 Man 29 2003 1-3-21/1-3-21 10
Fluoruri mg/| 0,12 UNIEN ISO 10304-1:2009 1-3-21/1-3-21 6
Cianuri totali* mg/| <0,1 M.U. 2251:08 1-3-21/1-3-21 0,5
METALLI
#|HHiGiB mg/L <0,01 UNTENTSU 15587-1: gg(()); FUNTENTSO 11885 A — 1
Arsenico* mg/L <0’01 UNTENTSO 15587-1: ;g[{)};+UNJ ENTS0 T1885: 1-3.21/1-3-21 0.5
Sede operativa: Via Cavalier Pasquale Vena snc, 75015 Pisticci Scalo (MT)
Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per analisi sull'amianto Pag.1di 3

Laboratorio certificato 1SO 9001

PG 18.01 Rev. 8 del 13/07/20
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Sede legale: Viale Jonio s.n., 75015 Tinchi di Pisticci (MT)

Partita IVA 01217580776

Tel. 0835/1976026 Cell.3286520633

e-mail: info@chimicaeambiente.com sito: www.chimicaeambiente.com

ACCREDIA '§

UVENTE MALIANO D{ ACCREDITAMENTO b

LAB N° 1509 L

Rapporto di Prova n® 2021.170-4

. Unita di . . Inizio e Incertezza Limiti di
Determinazioni . Risultato Metodi e
misura fine prove | di misura legge
: T NTET 3
Barlo mg/L <0101 UNTENTSUTIS5E7-T ;;J((]J;+U ENTSO TTE8ES 1-3-21/1-3-21 20
* ORTENTSO 15587-1; 2002 F UNTEN 150 11885 - =
Boro mg/L <0,01 s 1-3-21/1-3-21 2
Cadmio mg/L <0’001 UNTEN TS0 ]555/-1:.2!33;+UN1 ENTS50 TI8ES: 1-3-21/1-3-21 0,02
Cromo esavalente* mg/L <0,01 APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 1-3-21/1-3-21 0,2
587-1; 2002 + UNT T T885:
CrOmO totale mg/L <0101 UNTENT0 I558/-1 ;DDS + ENDBUT i 1_3-21/]_3_21 2
ONTENTSO 15587-1: 2002 ¥ UNTEN 150 T1885: .
Rame mg/L <0,01 1-3-21/1-3-21 01
ONT tN‘lSU'IS‘SBTl‘EB‘Bi +UNTENTSO 11885
Ferro mg/L 0,11 - 1-3-21/1-3-21 0,014 2
Mercurio* mg/L <0,0001 APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 29 2003 1-3-21/1-3-21 0,005
Manganese mg/L 0’33 UNTENTSUTISEE/-T: ;;l:]); +UNTEN TS0 11885; 1.3-21/1-3-21 01044 2
5 UNTENTSO I5587-1: Z00Z + UNTENTSO T1885:
Nichel mg/L <0,01 it 1-3-21/1-3-21 2
5 UNTENTSOUT5587-T: ZULE-I-UNII'NI."U TIE85.
Piombo mg/L <0,01 200 1-3-21/1-3-21 0,2
Seienio* mg/L <0'001 UNTENTSOTS587-T: ;:)log +UNTENTSO TI885: 1-3-21/1-3-21 0'03
Stagno* mg/l. <0’01 UNTENTS0 lbbﬁl-l:jg[(:; + UNTEN TS0 118385 1-3-21/1-3-21 10
. UNTENTSOT5587-T: 200 + UONTEN TS0 11885:
Zinco mg/L <0,01 2009 1-3-21/1-3-21 0,5
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI
Benzene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 2-3-21/2-3-21
Etilbenzene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 2:3-21/2:3-21
Stirene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 2-3-21/2-3-21
Toluene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 2-3-21/2-3-21
o-xilene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 23-21/2:3-21
m-p-xileni* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 23-21/2-3-21
Somm. Solventi organici ] — 23212321 02
aromatici* meg/ <0,1 e !
PARAMETRI MICROBIOLOGICI
Escherichia coli * UFC/100mL 38 APAT CNR IRSA 7030 B Man 29 2003 26-2-21/1-3-21 5000
Saggio di tossicita su Daphnia
E8 % 5 LC50 24h 7 APAT CNR IRSA 8020 Man 29 2003 26-2-21/1-3-21 50
magna
ALTRE DETERMINAZIONI
Tensioattivi totali* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 2
Fenoli totali* mg/L <0,01 APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 0,5
Aldeidi totali* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5010 B2 Man 292003 | 2-3-21/3-3-21 1
Solventi organici azotati totali* mg/L <0,01 EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 C 2006 2-3-21/3-3-21 0,1
Idrocarburi totali* mg/L <1 UNI EN ISO 9377-2 2002 2-3-21/3-3-21 5
Grassi e olii* mg/L <1 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 20
Pesticidi totali* mg/L < 0,005 APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 23-21/3-3-21 0,05
Pesticidi fosforati* mg/L < 0,01 APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 01
Aldrin* mg/L < 0,001 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 0,01
Sede operativa: Via Cavalier Pasquale Vena snc, 75015 Pisticci Scale (MT)
Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per analisi sull'amianto Pag.2di3

Laboratorio certificato ISO 9001

PG 18.01 Rev. 8 del 13/07/20
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Sede legale: Viale Jonio s.n., 75015 Tinchi di Pisticci (MT)

Partita IVA 01217580776

Tel. 0835/1976026 Cell.3286520633

e-mail: info@chimicaeambiente.com sito: www.chimicaeambiente.com

Rapporto di Prova n®2021.170-4

. Unita di R i Inizio e Incertezza Limiti di
Determinazioni . Risultato Metodi L.
misura fine prove | di misura legge
Dieldrin* mg/L < 0,001 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 2:3-21/3-3-21 0,01
Endrin* mg/L < (0,0002 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 2.3-21/3-3-21 0,002
Isodrin* mg/L < 0,0002 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 0,002
Solventi clorurati* mg/L < 0,01 APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 2-3-21/3-3-21 1

(*) prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente rapporto di prova e unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto in
alcune delle sue parti, se non previa autorizzazione scritta di questo laboratorio.

Un controcampione € conservato in laboratorio per un periodo minimo di 30 gg, in rapporto alla sua deperibilita.
L'incertezza estesa associata ai risultati di prova & calcolata con fattore di copertura k=2 e livello di fiducia del 95%.

I laboratorio declina ogni responsabilita relativa alle informazioni fornite dal cliente riportate nel presente rapporto di prova che
possono avere influenza sulla validita dei risultati.

| valori espostiin grassetto indicano un risultato fuori limite.

La regola decisionale applicata dal Laboratorio e concordata con il Cliente per la dichiarazione di conformita, prevede che il
confronto con i Limiti riportati non tenga conto dell'incertezza di misura.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.L. 3 aprile 2006, n.152, All.5, Tabella 3 " Valori limite di emissione in acque superficiali"

GIUDIZIO

| parametri esaminati sono CONFORMI al D.L. 3 aprile 2006, n.152, All.5, Tabella 3 " Valori limite di emissione in acque superficiali"

Il Responsabile di Laboratorio
(Dott. Chim. Pierpaelo Capece)
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Fine Rapporto di Prova n®2021.170-4

Sede operativa: Via Cavalier Pasquale Vena snc, 75015 Pisticci Scalo (MT)
Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per analisi sull'amianto Pag.3di3
Laboratorio certificato I1SO 9001 PG 18.01 Rev. 8 del 13/07/20
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sistemi per I'ambiente

ECOross

Spett.le

Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio
Settore 3
Cittadella Regionale
Localita Germaneto
88100 Catanzaro (CZ)

Trasmissione a mezzo pec:
aia.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

Prot. n.2705/ord/20
Corigliano-Rossano li, 29 Dicembre 2020

Oggetto: ECOROSS SRL - Piattaforma polifuzionale per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi
in localita C/da Sant’Irene nel comune di Corigliano Rossano — A.U. Rossano (CS)

Trasmissione Analisi Relative Alle Emissioni In Acqua.

Facendo seguito alla Vostra comunicazione prot. N. 167297 del 19 maggio 2017 “comunicazione
adempimenti monitoraggio esercizio impianto” , coOn la presente si trasmettono le analisi relative ai punti
di monitoraggio C1,C2,C3,C4 ( data campionamento:26/11/2020)

Distinti saluti.

Ecoross s.r.l.

C.da S. Irene (zona ind. Rossano) 87064 Corigliano-Rossano (CS) tel. (+39) 0983.565045 - fax (+39) 0983.565038
WWW.ecoross.it p.iva 01936880788 - Cod. dest. W7 YVJK9 - cap. soc. € 800.000,00 - C.C.LAA. CS 124708




EMONITORING N°® VERBALE - ECO/NOV-20/05

S.R.L. VERBALE DI CAMPIONAMENTO — NOVEMBRE 2020

DATI RELATIVI AL COMMITTENTE

Nome e/o ragione ECOROSS s.r.l.
sociale
Sede legale C/da Sant'Irene

ROSSANO (CS)

Insediamento produttivo ":J . Impianto di trattamento
2= C(C/daSant'Irene
€Coreis  ROSSANO (CS)

In data 26 novembre 2020 ¢ stato effettuato il prelievo delle seguenti matrici relative al Piano di
Monitoraggio e Controllo dell’impianto Ecoross srl di Rossano.

DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO/MONITORAGGIO N°1

Tipologia di campione Tab. C9 Emissoni in acqua
Punti di prelievo e (1 - Uscita scarichi idrici dalla Piattaforma polifunzionale - Torrente
Grammisato
e (2 - Uscita impianto di trattamento acque meteoriche di prima e seconda
pioggia

¢ (3 - Uscita impianto depurazione acque reflue di lavorazione
e (4 - Uscitaimpianto di trattamento acque meteoriche di prima e seconda
pioggia area sud impianto - Scarico in condotta fognaria ASI

Esecutore del prelievo EMONITORING S.R.L.




Protocollo analitico

Parametro e/o fase

Metodo di misura (incertezza)

pH APAT-IRSA-CNR N° 2060
Temperatura APAT-IRSA-CNR N° 2100
Colore APAT-IRSA-CNR N° 2020
Odore APAT-IRSA-CNR N° 2050

Materiali grossolani

APAT-IRSA-CNR N° 2090

Solidi speciali totali

APAT-TRSA-CNR N° 2090

BOD5 APAT-IRSA-CNR N° 5120
CoD APAT-IRSA-CNR N° 5130
Alluminio APAT-IRSA-CNR N° 3050
Arsenico APAT-IRSA-CNR N° 3080
Bario APAT-IRSA-CNR N° 3090
Boro APAT-IRSA-CNR N° 3110
Cadmio APAT-IRSA-CNR N° 3120
Cromo totale APAT-IRSA-CNR N° 3150
Cromo VI APAT-IRSA-CNR N° 3150
Ferro APAT-IRSA-CNR N° 3160
Manganese APAT-IRSA-CNR N° 3090
Mercurio APAT-IRSA-CNR N° 3200
Nichel APAT-IRSA-CNR N° 3220
Piombo APAT-IRSA-CNR N° 3230
Rame APAT-IRSA-CNR N° 3250
Selenio APAT-IRSA-CNR N° 3260
Stagno APAT-IRSA-CNR N° 3280
Zinco APAT-IRSA-CNR N° 3320

Cianuri totali (come CN)

APAT-IRSA-CNR N° 4070

Cloro attivo libero

APAT-IRSA-CNR N° 4080

Solfuri (come H2S)

APAT-IRSA-CNR N° 4160

Solfiti (come SO3)

APAT-IRSA-CNR N° 4150

Solfati (come S04)

APAT-IRSA-CNR N° 4140

Cloruri

APAT-IRSA-CNR N° 4090

Fluoruri

APAT-IRSA-CNR N° 4106

Fosforo totale

APAT-IRSA-CNR N° 4106

Azoto ammoniacale

APAT-IRSA-CNR N° 4030

Azoto nitroso

APAT-IRSA-CNR N° 4050

Azoto nitrico

APAT-IRSA-CNR N° 4040

Grassi e olii animali e vegetali

APAT-IRSA-CNR N° 5160

Idrocarburi totali

APAT-IRSA-CNR N° 5160

Fenoli

APAT-IRSA-CNR N° 5070

Aldeidi

APAT-IRSA-CNR N° 5010

Solventi organici aromatici

APAT-IRSA-CNR N° 5140

Solventi organici azotati

APAT-IRSA-CNR N° 5140

Tensioattivi totali

APAT-IRSA-CNR N° 5170-80

Pesticidi fosforati

APAT-IRSA-CNR N° 5100

Pesticidi totali (esclusi i fosforati)

APAT-IRSA-CNR N° 5060

Aldrin APAT-IRSA-CNR N° 5060
Dicldrin APAT-IRSA-CNR N° 5060
Endrin APAT-IRSA-CNR N° 5060
Isodrin APAT-IRSA-CNR N°¢ 5060

Solventi clorurati

APAT-IRSA-CNR N° 51500

Escherichia coli

APAT-IRSA-CNR N° 7030

Saggio di tossicita acuta

APAT-IRSA-CNR N° 8020

Data : 26/11/2020

B/irma ECOROSS

s.r.d.

a Industriale)

D SCALO (CS
3.565045 - Fax 56503

JIVA G 10308807588
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el

Firma del Laboratorio
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LAB N° 1509 L

Rapporto di prova n®: 20-377-4 Data di emissione: 03/12/20
Committente: Ecoross Srl, ¢/da S.Irene, z.i. Rossano (CS)
Produttore: Ecoross Srl, ¢/da S.Irene, z.i. Rossano (CS)
Prodotto dichiarato:  acqua di scarico - C4
Descrizione campione: Campione rappresentativo di acqua di scarico,uscita impianto di trattamento
acque meteoriche di prima e seconda pioggia area sud impianto - Scarico in
condotta fognaria ASI
Data di prelievo: 26/11/20 Ora: / Temperatura: /
Data di ricevimento:  27/11/20 Ora: / Temperatura: /
Data inizio prove: 27/11/20 Data fine prove: 03/12/20
Quantita e contenitore: n°1 PET da 1 L.
Campionamento: a cura Emonitoring srl N° Verbale: /
BeksrR GG Un.it:‘a di Risultato Metodi Inizio e Incertezza Limiti di
misura fine prove | di misura legge
PARAMETRI CHIMICO FISICI
Colore* opaco APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 ”‘“'Z%’ e
Odore* sui generis APAT CNRIRSA 2050 Man 292003 |*"7177 5"
pH unita di pH 6,77 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 27'“'2??)/27'”‘ 0,08 5,5-9,5
Materiali grossolani* mg/| assenti APAT CNR IRSA 2090 C Man 292003 [*/ 12 771 assenti
Solidi sospesi totali* mg/l et APAT CNRIRSA 2090 B Man 292003 |*1 2" 80
CoD* me/! <20 APAT CNR IRSA 5130 Man 292003 /1207271 160
BOD,* meg/! <5 APAT CNRIRSA 5120 B1 Man 292003 [ %10 /% 40
INORGANICI
Azoto ammoniacale* meg/| 2,60 APAT CNR IRSA 4030 C Man 292003 [*1T2%30°T1 15
Azoto nitroso mg/| 0,23 UNI EN SO 10304-1:2009 30’“'2;:{30'”' 0,18 0,6
Azoto nitrico mg/l <0,1 UNI EN 1SO 10304-1:2009 - 20
Solfati mg/L 42,4 UNI EN IS0 10304-1:2009 i 4.4 1000
Solfiti* mg/| <0,01 APAT CNR IRSA 4150 Man 292003 %701 1
Solfuri* mg/! <0,1 APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003 [*12030 1
Cloruri mg/L 48 UNI EN SO 10304-1:2009 i 5 1200
Cloro attivo* mg/! <0,02 APAT CNR IRSA 4080 Man 292003 [~ 70 0.2
Fosforo totale* mg/| <1 APAT CNRIRSA 4110 A2 Man 292003 | **"! "22‘:;'30'1 .5 10
Fluoruri mg/| <0,1 UNI EN ISO 10304-1:2009 - S 6
Cianuri totali* mg/| <01 M.U. 2251:08 30-11-22?;30-11- o
METALLI
A“Uminio mg/L 0113 UNI I:NISU]'J!JBI-II;((]JILJJ; + UNTENT50 T1885: 30&1172;2;’30711— 0,02 1
AI’SEniCO* mg/L (0,0l UNTEN SO I558/-T: ;g{[)l; + UNIEN TS50 TT8ES5: 30-11-270"/30.11. OrS
Sede operativa: Via Cavalier Pasquale Vena snc, 75015 Pisticci Scalo (MT)
Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per analisi sull'amianto Pag.1di3

Laboratorio certificato ISO 9001

PG 18.01 Rev. 8 del 13/07/20
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ACCREDIA

LENTE ITALIANO [ ACCREDITAMENTO

3

LAB N° 1509 L

Rapporto di Prova n°® 20-377-4

P—— Un.ité di Risultato Metodi Inizio e In-cer_tezza Limiti di
misura fine prove | di misura legge
Bario - <0,01 UNTENTSO 155871 jgg; TUNTENTSO TT885: 30-11-22(;{30-11- 20
Boro* p— <0,01 UNTENTSO 155871 jgg; TURTENTSO TIBES, 30.11.2}?30-11- 5
——— — <0,001 URTENTSO 155871 ;gg; TUNTEN TS0 TIBES: 30-11-2;{){30-11- 0,02
Cromo esavalente* me/L <0,01 APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 30‘“'22%'30'”' 0.2
Cromo tOtale mg/l_ <0101 UNFENTSU I5587-10 ;gg; + UNFTEN IS0 T1885: 30-11-2::;’30-1]- 2
Rame mg/L (0101 UNTENTS0 1558/-1: :;g + UNTEN 50 T1885: 30-11-27[(};"30-11- O,l
P— — 172 UNTENTSO 1553/-1:;3(}9 TURTENTSO TIBES: 30-11-22%30-11- 0,218 5
Mercurio* mg/L <0,0001 APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 29 2003 3”'11'220(;'30'11' 0,005
Manganese mg/L 0’120 UNTENTSO 1558/—1:;3U£+UN|EN|5{) 11885: 3(]-‘1'1-22(2;'30-11- 01019 2
Nichel mg/L <0,01 UNTENTS0 IDDSFI:ZEEEd- NTENTS0 11885 _30_]]_27?{3{]_11_ 3
Piombo mg/L <0'01 UNTENTS0 JJJHI—[:;—;—?B*UNI ENTOU 1lsa5: 30-11-220(;’30-11- 0'2
Seienio* mg/L <0,001 ONTENTSOI558/-T: jgﬂq + UNITEN TS0 11885: 30-11-2;;;’30-11- 0,03
Stagno* me/L <0,01 UNTENTSO 1553/-1:§33;+u~| TN TS0 TTEES: 30-11-22?30-11- =
Zinco mg/l_ <0’01 UNTENSU I5587-1: :3;’;_“‘ UNTENTS0 T18385: 30-11-2;:;’30-11- 0,5
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI
Benzene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1-12-20/1-12-20
Etilbenzene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1-12-20/1-12-20
Stirene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1-12-20/1-12-20
Toluene* mg/L <0,1 APAT CNR |IRSA 5140 Man 29 2003 1-12-20/1-12-20
o-xilene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1-12-20/1-12-20
m-p-xileni* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1-12-20/1-12-20
Somm. Solventi organici
U mg/L <0,1 da calcolo 1-12-20/1-12-20 0,2
PARAMETRI MICROBIOLOGICI
Escherichia coli * UFC/100mL 35 APAT CNRIRSA 7030 B Man 292003 |* 1 ° V¥ 1 5000
Saggio di tossicita su Daphnia LCS0 24h 5 APAT CNR IRSA 8020 Man 29 2003 27-11-20/28-11- 50
magna * 20
ALTRE DETERMINAZIONI
Tensioattivi totali* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 2
Fenoli totali* mg/L <0,01 APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 [1-12-20/2-12-20 0,5
Aldeidi totali* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5010 B2 Man 29 2003 [1-12-20/2-12-20 1
Solventi organici azotati totali* mg/L <0,01 EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 C 2006 1-12-20/2-12-20 0,1
Idrocarburi totali* mg/L <1 UNIEN IS0 9377-2 2002 1-12-20/2-12-20 5
Grassi e olii* me/L <1 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 |1-12-20/2-12-20 20
Pesticidi totali* mg/L < 0,005 APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 0,05
Pesticidi fosforati* mg/L <0,01 APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 01
Aldrin* mg/L < 0,001 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 0,01
Sede operativa: Via Cavalier Pasquale Vena snc, 75015 Pisticci Scalo (MT}
Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per analisi sull'amianto Pag.2di3

Laboratorio certificato 1SO 9001

PG 18.01 Rev. 8 del 13/07/20
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Sede legale: Viale Jonio s.n., 75015 Tinchi di Pisticci (MT)

Partita IVA 01217580776

Tel. 0835/1976026 Cell.3286520633

e-mail: info@chimicaeambiente.com sito: www.chimicaeambiente.com

Rapporto di Prova n® 20-377-4

L. Unita di . . Inizio e | Incertezza | Limitidi
Determinazioni . Risultato Metodi L.
misura fine prove | di misura legge
Dieldrin* mg/L < 0,001 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 0,01
Endrin* mg/L < (0,0002 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 0,002
Isodrin* mg/L < 00,0002 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 0,002
Solventi clorurati* mg/L <0,01 APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 1

(*) prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non puo essere riprodotto in
alcune delle sue parti, se non previa autorizzazione scritta di guesto laboratorio.

Un controcampione & conservato in laboratorio per un periodo minimo di 30 gg, in rapporto alla sua deperibilita.

L'incertezza estesa associata ai risultati di prova & calcolata con fattore di copertura k=2 e livello di fiducia del 95%.

Il laboratorio declina ogni responsabilita relativa alle informazioni fornite dal cliente riportate nel presente rapporto di prova che
possono avere influenza sulla validita dei risultati.

| valori espostiin grassetto indicano un risultato fuori limite.

La regola decisionale applicata dal Laboratorio e concordata con il Cliente per la dichiarazione di conformita, prevede che il
confronto con i Limiti riportati non tenga conto dell'incertezza di misura.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.L. 3 aprile 2006, n.152, All.5, Tabella 3 " Valori limite di emissione in acque superficiali”

GIUDIZIO

| parametri esaminati sono CONFORMI al D.L. 3 aprile 2006, n.152, All.5, Tabella 3 " Valori limite di emissione in acque superficiali”

Il Responsabile di Laboratorio
(Dott. Chim. Piérpq{q]o, Capece)
7 /
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Fine Rapporto di Prova n°20-377-4

Sede operativa: Via Cavalier Pasquale Vena snc, 75015 Pisticci Scalo (MT)
Lahoratorio qualificato dal Ministero della Salute per analisi sull'amianto Pag.3di3
Laboratorio certificato 1SO 9001 PG 18.01 Rev. 8 del 13/07/20
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LVENTE [TAUANG Df ACCREDITAMENTO e

LAB N° 1509 L

Rapporto di provan®: 20-377-3 Data di emissione: 03/12/20
Committente: Ecoross Srl, ¢c/da S.Irene, z.i. Rossano (CS)
Produttore: Ecoross Srl, c/da S.Irene, z.i. Rossano (CS)
Prodotto dichiarato: acqua di scarico - C3
Descrizione campione: Campione rappresentativo di acqua di scarico,uscita impianto depurazione acque
xeflue di depurazione
I
Data di prelievo: ‘"""5_6/1 1/20 Ora: / Temperatura: /
Data di ricevimento:  27/11/20 Ora: / Temperatura: /
Data inizio prove: 27/11/20 Data fine prove: 03/12/20
Quantita e contenitore;: n°1 PETda 1 L.
Campionamento: a cura Emonitoring srl N° Verbale: /
Determinazioni Un.ité u Risultato Metodi nizis & In.cer.tezza HmitLdi
misura fine prove | di misura legge
PARAMETRI CHIMICO FISICI
Colore* opaco APAT CNR IRSA 2020 AMan 292003 |/11-2W2711:
Odore* sui generis APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 |*11 277
pH unitadipH | 7,29 APAT CNRIRSA 2060 Man 292003 |2/ 1720721 0g 55-9,5
Materiali grossolani* mg/I assenti APAT CNR IRSA 2090 C Man 292003 [T 2 7271 assenti
Solidi sospesi totali* mg/I 8,9 APAT CNR IRSA 2090 B Man 292003 [*/1 227 80
coD* meg/| 126 APAT CNR IRSA 5130 Man 292003 [/ 12271 160
BOD,* meg/ 37 APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003 | #/1V*1 a0
INORGANICI
Azoto ammoniacale* mg/! 11,40 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 30'“'22?]"30'”' 15
Azoto nitroso meg/| 0,05 UNI EN 1SO 10304-1:2009 i R 0,6
AZptO Titrice me/| 7.02 UNI EN ISO 10304-1:2009 3”'“'2::" 011 1,17 20
Solfati mg/L 53,0 UNI EN SO 10304-1:2009 B 5,1 1000
Solfiti* mg/| <0,01 APAT CNR IRSA 4150 Man 292003 |0 11203011 1
Solfuri* mg/! <0,1 APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003 ﬁ'ﬂ?{fm'“' 1
Cloruri mg/L 474 UNI EN ISO 10304-1:2009 ’”'“'i‘;’ e 54 1200
Cloro attivo* mg/| <0,02 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 [* W01 0,2
Fosforo totale* mg/I <1 APAT CNRIRSA 4110 A2 Man 292003 [*01 20T 10
Fluoruri mg/| <0,1 UNI EN ISO 10304-1:2009 3”"“'22?)’3”'”' 6
Cianuri totali* mg/ <0,1 M.U. 2251:08 3“'”'2;;’3“'“' 0,5
METALLI
Alluminio mg/r_ 0’83 UNIEN SO I558/7-T: ;:;:]J; + UNTEN 150 TT8ES! 30—11-22001'30—11- O' 11 1
Arsenico* mg/l_ (0’01 UNIEN TS0 1558/—1:;35;+UN|tN|§U 11885: 30-11-27?:’30.]1. 0'5
Sede operativa: Via Cavalier Pasquale Vena snc, 75015 Pisticci Scalo (MT)
Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per analisi sull'amianto Pag.1di3

Laboratorio certificato 1SO 9001

PG 18.01 Rev. 8 del 13/07/20
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LAB N° 1509 L

Rapporto di Prova n°® 20-377-3

- Unita di . . Inizio e | Incertezza | Limitidi
Determinazioni . Risultato Metodi L.
misura fine prove | di misura legge
: UNTENTSO T5587-T: 2002 TUNTENTSO TI88S. [30-11-20730-11-
Bario mg/L 0,050 2008 i 0,0102 20
UNTENTSO I5587-1: 2002 + UNTEN DU T1885: 30-11-20/30-11-
Boro* mg/L <0,01 > 2005 ,rf 2
7 UNTENTSO 15587-1: 2002 + UNTEN [BU T1885: 30-11-20/30-11-
Cadmio meg/L <0,001 >0 0 0,02
30-T1-20/30-11-
Cromo esavalente* mg/L <0,01 APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 0,2
UNTENTSO 15587-1. 2002 # UONTEN 50U 11885: 40-11-20, -11-
Cromo totale mg/L <0,01 2000 2(;' 2
ONTENTSO T558/-T: 201 UNTEN 50 I B 30-11-20/30-11-
Rame mg/L <0,01 iy - 26’ i
ONTENTSU IS558/-1: JUUZ + UNTEN 150 1186850 30-11-20/30-11-
Ferro mg/L 1,04 0 ) m” 0,132 2
Mercurio* mg/L <0,0001 APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 28 2003 30'11'22?]"30'11' 0,005
UNTENTSU 1558 7-1: 2002 + UNTEN 150 11885:! 30-11-20/30-11-
Manganese mg/L 1,020 2{;’ 0,127 2
- UNTENTSO 15:‘873?%883 FUNTENTSO TI885:  [30-11-20/30-11-
Nichel mg/L <0,01 2009 20 -
N NTENTSU 15 -1 +UN B -11-20/30-11-
pIOmbO mg/L <0’01 U I15587-1 ;:)Jg; TENISU 11885 30-1 2{;’ 0'2
. ENTSO I5587-1: 2002 # UNTENTSO T1885: -11-20/30-11-
Selenio* mg/L <0,001 = i i ey 0,03
* UNTENTSOT5587-1; 2002 ¥ UNTEN TS0 TT885 [ 30-1 T-fo}30-n-
Stagno mg/L <0,01 St i 10
. ONTENTSO I558/-1: J00Z F UNTENTSO TI88S: 30-11-20/30-11-
Zinco mg/L 0,120 s - 0,021 05
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI
Benzene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1-12-20/1-12-20
Etilbenzene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1-12-20/1-12-20
Stirene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1-12-20/1-12-20
Toluene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1-12-20/1-12-20
o-xilene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1-12-20/1-12-20
m_p_xileni* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1-12-20/1-12-20
SR SOIVETE! GIgAnIn /L da calcolo 1-12-20/1-12-20 0,2
aromatici* ms <0,1 ,
PARAMETRI MICROBIOLOGICI
Escherichia coli * UFC/100mL 42 APAT CNR IRSA 7030BMan 292003 | =70 " 5000
io di tossicita su Daphnia s 11-
Sagxio U] toasicia st Lgp LC50 24h g APAT CNR IRSA 8020 Man 292003 | 2711202811 50
magna * 20
ALTRE DETERMINAZIONI
Tensioattivi totali* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 2
Fenoli totali* mg/L <0,01 APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 292003 |1-12-20/2-12-20 0,5
Aldeidi totali* meg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5010 B2 Man 29 2003 |1-12-20/2-12-20 1
Solventi organici azotati totali* mg/L <0,01 EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 C 2006 1-12-20/2-12-20 0,1
Idrocarburi totali* mg/L <1 UNIEN ISO 9377-2 2002 1-12-20/2-12-20 5
Grassi e olii* mg/L <1 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 [1-12-20/2-12-20 20
Pesticidi totali* mg/L < 0,005 APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 0,05
Pesticidi fosforati* mg/L <0,01 APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 01
Aldrin* mg/L < 0,001 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 0,01
Sede operativa: Via Cavalier Pasquale Vena snc, 75015 Pisticci Scalo (MT)
Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per analisi sull'amianto Pag.2di3

Laboratorio certificato 1SO 9001

PG 18.01 Rev. 8 del 13/07/20
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Sede legale: Viale Jonio s.n., 75015 Tinchi di Pisticci (MT)

Partita IVA 01217580776

Tel. 0835/1976026 Cell.3286520633

e-mail: info@chimicaeambiente.com sito: www.chimicaeambiente.com

Rapporto di Prova n® 20-377-3

L Unita di . . Inizioe | Incertezza | Limitidi
Determinazioni i Risultato Metodi L.
misura fine prove | di misura legge
Dieldrin* mg/L < 0,001 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 0,01
Endrin* mg/L < 0,0002 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 0,002
Isodrin* mg/L < 0,0002 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 0,002
Solventi clorurati* meg/L < 0,01 APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 1

(*) prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto in
alcune delle sue parti, se nan previa autorizzazione scritta di questo laboratorio.

Un controcampione e conservato in laboratorio per un periodo minimo di 30 gg, in rapporto alla sua deperibilita.

L'incertezza estesa associata ai risultati di prova e calcolata con fattore di copertura k=2 e livello di fiducia del 95%.

Il laboratorio declina ogni responsabilita relativa alle informazioni fornite dal cliente riportate nel presente rapporto di prova che
possono avere influenza sulla validita dei risultati.

| valori espostiin grassetto indicano un risultato fuori limite.

La regola decisionale applicata dal Laboratorio e concordata con il Cliente per la dichiarazione di conformita, prevede che il
confronto con i Limiti riportati non tenga conto dell'incertezza di misura.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.L. 3 aprile 2006, n.152, All.5, Tabella 3 " Valori limite di emissione in acque superficiali"

GIUDIZIO

| parametri esaminati sono CONFORMI al D.L. 3 aprile 2006, n.152, All.5, Tabella 3 " Valori limite di emissione in acque superficiali

Il Responsablle di Laboratorio
(Dott. Chim. Pierpaplo Capece)

[

f

Fine Rapporto di Prova n°20-377-3

Sede operativa: Via Cavalier Pasquale Vena snc, 75015 Pisticci Scale (MT)
Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per analisi sull'amianto Pag.3di3
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Sede legale: Viale Jonio s.n.

Partita IVA 01217580776

, 75015 Tinchi di Pisticci (MT)

Tel. 0835/1976026 Cell.3286520633

e-mail: info@chimicaeambiente.com

sito: www.chimicaeambiente.com

Ao

ACCREDIA X

LENTE (TALIANG

CREDITAMENTO -

LAB N° 1509 L

Rapporto di provan®:  20-377-2 Data di emissione: 03/12/20
Committente: Ecoross Srl, ¢/da S.Irene, z.i. Rossano (CS)
Produttore: Ecoross Srl, ¢/da S.Irene, z.i. Rossano (CS)
Prodotto dichiarato: acqua di scarico - C2
Descrizione campione: Campione rappresentativo di acqua di scarico,uscita impianto di trattamento
acque meteoriche di prima e seconda pioggia
Data di prelievo: 26/11/20 Ora: / Temperatura: /
Data di ricevimento:  27/11/20 Ora: / Temperatura: /
Data inizio prove: 27/11/20 Data fine prove: 03/12/20
Quantita e contenitore: n°1 PET da 1 L.
Campionamento: a cura Emonitoring srl N° Verbale: /
Determinazioni Un.ité o Risultato Metodi Ik ¥ In-c:er.tezza Lerifrldl
misura fine prove | di misura legge
PARAMETRI CHIMICO FISICI
Colore* / opaco APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 ”’11";‘;/”‘“'
Odore* sui generis APAT CNR IRSA 2050 Man 292003 [/~ 147
pH unita di pH 7,66 APAT CNRIRSA 2060 Man 292003 |-/ [ 0,09 55-95
Materiali grossolani* mg/I assenti APATCNRIRSA 2090 C Man 292003 |*/ 1~ 7" assenti
Solidi sospesi totali* mg/I 5,7 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 2"”"2‘;’27'“‘ 80
COD* mg/I 118 APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 2741‘3}?{”‘“' 160
BOD,* me/I 33 APAT CNR IRSA5120 B1 Man 292003 | * 2% 40
INORGANICI
Azoto ammoniacale* mg/I 7,00 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 [**1 1201 15
Azoto nitroso mg/I <0,1 UNIEN ISO 10304-1:2009 N 0,6
Azoto nitrico mg/I <0,1 UNI EN 1SO 10304-1:2009 g . 20
Solfati mg/L 42,6 UNI EN ISO 10304-1:2009 SR a4 1000
Solfiti* mg/! <0,01 APAT CNRIRSA 4150 Man 292003 [ -0 1
Solfuri* mg/| <0,1 APAT CNRIRSA 4160 Man 292003 > 2 /01" 1
Cloruri mg/L 63 UNI EN 1SO 10304-1:2009 3"'”‘27‘(’;'3‘"“' 72 1200
Cloro attivo* mg/! <0,02 APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 3”'“'2;(’;'3“'“' 0.2
Fosforo totale* mag/I <1 APAT CNRIRSA 4110 A2 Man 292003 |11~ 720 10
Fluoruri me/| 0,19 UNIEN ISO 10304-1:2009 3”'“'22?;'30'“' 0,044 6
Cianuri totali* mg/l <0,1 M.U. 2251:08 3“'1"22‘3;'3"'“‘ 0,5
METALLI
Ailuminio mg/L 0’66 UONTENTSO I5587-1: ;zg; +UNTENTS0 11885: 30-11-27(:;’30-11- 0’09 1
Arseﬂico* mg/]- <0'01 UNTEN 50 1538;’-1:;33;+UNEtN15Um51 30-11-2?[:{30—11- 0(5
Sede operativa: Via Cavalier Pasquale Vena snc, 75015 Pisticci Scalo (MT)
Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per analisi sull'amianto Pag.1di3
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Sede legale: Viale Jonio s.n., 75015 Tinchi di Pisticci (MT)

Partita [IVA 01217580776

Tel. 0835/1976026 Cell.3286520633
e-mail: info@chimicaeambiente.com

sito: www.chimicaeambiente.com

ACCREDIA %,

LUENTE ITALANG D ACCREDITAMENTO -

LAB N° 1509 L

Rapporto di Prova n° 20-377-2

Hetesiirasiani Un'ité di Risultsto Metodi Inizio e lnlcer.tezza Limiti di
misura fine prove | di misura legge
Bario mg/[, <0J01 UNTENTSUTI5587-T: j((;(UZ +UNIENTSO TI8E8S: 30-11-2?{:;"30-11- 20
BOfO* mg/L <0,01 UNIENT50 1358!-1:;3:?4UM|:N1§U T1885: 30-11.27(2'30.11. B
Cadmlo mg/L (0’001 0] . +UNTENTSU TI88S 30-11 22((1;'30 11 0,02
Cromo esavalente* mg/L <0,01 APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 Ee S ey 0,2
Cromia totale mg/L <0.01 ONTENTSO 15587-1: ;gg; FUNTENTSO 11855 m{i}?‘b-n- 3
Rame mg/L <0’01 UNTENTSUTSS87-T: ;ggg FUNTENTSU T1885: 30-11-22(:]/30-11- 0'1
Ferro mg/L 1’82 UNFENTSOT5587-T: ::.))Og + UNTENTSU TIBES: 30-11-27[:;’30-11A 01231 2
Mercurio* mg/L <0,0001 APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 29 2003 30'11'22?{30'11' 0,005
Manganese — 0,220 URTENTSO I5587-1: ;gg; FUNTEN TS0 11885 30-11-22(:;130-11- 0,031 5
NiChEl mg/L <0’01 UNTENTSU IS5 /T ;[(]}[(]qu*-UNFENf}}(} T1885: 30-11-2)(:',"30-11- 2
PiOmbO mg/l_ <0101 UNTENTSUTS5E7-T: ;(L)l;; + UNTENTSU TTE85!, 30-11-22[:']]30-11— 0'2
SEIEniO* mg/L <0,001 UNTENTSOT5587-T: ::JJ:JJ; + UNTENTSO TIEES! 3[]-11-22?]]30—11- 0,03
Stagno* mg/L <0’01 UNTENTSO lbb5l-l:§g(l;l;+UNlEN 150 1T1885: 30-1}-22[;/30—11— 10
ET— mg/L <0,01 UNTEN TS0 ].‘)le—l::;}z;+UNitN TSO T1885: 30.11-22(:].’30-11- 0.5
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI
Benzene* mg/L <0,1 APAT CNR [RSA 5140 Man 29 2003 1-12-20/1-12-20
Etilbenzene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1-12-20/1-12-20
Stirene* mg/l_ <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1-12-20/1-12-20
Toluene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1-12-20/1-12-20
o-xilene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1-12-20/1-12-20
m-p-xileni* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1-12-20/1-12-20
Somm. Solventi organici
A mg/L <0,1 da calcolo 1-12-20/1-12-20 0,2
PARAMETRI MICROBIOLOGICI
Escherichia coli * UFC/100mL 35 APAT CNR [RSA 7030 B Man 29 2003 27‘”'22?]"25'“' 5000
Saggio di t‘;::;:z o Daphnia | 0 5an 5 APAT CNR IRSA 8020 Man 29 2003 ”'“'22';/23'“' 50
ALTRE DETERMINAZIONI
Tensioattivi totali* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 2
Fenoli totali* mg/L <0,01 APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 [1-12-20/2-12-20 0,5
Aldeidi totali* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5010 B2 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 1
Solventi organici azotati totali* mg/L <0,01 EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 C 2006 1-12-20/2-12-20 0,1
Idrocarburi totali* mg/L <1 UNIEN ISO 9377-2 2002 1-12-20/2-12-20 5
Grassi e olii* mg/L <1 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 292003 |1-12-20/2-12-20 20
Pesticidi totali* mg/L < 0,005 APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 0,05
Pesticidi fosforati* mg/L <0,01 APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 01
Aldrin* mg/L < 0,001 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 0,01
Sede operativa: Via Cavalier Pasquale Vena snc, 75015 Pisticci Scalo (MT)
Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per analisi sull'amianto Pag. 2di 3

Laboratorio certificato 1SO 9001

PG 18.01 Rev. 8 del 13/07/20
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Sede legale: Viale Jonio s.n., 75015 Tinchi di Pisticci (MT)

Partita IVA 01217580776

Tel. 0835/1976026 Cell.3286520633

e-mail: info@chimicaeambiente.com sito: www.chimicaeambiente.com

Rapporto di Prova n® 20-377-2

L Unita di . 3 Inizio e Incertezza Limiti di
Determinazioni ) Risultato Metodi P
misura fine prove | di misura legge
Dieldrin* mg/L < 0,001 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 0,01
Endrin* mg/L <0,0002 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 0,002
[sodrin* mg/L < 0,0002 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 0,002
Solventi clorurati*® mg/L <0,01 APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 1

(*) prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non puo essere riprodotto in
alcune delle sue parti, se non previa autorizzazione scritta di questo laboratorio.

Un controcampione & conservato in laboratorio per un periodo minimo di 30 gg, in rapporto alla sua deperibilita.

L'incertezza estesa associata ai risultati di prova & calcolata con fattore di copertura k=2 e livello di fiducia del 95%.

Il laboratorio declina ogni responsabilita relativa alle informazioni fornite dal cliente riportate nel presente rapporto di prova che
possono avere influenza sulla validita dei risultati.

| valori espostiin grassetto indicano un risultato fuori limite.

La regola decisionale applicata dal Laboratorio e concordata con il Cliente per la dichiarazione di conformita, prevede che il
confronto con i Limiti riportati non tenga conto dell'incertezza di misura.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.L. 3 aprile 2006, n.152, All.5, Tabella 3 " Valori limite di emissione in acque superficiali"

GIUDIZIO

| parametri esaminati sono CONFORMI al D.L. 3 aprile 2006, n.152, All.5, Tabella 3 * Valori limite di emissione in acque superficiali”

1l Responsablle di Laboratorio
(Dott. Chim, Pierpaolo Capece)

k)

j .

Fine Rapporto di Prova n°20-377-2

Sede operativa: Via Cavalier Pasquale Vena snc, 75015 Pisticci Scalo (MT)
Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per analisi sull'amianto Pag.3di3
Laboratorio certificato 1SO 9001 PG 18.01 Rev. 8 del 13/07/20
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Sede legale: Viale Jonio s.n., 75015 Tinchi di Pisticci (MT)

Partita IVA 01217580776

Tel. 0835/1976026 Cell.3286520633
e-mail: info@chimicaeambiente.com

sito: www.chimicaeambiente.com

ACCREDIA X,

UENTE ITALIANO Di ACCREDATAMENTO -

LAB N° 1509 L

Rapporto di prova n®:  20-377-1 Data di emissione: 03/12/20
Committente: Ecoross Srl, c/da S.Irene, z.i. Rossano (CS)
Produttore: Ecoross Srl, ¢/da S.Irene, z.i. Rossano (CS)
Prodotto dichiarato:  acqua di scarico - C1
Descrizione campione: Campione rappresentativo di acqua di scarico,uscita scarichi idrici dalla
Piattaforma polifunzionale - Torrente Grammisato
Data di prelievo: 26/11/20 Ora: / Temperatura: /
Data di ricevimento:  27/11/20 Ora: / Temperatura: /
Data inizio prove: 27/11/20 Data fine prove: 03/12/20
Quantita e contenitore: n°1 PET da 1 L.
Campionamento: a cura Emonitoring srl N° Verbale: /
Determinazioni Un.ité i Risultato Metodi Inizio e In.cer.tezza LBl
misura fine prove | di misura legge
PARAMETRI CHIMICO FISICI
Colore™ opaco APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 2"11'22‘:]’27‘“'
Odore* sui generis APAT CNR RSA 2050 Man 29 2003 [ 74/
pH unita di pH 6,90 APAT CNR IRSA 2060 Man 292003 [* 7™ og 55-5,5
Materiali grossolani* me/I assenti APATCNR IRSA 2090 C Man 292003 [/ 27T assenti
Solidi sospesi totali* mg/I 7.6 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 [ #7772 /27 T 80
COD* mg/ 124 APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 ”'“‘22‘[’]/2"”' 160
BOD;* mg/I| 35 APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 292003 [ #7171 40
INORGANICI
Azoto ammoniacale* mg/| 10,40 APATCNRIRSA 4030 C Man 292003 [PTT2730TT 15
Azoto nitroso me/! <0,1 UNI EN ISO 10304-1:2009 S 0,6
AaotonRncD mg/| 0,11 UNI EN ISO 10304-12009 il BT 20
Solfati mg/L 68,1 UNI EN SO 10304-1:2009 e W 6,1 1000
Solfiti* mg/| <0,01 APAT CNR IRSA 4150 Man 292003 [0 TH27301T 1
Solfuri* mg/| <0,1 APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003 3"'“'72??0'“' 1
Cloruri me/L 416 UNI EN ISO 10304-1:2009 33.11-.1?30-11- 47 1200
Cloro attivo* mg/| <0,02 APAT CNRIRSA 4080 Man 292003 [P0 0,2
Fosforo totale* mg/ <1 APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 292003 [*0112050TT 10
Fluoruri mg/! <0,1 UNI EN ISO 10304-1:2009 3”‘“’22‘3'3”'”' 6
Cianuri totali* mg/I <0,1 M.U. 2251:08 3”'”‘2;:]‘%'”' 0,5
METALLI
A”Uminio mg/L OJ 72 UNTENTSO 1558.’-1:;(_})((.:; + UNTENTSOTT8ES: 30-]1-2200,’30-11- 0'09 1
Arsenico® ma/L <0,01 UNTENTSO ]5551-1:§gg;+umtm>u TTEES: 30-11-27?1,'30-11- 05
Sede operativa: Via Cavalier Pasquale Vena snc, 75015 Pisticci Scalo (MT)
Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per analisi sull'amianto Pag. 1di 3

Laboratorio certificato 1SO 9001

PG 18.01 Rev. 8 del 13/07/20
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Sede legale: Viale Jonio s.n., 75015 Tinchi di Pisticci (MT)

Partita IVA 01217580776

Tel. 0835/1976026 Cell.3286520633
e-mail: info@chimicaeambiente.com sito: www.chimicaeambiente.com

ACCREDIA

LVENTE [TALIANO Df ACCREDITAMENTOD

<

LAB N° 1509 L

Rapporto di Prova n® 20-377-1

etaErERG Un‘ité di isiltato Metodi Inizio e In_cer_tezza Limiti di
misura fine prove | di misura legge
BariO mg/L 0‘050 UNIEN TS0 1558/-1: jg((]); FUNTEN TS0 11885 30-11-2)?1{30-11- 0’0102 20
BOI’O* mg/L <0,01 ONTER IS0 15551‘12:;g:+UN|I:N U 11885: 30-11-2)(3:’30-11- 2
Cadm i I’T'Ig/l_ (O’OO], UNTENTSO I558/-T: j(()}(()): FUNTENTSO TT885: 30-11-225(']/30-11- 0,02
Cromo esavalente™ mg/L <0,01 APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 . 0.2
Cromo tOtaIe mg/L <0101 UNTENTU I558/-1: ;;J:JJJ + UNIEN 150 T1885: 30-11-20/30-11- 2
Rame mg/L <0J01 UNFEN TS0 1558 /7-1: ;go(.‘gg FUNTEN TS0 T188S: WTF{(?%—U- 0’1
FEFTO mg/L 0,96 UNIEN 50 lbbﬁl-l:jsl(_l);-t-UNl ENTS0 TT885: 30-]]—22(?:;'%-]]- 0‘ 122 )
Mercurio* mg/L <0,0001 APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 29 2003 30'“'220(;730'“' 0,005
M anganese I'Tlg/L 01780 UNTENT50 I5587-1: ;3392 + UNFENTS0 T1885: 3(]-11-2;2},’30—1 1- 0,098 3
Nichel mg/L <0,01 UNTEN TS0 1538/-1:;;};}:*UNIENTS{J TTE85: 30-]1‘2)(:]['30-11- 2
Piombo mg/L <0,01 NTENTSUI5587-1: ;;;; FUNTEN 150 TT885: 30-I1-22E(l;f30-11- 0.2
Selenio* mg/l_ <0‘001 UNTEN TS0 1553/'1:$3; + UNTEN TS50 T1885: 30—11-22?;’3(}-11'- 0'03
Stagno* mg/L <0’01 UNTEN U 1555!—1:j§(€)l:+UNII:N 130 11885: 30-]1-22(;:'30-13- 10
Zinco mg/L 01090 UNTENTSU I5587-1: ggg; FUNTENTSO T1885: 30-11-;{;’50-11- 01017 0,5
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI
Benzene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1-12-20/1-12-20
Etilbenzene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1-12-20/1-12-20
Stirene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1-12-20/1-12-20
Toluene* meg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1-12-20/1-12-20
o-xilene* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1-12-20/1-12-20
m-p-xileni* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 1-12-20/1-12-20
Somm. Solventi organici
aromatici* mg/L <0,1 da calcolo 1-12-20/1-12-20 0.2
PARAMETRI MICROBIOLOGICI
Escherichia coli * UFC/100mL 38 APAT CNR IRSA 7030 B Man 292003 [/ 77 5000
Sageio:di tassicid iu Diephiia LC50 24h 6 APAT CNR IRSA 8020 Man 29 2003 b Loty 50
magna 20
ALTRE DETERMINAZIONI
Tensioattivi totali* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 2
Fenoli totali* mg/L <0,01 APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 |1-12-20/2-12-20 0,5
Aldeidi totali* mg/L <0,1 APAT CNR IRSA 5010 B2 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 1
Solventi organici azotati totali* mg/L <0,01 EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 C 2006 1-12-20/2-12-20 0,1
Idrocarburi totali* mg/L <1 UNI EN ISO 9377-2 2002 1-12-20/2-12-20 5
Grassi e olii* mg/L <1 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 [1-12-20/2-12-20 20
Pesticidi totali* mg/L < 0,005 APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 0,05
Pesticidi fosforati* mg/L < 0,01 APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 0,1
Aldrin* mg/L < 0,001 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 0,01
Sede operativa: Via Cavalier Pasquale Vena snc, 75015 Pisticci Scalo (MT)
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Rapporto di Prova n® 20-377-1

e Unita di : . Inizio e | Incertezza | Limitidi
Determinazioni . Risultato Metodi -
misura fine prove | di misura legge
Dieldrin* mg/L < 0,001 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 0,01
Endrin* mg/L < 0,0002 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 0,002
Isodrin* mg/L <0,0002 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 0,002
Solventi clorurati* meg/L < 0,01 APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 1-12-20/2-12-20 1

(*) prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non puo essere riprodotto in
alcune delle sue parti, se non previa autorizzazione scritta di questo laboratorio.

Un controcampione & conservato in laboratorio per un periodo minimo di 30 gg, in rapporto alla sua deperibilita.

L'incertezza estesa associata ai risultati di prova & calcolata con fattore di copertura k=2 e livello di fiducia del 95%.

Il laboratorio declina ogni responsabilita relativa alle informazioni fornite dal cliente riportate nel presente rapporto di prova che
possono avere influenza sulla validita dei risultati.

| valori espostiin grassetto indicano un risultato fuori limite.

La regola decisionale applicata dal Laboratorio e concordata con il Cliente per la dichiarazione di conformita, prevede che il
confronto con i Limiti riportati non tenga conto dell'incertezza di misura.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.L. 3 aprile 2006, n.152, All.5, Tabella 3 " Valori limite di emissione in acque superficiali”

GIUDIZIO

| parametri esaminati sono CONFORMI al D.L. 3 aprile 2006, n.152, All.5, Tabella 3 " Valori limite di emissione in acque superficiali"

Il Responsabile di Laboratorio
(Dott. Chim, l’?i'e‘r;':a,:oio‘ Capece)
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Fine Rapporto di Prova n°20-377-1
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