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Prot. N.70/24

Crotone 26/04/2024
OGGETTO: Trasmissione report annuale IPPC anno 2023

In allegato alla presente Vi trasmettiamo in formato cartaceo il report annuale IPPC della societa
Salvaguardia Ambientale S.p.A. relativo all’anno 2023. Al report annuale € allegato un CD rom
che contiene:

» Copia del report annuale IPPC anno 2023 in formato pdf;

» Rapporti di prova dei rifiuti firmati digitalmente

» Copia dei dati rilevati dalla sonda relativi al piezometro A30;

» Copia delle misurazioni radiometriche giornaliere.

Regione Calabria

4+ -4 Aoo REGCAL
Prot. N. 295205 del 29/04/2024 e



salvaguardia
ambientale

” REPORT ANNUALE IPPC
ANNO DI RIFERIMENTO dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023
Ragione sociale: SALVAGUARDIA AMBIENTALE S.p.A.
Categoria IPPC Codice IPPC 5.1
PIVA 01798250799
Indirizzo impianto: via E. Mattei -Loc. Passovecchio
n°® snc CAP 88900
citta Crotone
Gestore IPPC: Salvaguardia Ambientale SpA
tel: 0962/930503 fax: 0962/930060
e-mail: amministrazione@pec salvaguardiaambientalespa it
Compilatore report
annuale IPPC: Ing. Mario Scutifero
tel: 0962/930503
e-mail: m_scutifero@enviaroup.it

Crotone 26/04/2024







INDICE

3.1 Componenti Ambientali
Materie prime
acqua ed energia
emissioni in acqua
rumore
rifiuti

suolo e sottosuolo

3.2 Gestione dell'impianto
indicatore di prestazione

gestionale

Sintesi audit energetico
Sintesi del progetto di bonifica alla cessazione dell'attivita

Altre dichiarazioni

Al report annuale ¢ allegato un CD rom che contiene:

copia dei rapporti di prova dei rifiuti;

copia dei dati (pH, Ammonica, Conducibilita) rilevati dalla sonda piezometro A30;
copia del report annuale IPPC;

copia delle delle misurazione radiometriche giornaliere.
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F.B. Group HSERS.r.1.

RADIOPROTEZIONE ESICUREZZA DEL LAVORO
BONIFICHE E CARATTERIZZAZIONI RADIOMETRICHE

Lamezia Terme, 02.11.2023

Spett.le

Salvaguardia Ambientale SpA
Via E. Mattei, snc

Localita Passovecchio

88900 - Crotone (KR)

Oggetto: Falsi allarmi - Disomogeneita carichi di pneumatici

Nelle date sottoelencate sono stati rilevati dei falsi allarmi durante il passaggio, attraverso il portale radiometrico installato presso

la societa in intestazione, di carichi contenenti pneumatici:

- Formulari XRIF17246/22 e XRIF17247/22 - Targa/rif. EP748ES-XA090MR - Passaggi del 18/07/2023
- Formulari XRIF17388/22 - Targa/rif. FEB28FL-XA090MR - Passaggi del 20/07/2023
- Formulario XRIF00320/23 - Targa/rif. FEB28FL-X091MR - Passaggi del 02/10/2023
- Formulario XRIF01146/23 - Targa/rif. FE841FL-X0868GP — Passaggi del 19/10/2023
- Formulario XRIF01340/23 - Targa/rif. FEB28FL-XA858GP - Passaggi del 25/10/2023
- Formulario XRIF01493/23 - Targa/rif. FE841FL-XA863GP — Passaggi del 27/10/2023
- Formulario XRIF01548/23 - Targa/rif. FE841FL-XA863GP - Passaggi del 30/10/2023
- Formulario XRIF01585/23 - Targa/rif. FE841FL-XA863GP - Passaggi del 31/10/2023

Presso la societd Salvaguardia Ambientale SpA & installato il portale Gammaentry per la rivelazione della radioattivita nei carichi.
Le unita di rivelazione (pannelli) sono poste ai lati del passaggio dei veicoli e disposte simmetricamente ai lati della pesa. Ogni
unita include uno scintillatore plastico ad alta efficienza affacciato verso il passaggio, completo di fotomoltiplicatore ed elettronica
per l'alta tensione e l'elaborazione del segnale.

Le facce dei rivelatori non rivolte verso l'area di misura sono schermate e questo consente di ottenere un fondo di riferimento piu
basso rispetto al fondo ambientale (in quanto viene eliminata la componente derivante dalla radiazione cosmica) e aumentare la

sensibilita del sistema, In tal modo, infatti, & possibile rilevare anche piccoli incrementi di ratei di dose rispetto al fondo naturale.

Sul portale & attivo un algoritmo (indicato col simbolo P = Allarme Gamma (Analisi Picchi)) che consente di verificare I'uniformita
della distribuzione dei conteggi. L'attivazione di tale parametro, pertanto, non indica la presenza di un allarme ma una variazione

anomala dei conteggi rispetto a quanto atteso.

In ciascun report sopraelencato & stato segnalata I'attivazione di tale parametro a causa, con ogni probabilita, della tipologia di
materiali trasportati. Gli pneumatici, infatti, non presentano una distribuzione uniforme del segnale e i vuoti all'interno del mezzo
hanno fatto attivare il parametro di controllo.

Pertanto, come discusso anche per le vie brevi &' possibile accettare tali carichi rappresentando essendo stati rilevati dei falsi

allarmi e non un’anomalia radiometrica.

Cordialmente

(HOCLE DE p,,,"_l
&< 2%

dott. Francesco BONACCI # R\
ecialista in Fisica Sanltarlag N. 636 Sez. A
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ECOCONTROL Srl

via Palermo, 2

88050 CARAFFA DI CATANZARO (CZ)

Tel.: 0961-954792 Fax: 0961 954063

e co CO ntr o l e-mail: info@ecocontrol.it

AMALISt AMBIENTAL] E ALIMENTARI

Internet: www.ecocontrol.it
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Rapporto di provan®:  2300519-001
Data Rapp. Prova: 21/04/2023

Descrizione Camp.: Emissioni al camino E2 triturazione ingombranti e
selezione carta e cartone - AlA 1041 del 10/02/2010 e
ss.mm.ii. Tab. C6

Produttore: SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA - LOCALITA'
PASSOVECCHIO - CROTONE

Luogo Prelievo: Impianto Salvaguarida Ambientale spa loc. Passovecchio
Crotone

Prelevatore: Donato Zungrone

Mod.Campionam.: *|ST 5-7a Rev5 - Campione prelevato da personale

Ecocontrol S.R.L.

Spettabile:

ACCREDIA X,

L’ENTE iTALIANO D ACCREDITAMENTO S

LAB N° 0994 L

Sistema di gestione qualita
certificato da RINA SPA
1S0 9001 - ISO 14001

MQD 5-10aRev 0 -

SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA
LOCALITA' PASSOVECCHIO
88900 CROTONE (KR) ITALIA

Data Prelievo:

Ora Prelievo:

Data Arrivo Camp.:

Data Inizio Prova:

Data Fine Prova:

27/03/2023

10:08

27/03/2023
27/03/2023
28/03/2023

— e == -

Piano di campionamento N. 21
Condizioni ambientali al prelievo che potrebbero Nessuna
influenzare le prove
Verbale di campionamento N.492 del 27/03/2023
Dati dichiarati dal committente Caratteristiche costruttive di processo e di marcia
Difformita riscontrate B nessuna 3 )
Misura della Velocita in m/s UNI EN 14790:2017
VEL1 12,1 Prova u.m Risultato Incertezza Lim. Min Lim. Max.
VEL2 132 Umidita % <01
VEL3 12,2
DENSITA' GAS SECCO (ARIA AMBIENTE)
Prova — Uu.m Risultaﬁ) Incertezza ) Lim. Min Lim. Max.
(*} Ossigeno % 20,9
(*) Anidride carbonica % <0,1
{*) Azoto % 79,1
UNI EN 16911-1:2013 Annex A
Prova u.m Fisultato Incertezza Lim. Min ﬂ‘ Max.
{*) Temperatura dei fumi °C 30,25
(*) Diametro del camino cm 50,0
Velocita dei fumi m/s 12,50 +0,98
Portata umida in condizioni normali Nm?/h 7892 +718
Portata secca in condizioni normali  Nm?*/h 7892 +1192

Dati normalizzati a 0° C e 1013 mbar




ECOCONTROL Srl

. via Palermo, 2
88050 CARAFFA DI CATANZARO (Cz) ACC R E D IA ' ‘
Tel.; 0961-954792 Fax: 0961 954063 L'ENTE ITALUANO Di ACCREDITAMENTO

ecocontFOl e-mail: info@ecocontrol.it

ANALISI AMBIENTALI E ALIMENTARI )
Internet: www.ecocontrol.it LAB N° 0994

Sistema di gestione qualita
certificato da RINA SPA
1S0 9001 - IS0 14001

et 2300s19.001 |

brova n’:
cOntrollo:_ 1 - i___ 2 - _ 3 ]
Diametro ugello (mm); 7 6 6
Volume aspirato normalizzato (It):i _858,59_ [ _594,66_ _550,75_ i
Data campionamento:i' 5/03/21 7_7/_03/231 [ @03/23_ -
Ora inizio - ora fine:| 10_108'1°i | E4_5"11515_ | 11:_22‘11552_|
Durata effettiva prelievo {min): 30 30 30 |
 erecmeamesos oo wsé | wes  mes | S
PProva [ um | | Media | Dev.std. |dLimite] Metodo
Polveri totali mg/Nm? <0,3 <03 | <0,3 [ <0,3 | UNI EN 13284-1:2017
| |
I 7 R <2 | <2 | <23 | I S '

GIUDIZIO

I parametri sopra riportati sono conformi ai limiti previsti dall'AIA 1041 del 10/02/2010 e ss.mmiii.

Il Responsabile del Settore Chimico Il Direttore del Laboratorio

Dott. Chim. Emanuele Vizza Dott. Chim. Gregorio Barbieri

------------------------------------------------------------------ FINE RAPPORTO DI PROVA -+~ ooecomooo

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura = 2; P = Livello di Probabilita = 95 %;
* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia

Il laboratorio opera in conformita alla norma UNI CEl EN ISO/IEC 17025:2018. | risultati contenuti nel presente Rapporto sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Qualora non
altrimenti specificato, I'analisi & da considerarsi come relativa al campione cosi come ricevuta dal committente, pertanto ECOCONTROL S.r... non si assume alcuna responsabilita circa la rispondenza

degli esiti analitici tra il campione in oggetto e la partita dalla quale proviene. Il presente Rapporto pon pud essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del Laboratorio. Certificato
valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi del R. D, 1.3.1928 n.842, della L. 19.7.1957 n.679. DOCUMENTGO CON FIRMA DIGITALE A NORMA DI LEGGE. Aut. Min. Sanita Dip. Alimenti e Nutrizione
700/59.403,Aut. Regione Calabria n° 4 Decreto n. 2624/2013. Il residuo del campione viene conservato per 7 gg. dalla data della consegna del certificato e restituito al committente.

Pagina 2\2
C.F. e P.lva: R.1.01786460 Numero R.E.A.: CZ-137445 Capitale Saciale 99000,000€



ecocontrol

- ECOCONTROL 5rl
g . via Palermo, 2
B 88050 CARAFFA DI CATANZARO {CZ)
Tel.: 0961-854792 Fax: 0961 954063
e-mail: info@ecocontrol.it

AMALISI AMBIENTALI E ALIMENTARI

Piano di campionamento

Condizioni ambientali al prelievo che potrebbero
influenzare le prove

Verbale di campionamento

Dati dichiarati dal committente

Internet: www.ecocontrol.it

2300998-001
08/08/2023

Rapporto di prova n®:

Data Rapp. Prova:

Descrizione Camp.:

Emissioni al camino E2 triturazione ingombranti e

s\ Ty,
\\\\‘\Q///I'/',
M\M/é ACCREDIA g
=3 VENTE [TALIANOD DI ACCREDITAMENTO A
NN T DL
AN
@mm
LAB N° 0994 L
Sistema di gestione qualita
certificato da RINA SPA
150 9001 - IS0 14001
MOD 5-10a Rev 0 -
Spettabile:

SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA
LOCALITA' PASSOVECCHIO
88900 CROTONE (KR) ITALIA

selezione carta e cartone - AlA 1041 del 10/02/2010 e

ss.mm.ii. Tab. C6

Produttore: SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA - LOCALITA'

PASSOVECCHIO - CROTONE

Impianto Salvaguarida ambientale spa - loc.
Passovecchio Crotone KR

Luogo Prelievo:

Prelevatore: Donato Zungrone

Mod.Campionam.:
Ecocontrol S.R.L.

*|ST 5-7a Rev5 - Campione prelevato da personale

Data Prelievo: 23/06/2023
Ora Prelievo: 09:30

Data Arrivo Camp.: 23/06/2023
Data Inizio Prova: 23/06/2023
Data Fine Prova; 10/07/2023

N.21
Nessuna

N.1030 del 23/06/2023

Difformita riscontrate - nessuna -
Misura della Velocita in m/s
VEL1 125 Prova )
VEL2 125 Umidita
VEL3 12,6
Prova

{*)} Ossigeno
(*) Anidride carbonica
{*) Azoto

Prova
(*) Temperatura dei fumi
(*} Diametro del camino

Velocita dei fumi

Portata umida in condizioni normali

Portata secca in condizioni normali

Dati normalizzati a 0° C e 1013 mbar

Caratteristiche costruttive di processo e di marcia

UNI EN 14790:2017

M Risultato

u. Incertezza
% <0,1

Lim. Min Lim. Max.

DENSITA' GAS SECCO (ARIA AMBIENTE)

um Risultato Incertezza Lim. Min Lim. Max.
% 20,9
% <0,1
% 79,1

UN! EN 16911-1:2013 Annex A

u.m Risultato Incertezza Lim. Min Lim. Max.
°C 28,86

cm 50,0

m/s 12,50 +0,98

Nm?*/h 8057 +733

Nm3/h 8057 +1217



ECOCONTROL Srl

. via Palermo, 2 \\J/
88050 CARAFFA DI CATANZARO (CZ) ACC R E D IA s R
Tel.: 0961-954792 Fax: 0961 954063 LUENTE [TALANO DI ACCREDITAMENTO

Ecoco ntrOl e-mail: info@ecocontrol.it

ANALISI AMBIENTALI E ALIMENTARI

Internet: www.ecocontrol.it LAB N° 0994 L

Sistema di gestione qualit3
certificato da RINA SPA
1S0 9001 - ISO 14001

Segue Rapporto di [ 2300998-001 ]

prova n®:
Controllo: 1 : 2 _ 3
Diametro ugello (mm):l 6 6 i_ 6 |
Volume aspirato normalizzato (It):_ 806,44 | 596,45 593,11
Data campionamento:  23/06/23 | 23/06/23 ] 23/06/23 |
Ora inizio - ora fine:  09:27-09:57 I[ 10:01-1031 | 10:36-1106
Durata effettiva prelievo (min): 30 : 30 30 |
) Pressione atmosferica (mBar):: 812,3 | 901,9 905,7
[Prova B L um B B . | Media | Dev.Std. | Limite | Metodo
Polveri totall | memm | <o <03 | <03 | <03 | UNIEN 13284-1:2017
S M (LCSTRE E (S I N
| &/ <2,42 <242 | <2,42 B <2,42 | |
I parametri sopra riportati sono conformi ai limiti previsti, dall'AlA 1041 del 10/02/2010 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Settore Chimico Il Direttore del Laboratorio
Dott. Chim. Emanuele Vizza Dott. Chim. Gregorio Barbieri

------------------------------------------------------------------ FINE RAPPORTO DI PROVA oo

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura = 2; P = Livello di Probabilit = 95 %;

* = Le prove contrassegnate da asterisco non sonc accreditate da Accredia

Il laboratorio opera in conformit alla norma UNI CEl EN ISO/IEC 17025:2018. | risultati contenuti nel presente Rapporto sano riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Qualora non
aitrimenti specificato, I'analisi & da considerarsi come relativa al campione cosi come ricevuto dal committente, pertanto ECOCONTROL S.r.I. non si assume alcuna responsabilita circa la rispondenza
degli esiti analitici tra il campione in oggetto e la partita dalla quale proviene. Il presente Rapporto non pud essere riprodotto parzizlmente, salvo autorizzazione scritta del Laboratorio. Certificato
valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi del R. D. 1.3.1928 n.842, della L. 19.7.1957 n.679. DOCUMENTO CON FIRMA DIGITALE A NORMA DI LEGGE. Aut. Min. Sanita Dip. Alimenti e Nutrizione
700/59.403,Aut. Regione Calabria n° 4 Decreto n. 2624/2013. |l residuo del campione viene conservato per 7 gg. dalla data della consegna del certificato e restituito al committente.

Pagina 2\2
C.F. e P.va: R.1.01786460 Numero R.E.A.: C2-137445 Capitale Soclale 99000,000€



ecocontrol

ANALISI AMBIENTALIE ALIMENTAR)

ECOCONTROL Srl

via Palermo, 2

88050 CARAFFA DI CATANZARO (C2Z)

Tel.: 0961-954792 Fax: 0961 954063
e-mail: info@ecocontrol.it

Internet: www.ecocontrol.it

Rapporto di prova n®:

Data Rapp. Prova:

2301471-001
30/10/2023

\L IR
S,

o

e
o

£

o
f//“/

%, NN N
'/"Il i l n\\‘\\‘

ACCREDIA X,

LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO -

LAB N° 0994 L

Sistema di gestione qualit2
certificato da RINA SPA
ISO 9001 - ISO 14001

MOD 5-10a Rev 0 -

Spettabile:

SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA

LOCALITA' PASSOVECCHIO
88900 CROTONE (KR) ITALIA

Descrizione Camp.:

Emissioni al camino E2 triturazione ingombranti e

selezione carta e cartone - AlA 1041 del 10/02/2010 e

ss.mm.ii. Tab. C6

Luogo Prelievo:

Prelevatore:

Mod.Campionam.:

Donato Zungrone

Salvaguardia Ambientale Spa - Camino E2

*IST 5-7a Rev5 - Campione prelevato da personale
| Ecocontrol S.R.L.

Data Prelievo:

Ora Prelievo:

Data Arrivo Camp.:

Data Inizio Prova:

Data Fine Prova:

03/10/2023
09:36
03/10/2023 15:54:00

03/10/2023

04/10/2023

Piano di campionamento

Condizioni ambientali al prelievo che potrebbero

influenzare le prove

Verbale di campionamento
Dati dichiarati dal committente
Diffor_mité riscontrate

™ Misura deila Velocita in m/s

VEL1 9,9
VEL2 9,8
VEL3 9,9

N. 21/E
Nessuna

N.1503 del 03/10/2023.

Caratteristiche costruttive di processo e di marcia

Incertezza Lim. Min Lim. Max.

Incertezza Lim. Min Lim. Max.

+0,77
+572

nessuna
DENSITA' GAS SECCO (ARIA AMBIENTE)
Prova ~um _Iiisultato
(*) Ossigena % 20,9
(*} Anidride carbonica % <0,1
(*) Azoto % 79,1
(*) Umidita % <0,1
UNI EN 16911-1:2013 Annex A
Prova u.m Risultato
(*) Temperatura dei fumi °C 33,45
(*) Diametro del camino m 50,0
Velocita dei fumi m/s 9,90
Portata umida in condizioni normali Nm?*/h 6291
Portata secca in condizioninormali  Nm3/h 6291

Dati normalizzati a 0° C e 1013 mbar

+ 950



ECOCONTROL Srl
. via Palermo, 2

N—
L 88050 CARAFFA DI CATANZARO (CZ) ACC R E D IA &

Tel.: 0961-954792 Fax: 0961 954063 LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
ecocontrol

e-mail: info@ecocontrol.it
ANALISI AMBIENTALI E ALIMENTARE 5
Internet: www.ecocontrol.it

LAB N° 0994 L

Sistema di gestione qualit2
certificato da RINA SPA
IS0 9001 -~ ISO 14001

i — ==
Segue Rapporto di

| orova n°: | 2301471-001

Controllo:l_ 1__ [ Z | 3_ |
Diametro ugello (mm):: 6 [ 6 l 6
Volume aspirato normalizzato (It):|_ 454,_7 _ 400,7_7 = 467,4_2 |
Data campionamento:  03/10/23 !“_03/10/23 I._O_3/10/23 |
Ora inizio - ora fine:  09:23-08:53 10:00 - 10:30 10:36 - 11:06
Durata effettiva prelievo (min):}__ 30 [ - 30 | LV |
Pressione atmosferica (mBar):|_._ 882,6_ _882,6_ [ _882,6_ .
pove T uw [ ———— | Media | Dev.sd. |umte]  Metodo
Polveri totali I mg/Nm? 0,35 T 0,35 | <0,3 : 0,3 | | UNI EN 13284-1:2017
|_ - | lnce;ezza":| _1-0,1_9_ | _1-0,19_ | - o i - . o o
| gh 220 | 220 | <189 210 | o018 |
" Incertezza:| +1,21 | +1,21

GIUDIZIO

I parametri sopra riportati sono conformi ai limiti previsti alla parte quinta allegato I parte 11 del D.Lgs. 152/2006, e successive modificazioni ed
integrazioni.

Il Responsabile del Settore Chimico Il Direttore del Laboratorio

Dott. Chim. Emanuele Vizza Dott. Chim. Gregorio Barbieri

------------------------------------------------------------------ FINE RAPPORTO DI PROVA -+ - oomoeeooc

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura=2; P = Livello di Probabilita = 95 %;

* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia

Il laboratorio opera in conformita alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. | risultati contenuti nel presente Rapporto sona riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Qualora nan
altrimenti specificato, 'analisi & da considerarsi come relativa al campione cosi come ricevuto dal committente, pertanto ECOCONTROL S.r.I. non si assume alcuna responsabilita circa la rispondenza

degli esiti analitici tra il campione in oggetto e la partita dalla quale proviene. Il presente Rapporto non pud_essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del Laboratorio. Certificato
valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi del R. D. 1.3.1928 n.842, della L. 19.7.1957 n.679. DOCUMENTO CON FIRMA DIGITALE A NORMA DI LEGGE. Aut. Min. Sanita Dip. Alimenti e Nutrizione
700/59.403,Aut. Regione Calabria n° 4 Decreto n. 2624/2013. Il residuo del campione viene conservato per 7 gg. dalla data della consegna del certificato e restituito al committente.

Pagina 2\2
C.F. e P.lva: R.1.01786460 Numero R.E.A.: CZ-137445 Capitale Sociale 99000,000€



ECOCONTROL Srl \\\\\\"I' 'Il:/,,
via Palermo, 2 §\§—\\__/////'z_
88050 CARAFFA Dt CATANZARO (CZ) M ACC RE D | A ‘
Tel.: 0961-954792 Fax: 0961954063 PG LENTE ITAUANO DI ACCREDITAMENTO
e co co nt ro l e-mail: info@ecocontrol.it "',/I/’-\\ &
ANALISI AMBIENTALI £ ALIMERTARI 7rfy Y
Internet: www.ecocontrol.it LAB N° 0994 L
Sistema di gestione qualit2
certificato da RINA SPA
1S0 9001 - ISO 14001
MOD 5-10a Rev 0 -
| - o '
Rapporto di provan®;  2301928-001 Spettabile:
SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA
Data Rapp. Prova: 15/02/2024
£E LOCALITA' PASSOVECCHIO
| 88900 CROTONE (KR) ITALIA
| Descrizione Camp.: Emissioni al camino E2 triturazione ingombranti e

' selezione carta e cartone - AlA 1041 del 10/02/2010 e
ss.mm.ii. Tab. C6

Produttore: SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA - LOCALITA
PASSOVECCHIO - CROTONE
Luogo Prelievo: Impianto Salvaguardia Ambientale spa Loc. Passovecchio Data Prelievo: 20/12/2023
Crotone (KR).
Prelevatore: Donato Zungrone Ora Prelievo: 09:50
Data Arrive Camp.: 20/12/2023
| Data Inizio Prova: 20/12/2023
Mod.Campionam.: *|ST 5-7a Rev5 - Campione prelevato da personale Data Fine Prova: 02/01/2024
Ecocontrol S.R.L.
Piano di campionamento N. 21/E
Condizioni ambientali al prelievo che potrebbero Nessuna
influenzare le prove
Verbale di campionamento N.1981 DEL 20/12/2023.
Dati dichiarati dal committente Caratteristiche costruttive di processo e di marcia
Difformita riscontrate nessuna B
Misura della Velocita in m/s DENSITA' GAS SECCO (ARIA AMBIENTE)
VEL1 12,17 Prova um Risultato Incertezza Lim. Min Lim. Max.
VELZ 11,37 (*) Ossigeno % 21,0
VEL3 12,57 (*} Anidride carbonica % <0,1
(*) Azoto % 79,1
(*) Umidita % <0,1
UNI EN 16911-1:2013 Annex A
~ Prova _ Uu.m Risultato Incertezza Lim. Min Lim. Max.
() Temperatura dei fumi °C 23,69
{*) Diametro del camino cm 50,0
Velocita dei fumi m/s 12,04 +0,94
Portata umida in condizioni normali Nm3/h 7844 +714
Portata secca in condizioni normali  Nm?/h 7844 +1184

Dati normalizzati 3 0° C e 1013 mbar



ECOCONTROL Srl
y . via Palermo, 2

N—
! 88050 CARAFFA DI CATANZARO {CZ) ACC R E D 'A £
Tel.: 0961-954792 Fax: 0961 954063 LENTE ITALIANG DI ACCREDITAMENTO ~
ecocontrol \

e-mail: info@ecocontrol.it
ANALISI AMBIENTALI E ALIMENTARI R
Internet: www.ecocontrol.it

LAB N° 0994

Sistema di gestione qualit:
certificato da RINA SPA
150 9001 - ISO 14001

Segue Rapporto di |

provan®: | 2301928'001 |

Controllo:l__ 1__ : 2 L 3__
Diametro ugello (mm): 6 ] 6 | 6
Volume aspirato normalizzato (I’t):i ) 579,_69 T 575;32 ] _541,72 |
Data campionamento:ll ' 20/01/24 ] 20/01/24_'|‘ 20/01/24 |
Ora inizio - ora ﬁne;! _09:50-13.-20 _1_ 10:31- 11:00 | Ea-u:a_a |
Durata effettiva prelievo (min}); 30 | 30 30
Pressione atmosferica (mBar):i - 778,5 [ 8?,7 N ?&!8,9_
Prova T um T wedn | pevsa T Lmite|  Metodo o
Polveritotali _|—mg/N—m’ 03 | <oz | <03 | 03 _|— N _IU_NI EN13284-1:2017
— — — == =: - — N— | - o . — 1 = | S i - — - R = . _ -
| Incer‘tezza:I +0,20 | |
gh | 28 | <235 <235 251 | o027 | -
= | Incertezza; +1,55 I |

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

I parametri sopra riportati sono conformi aj limiti previsti dall' AIA 1041 del 10/02/2010 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Settore Chimico Il Direttore del Laboratorio

Dott. Chim. Emanuele Vizza Dott. Chim. Gregorio Barbieri

------------------------------------------------------------------ FINE RAPPORTO DI PROVA -~ oo

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura=2; P = Livello di Probabilita = 95 %;

* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia

Il laboratorio opera in conformita alla norma UNI CEl EN ISO/IEC 17025:2018. { risultati contenuti nel presente Rapporto sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Qualora non
altrimenti specificato, I'analisi & da considerarsi come relativa al campione cosi come ricevuto dal committente, pertanto ECOCONTROL S.r.. non si assume alcuna responsabilita circa la rispondenza

degli esiti analitici tra il camplone in oggetto e la partita dalla quale proviene. Il presente Rapporto non pud essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del Laboratorio. Certificato
valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi del R. D. 1.3.1928 n.842, della L. 19.7.1957 n.679. DOCUMENTO CON FIRMA DIGITALE A NORMA DI LEGGE. Aut. Min. Sanita Dip. Alimenti e Nutrizione
700/59.403,Aut. Regione Calabria n° 4 Decreto n. 2624/2013. Il residuo del campione viene conservato per 7 gg. daila data della consegna del certificato e restituito al committente.
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ecocontrol

ANALISI AMBIENTALI E ALIMENTARI

Rapporto di prova n°:

Data Rapp. Prova:

ECOCONTROL $rl

via Palermo, 2

88050 CARAFFA DI CATANZARO (Cz)

Tel.: 0961-954792 Fax: 0961 954063
e-mail: info@ecocontrol.it

Internet: www.ecocontrol.it

MOD 5-10a Rev 0 -

2300519-003
02/05/2023

Spettabile:
SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA

Descrizione Camp., :

Produttore:

Luogo Prelievo:

Prelevatore:

Mod.Campionam.:

Piano di campionamento

Condizioni ambientali al prelievo che potrebbero influenzare

le prove

Temperatura {°C)
Pressione {hPa)

Umidita relativa {%)
Velocita del vento {m/s)

Pioggia

LOCALITA' PASSOVECCHIO
88900 CROTONE (KR) ITALIA

Monitoraggio ambientale-Impianto di selezione carta e
cartone AlA 1041 del 10/02/2010 e ss.mm.ii. Punto 3.1.5
tab. C8/1

SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA - LOCALITA'
PASSOVECCHIO - CROTONE

Impianto Salvaguarida Ambientale spa loc. Passovecchio
Crotone

Raffaele Guzzo

*IST 5-7a Rev5S - Campione prelevato da personale
Ecocontrol S.R.L.

n.21

hessuna

23,1
1013
374

0
assente

Verbale di campionamento
Microclima - UNI EN 1SO 7730:2006
Direzione del vento (°)

Dati dichiarati dal committente

Dif_formité_riscon_trate_

n. 493 del 27/03/2023

Descrizione del punto di prelievo

nessuna

Risultati delle Prove

Prova

Polveri inerti aerodisperse

Risultato

Inizio 27/03/2023

1,13

u.mMm

mg/m?

_ Fine:  04/04/2023

Il laboratorio opera in conformita alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. | risultati contenuti
sottoposto a prova. Qualora non altrimenti specificato, I'analisi &

Il Responsabile del Settore Chimico

Dott. Chim. Emanuele Vizza

da considerarsi come relativa al

FINE RAPPORTO DI PROVA

Data Prelievo:

Ora Prelievo:

Data Arrivo Camp.:

Metodo

M.U. 317:1977

27/03/2023

10:10
27/03/2023

I Direttore del Laboratorio

Dott. Chim. Gregorio Barbieri

nel presente Rapporto sono riferiti esclusivamente al campione
campione cosi come ricevuto dal committente, pertanto ECOCONTROL

S.rl. non si assume alcuna responsabilita circa la rispondenza degli esiti analitici tra il campione in oggetto e la partita dalla quale proviene, i presente Rapporto non pué

essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del Laboratorio. Certificato valido a tutti gli
n.679. DOCUMENTO CON FIRMA DIGITALE A NORMA DI LEGGE. Aut. Min. Sanita Dip. Alimenti e Nutrizione

effetti di legge, ai sensi del

700/59.403,Aut.

R.D. 1.3.1928 n.842, della L. 19.7.1957
Regione Calabria n® 4 Decreto n,

2624/2013, |l residuo del campione viene conservato per 7 gg. dalla data della consegna del certificato e restituito al committente.

C.F. e P.lva: R.1.01786460 Numero R.E.A.: CZ-137446 Capltale Saclale 99000,000€

Paginaldil






ECOCONTROL Srl MOD 5-10a Rev 0 -
via Palermo, 2

88050 CARAFFA DI CATANZARO (CZ)

Tel.: 0961-954792 Fax: 0961 954063

ecocontro'- e-mail: info@ecocontrol.it

ANALIS| AMBIENTALI E ALIMENTARI

Internet: www.ecocontrol.it

Rapporto di provan®:  2300998-003 Spettabile:
SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA
Data Rapp. Prova: 08/08/2023 :
LOCALITA' PASSOVECCHIO
88900 CROTONE (KR) ITALIA
| Descrizione Camp.: Monitoraggio ambientale-Impianto di selezione carta e
cartone AIA 1041 del 10/02/2010 e ss.mm.ii. Punto 3.1.5
tab. C8/1
| Produttore: SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA - LOCALITA'
PASSOVECCHIO - CROTONE
| Luogo Prelievo: Impianto Salvaguarida ambientale spa - loc. Data Prelievo: 23/06/2023
Passovecchio Crotone KR
Prelevatore: Raffaele Guzzo Ora Prelievo: 09:30
| Data Arrive Camp.: 23/06/2023
Mod.Campionam.: *IST 5-7a Rev5 - Campione prelevato da personale

| Ecocontrol S.R.L.

Piano di campionamento n.21
| Condizioni ambientali al prelievo che potrebbero influenzare  nessuna
le prove
Temperatura (°C) 31,4
|
Pressione (hPa) 1013
| Umidita relativa (%) 66,4
Velocita del vento (m/s) -
| Pioggia - |
Verbale di campionamento n. 1031 del 23/06/2023

Microclima - UNI EN I1SO 7730:2006 |
Direzione del vento (°)
Dati dichiarati dal committente Descrizione del punto di prelievo

Difformita riscontrate nessuna

Risultati delle Prove

Prova Risultato u.m Metodo

Polveri inerti aerodisperse 0,34 mg/m? M.U. 317:1977

Inizio 23/06/2023 Fine:  10/07/2023

Il Responsabile del Settore Chimico I Direttore del Laboratorio

Dott, Chim. Emanuele Vizza Dott. Chim. Gregorio Barbieri

----------------------------------------------------------------- FINE RAPPORTO DI PROVA oo oeooenmm

Il laboratorio opera in conformita alla norma UNICEI EN ISO/IEC 17025:2018. | risultati contenuti nel presente Rapporto sono riferiti esclusivamente al campione
sottoposto a prova. Qualora non altrimenti specificato, I'analisi & da considerarsi come relativa al campione cosi come ricevuto dal committente, pertanto ECOCONTROL
S.rl. non si assume alcuna responsabilita circa la rispondenza degli esiti analitici tra il campione in oggetto e la partita dalla quale proviene. Il presente Rapporto non pud
essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del Laboratorio, Certificato valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi del R. D. 1.3.1928 n.842, della L. 19.7.1957
n.679. DBOCUMENTO CON FIRMA DIGITALE A NORMA DI LEGGE. Aut. Min. Sanita Dip. Alimenti e Nutrizione 700/59.403, Aut. Regione Calabria n° 4 Decreto .
2624/2013. |l residuo del campione viene conservato per 7 gg. dalla data della consegna del certificato e restituito al committente.

C.F. e P.lva; R..01786460 Numero R.E.A.; €Z-137445 Capitale Sociale 99000,000€ Paginaldil






4 ECOCONTROL Srl MOD 5-10a Rev 0 -
p via Palermo, 2

. ' 88050 CARAFFA D) CATANZARO (CZ)

Tel.: 0961-954792 Fax: 0961 954063

e-mail: info@ecocontrol.it

Internet: www.ecocontrol.it

ecocontrol

ANALISE AMBIENTAL! £ ALIMENTARI

2301471-003
13/10/2023

Spettabile:

SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA
LOCALITA' PASSOVECCHIO

88900 CROTONE {KR) ITALIA

Rapporto di prova n°:

|  Data Rapp. Prova:

Descrizione Camp.:

Luogo Prelievo:

Prelevatore:

Mod.Campionam.:

| Piano di campionamento

Monitoraggio ambientale-Impianto di selezione carta e
cartone AlA 1041 del 10/02/2010 e ss.mm.ii. Punto 3.1.5

tab. C8/1

Salvaguardia Ambientale Spa - Impianto selezione carta Data Prelievo:
e cartone

Donato Zungrone Ora Prelievo:

Data Arrivo Camp.:

*IST 5-7a Rev5 - Campione prelevato da personale
Ecocontrol S.R.L.

n.21/A
Condizioni ambientali al prelievo che potrebbero influenzare nessuna
| le prove
Temperatura (°C) 29,7
| Pressione {hPa) 1013
Umidita relativa (%) 41,4
Velocita del vento {m/s) -
| Pioggia assente
Sigillo -

| Verbale di campionamento

n. 1504 del 03/10/2023.

Microclima - UNI EN ISO 7730:2006

Direzione del vento (°)

Difformita riscontrate

Prova

Polveri inerti aerodisperse

Qualora non aitrimenti specificato,

Dati dichiarati dal committente

Descrizione del punto di prelievo
nessuna

Risultati delle Prove

Risultato Incertezza u.m

mg/m?

Fine:  06/10/2023

< 0,05
inizio 03/10/2023

Il Responsabile del Settore Chimico

Dott. Chim. Emanuele Vizza

FINE RAPPORTO DI PROVA

Metodo

/IEC 17025:2018. | risultati contenuti nel presente Rapporto sona riferiti
l'analisi & da considerarsi come relativa al campione cosi come ricevuto dal committente, pei
responsabilita circa la rispondenza degli esiti analitici tra il campione in oggetto e la partita dalla quale proviene. Il presente Rapporto

03/10/2023

09:50
03/10/2023 15:54:00

M.U. 317:1977

Il Direttore del Laboratorio

Dott. Chim. Gregorio Barbieri

esclusivamente al campione sottoposto a prova.

rtanto ECOCONTROL S.r.l. non si assume alcuna

consegna del certificato e restituito al committente.

C.F. e P.lva: R...01786460 Numero R.E.A.: CZ-137445 Capitale Soclale 99000,000€ Pagina 1di 1






ECOCONTROL Sri

via Palermo, 2

88050 CARAFFA DI CATANZARO (CZ)

Tel.: 0961-954792 Fax: 0961 954063
e-mail: info@ecocontrol.it

Internet: www.ecocontrol.it

ecocontrol

ANALISI AMBIEMTALI E ALIMENTARI

2300519-002
02/05/2023

Rapporto di prova n°:
Data Rapp. Prova:

Descrizione Camp.: Monitoraggio ambientale- nastro scarico trituratore -

AIA 1041 del 10/02/2010 e ss.mm.ii. Punto 3.1.5 tab.

cg/1

Produttore: SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA - LOCALITA'
PASSOVECCHIO - CROTONE

Luogo Prelievo: Impianto Salvaguarida Ambientale spa loc. Passovecchio
Crotone

Prelevatore: Raffaele Guzzo

Mod.Campionam.: *IST 5-7a Rev5 - Campione prelevato da personale

Ecocontrol S.R.L.

Piano di campionamento n.21

| Condizioni ambientali al prelievo che potrebbero influenzare  nessuna
le prove

| Temperatura {°C) 22,2
Pressione {hPa) 1013
Umidita relativa (%) 38,2
Velocita del vento (m/s) 3,0
Pioggia assente

Verbale di campionamento
Microclima - UNI EN 150 7730:2006
Direzione del vento (°)

n. 493 del 27/03/2023

220
Dati dichiarati dal committente

Difformita riscontrate nessuna

Risultati delle Prove

Prova u.m

0,98 mg/m?

Risultato

Polveri inerti aerodisperse

Inizio 27/03/2023

Il Responsabile del Settore Chimico

Dott. Chim. Emanuele Vizza

Il laboratorio opera in conformita alla norma
sottoposto a prova. Qualora non altrimenti specificato, I'analisi & da considerarsi come relativa al cam

Descrizione del punto di prelievo

__ Fine:  04/0412023

FINE RAPPORTO DI PROVA

pione cosi come ricevuto dal
S.rl. non si assume alcuna responsabilita circa la rispondenza degli esiti analitici tra il campione in oggetto e la partita dalla quale p
essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del Laboratorio. Certificato valido a tutti gli effetti dilegge, ai sensi del R.
n.679. DOCUMENTO CON FIRMA DIGITALE A NORMA DI LEGGE. Aut. Min. Sanita Dip. Alimenti e Nutrizione 700/59.403,Aut. Regione Calabria n° 4 Decret

MOD 5-10a Rev O -

Spettabile:

SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA
LOCALITA' PASSOVECCHIO

88900 CROTONE (KR) ITALIA

Data Prelievo: 27/03/2023
Ora Prelievo: 10:10
Data Arrivo Camp.; 27/03/2023

Metodo

M.U. 317:1977

!l Direttore del Laboratorio

Dott. Chim. Gregorio Barbieri

UNI CEI EN ISO/EC 17025:2018. | risultati contenuti nel presente Rapporto sono riferiti esclusivamente al campione
committente, pertanto ECOCONTROL

2624/2013. Il residuo del campione viene conservato per 7 gg. dalla data della consegna del certificato e restituito al committente,

C.F. e P.lva: R..01786460 Numero R.E.A.: CZ-137445 Capitale Sociale 99000,000€

Pagina1di1






ecocontrol

ANALISI AMBIENTAL) E ALIMENTARI

Rapporto di prova n®;

Data Rapp. Prova:

ECOCONTROL Srl

via Palermo, 2

88050 CARAFFA DI CATANZARG (Cz)

Tel.: 0961-954792 Fax: 0961 954063
e-mail: info@ecocontrol.it

Internet: www.ecacontrol.it

2300519-004
02/05/2023

Descrizione Camp.:

| Produttore:
| Luogo Prelievo:

Prelevatore:

| Mod.Campionam.:

Piano di campicnamento

le prove

Temperatura (°C)
Pressione (hPa)

Umidita relativa (%)
Velocita del vento {m/s)
Pioggia

Verbale di campionamento

Condizioni ambientali al prelievo che potrebbero influenzare

Monitoraggio ambientale- Tramoggia carico trituratore
AlA 1041 del 10/02/2010 e ss.mm.ii. Punto 3.1.5 tab.
c8/1

SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA - LOCALITA'
PASSOVECCHIO - CROTONE

Impianto Salvaguarida Ambientale spa loc. Passovecchio
Crotone

Raffaele Guzzo

*IST 5-7a Rev5 - Campione prelevato da personale
Ecocontrol S.R.L.

n.21

nessuna

22,2
1013

38,2

3,0

assente

n. 493 del 27/03/2023

Microclima - UNI EN I1SO 7730:2006

Direzione del vento {°)

Dati dichiarati dal committente

Difformita riscontrate

Prova

Polveri inerti aerodisperse

220

nessuna

Risultati delle Prove

u.m

Risultato

0,31
Inizio 27/03/2023

mg/m?

Fine:

MOD 5-10a Rev 0 -

Spettabile:

SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA
LOCALITA' PASSOVECCHIO

88900 CROTONE (KR) ITALIA

Data Prelievo: 27/03/2023
Ora Prelievo: 10:10
Data Arrivo Camp.: 27/03/2023

Descrizione del punto di prelievo

Metodo

M.U. 317:1977
04/04/2023

Il Responsabile del Settore Chimico I Direttore del Laboratorio

Dott. Chim. Emanuele Vizza Dott. Chim. Gregorio Barbieri

FINE RAPPORTO DI PROVA

INaboratorio opera in conformita alla norma UNI CEl EN ISONEC 17025:2018. | risultati contenuti nel presente Rapporto sono riferiti esclusivamente al campione
sottoposto a prova. Qualora non altrimenti specificato, I'analisi & da considerarsi come relativa al campione cosi come ricevuto dal committente, pertanto ECOCONTROL
S.rl. non si assume alcuna responsabilita circa la rispondenza degli esiti analitici tra il campione in oggetto e la partita dalla quale proviene. Il presente Rapporto non pué
essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del Laboratorio. Certificato valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi del R. D. 1.3.1928 n.842, della L, 19.7.1957
n.679. DOCUMENTO CON FIRMA DIGITALE A NORMA DI LEGGE. Aut. Min, Sanita Dip. Alimenti e Nutrizione 700/59.403,Aut. Regione Calabria n° 4 Decreto n,
2624/2013. [l residuo del campione viene conservato per 7 gg. dalla data della consegna del certificato e restituito al committente.,

C.F. e P.lva: R..01786460 Numero RE.A.: CZ-137445 Capitale Sociale 99000,000€ Paginaldil






ECOCONTROL Srl MOD 5-10a Rev 0 -
via Palermo, 2

88050 CARAFFA DI CATANZARO (CZ)

Tel.: 0961-954792 Fax: 0961954063

eco CO ntrOl e-mail: info@ecocontrol.it

ANALISI AMBIENTALI E ALIMENTARI

Internet: www.ecocontrol.it

Rapporto di provan®.  2300998-002 Spettabile:

SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA
LOCALITA' PASSOVECCHIO

88900 CROTONE (KR) ITALIA

Data Rapp. Prova: 08/08/2023

Descrizione Camp.: Monitoraggio ambientale- nastro scarico trituratore -
AIA 1041 del 10/02/2010 e ss.mm.ii. Punto 3.1.5 tab.
Ccg/1
| Produttore: SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA - LOCALITA'
PASSOVECCHIO - CROTONE
|
Luogo Prelievo: Impianto Salvaguarida ambientale spa - loc. Data Prelievo: 23/06/2023
Passovecchio Crotone KR
Prelevatore: Raffaele Guzzo Ora Prelievo: 09:30
| Data Arrivo Camp.: 23/06/2023
Mod.Campionam.: *IST 5-7a Rev5 - Campione prelevato da personale

Ecocontrol S.R.L.

Piano di campionamento n.21
Condizioni ambientali al prelievo che potrebbero influenzare  nessuna |
le prove
Temperatura (°C) 29,8
Pressione (hPa) 1013
| Umidita relativa (%) 73
Velocita del vento (m/s) 13
Pioggia assente
| Verbale di campionamento n. 1031 del 23/06/2023
| Microclima - UNI EN ISO 7730:2006
Direzione del vento (°) 90
| Dati dichiarati dal committente Descrizione del punto di prelievo

Difformita riscontrate nessuna

Risultati delle Prove

Prova Risultato Incertezza U.m Metodo

Polveri inerti aerodisperse 0,74 mg/m? M.U. 317:1977

Inizio 23/06/2023 — Fine: 10/07/2023 o — ————— . ——

Il Responsabile del Settore Chimico Il Direttore del Laboratorio
Dott. Chim. Emanuele Vizza Dott. Chim. Gregorio Barbieri
------------------------------------------------------------------- FINE RAPPORTO DI PROVA  -----—-ocoommeo

Il laboratorio opera in conformita alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. | risultati contenuti nel presente Rapporto sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Qualora non altrimenti specificato, I'analisi & da considerarsi come relativa al campione cosi come ricevuto dal committente, pertanto ECOCONTROL S.rl. non si assume alcuna
responsabilita circa la rispondenza degli esiti analitici tra il campione in oggetto e la partita dalla quale proviene. |l presente Rapporto non pud_essere riprodotto parzialmente, salvo
autorizzazione scritta del Laboratorio. Certificato valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi del R. D. 1.3.1928 n.842, della L. 19.7.1957 n.679. DOCUMENTO CON FIRMA DIGITALE A NORMA DI
LEGGE. Aut. Min. Sanitd Dip. Alimenti e Nutrizione 700/55.403,Aut. Regione Calabria n° 4 Decreto n. 2624/2013. Il residuo del campione viene conservato per 7 ge. dalla data della
consegna del certificato e restituito al committente.

C.F. e P.Iva: R.L01786460 Numero R.E.A.: CZ-137445 Capitale Sociale 99000,000€ Pagina 1di 1






ecocontrol

ANALISI AMBIENTALI E ALIMENTARJ

Rapporto di prova n°:

Data Rapp. Prova:

ECOCONTROL Sri

via Palermo, 2

88050 CARAFFA DI CATANZARO [{or4]

Tel.: 0961-954792 Fax: 0961954063
e-mail: info@ecocontrol.it

Internet: www.ecocontrol.it

MOD 5-10a Rev 0 -

2300998-004
08/08/2023

Spettabile:
SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA

Descrizione Camp.:

|
Produttore:

Luogo Prelievo:

Prelevatore:

| Mod.Campionam.:

Piano di campionamento

| Condizioni ambientali al prelievo che potrebbero influenzare

le prove

Temperatura {°C)

Pressione (hPa}

Umidita relativa (%)
Velocita del vento (m/s)
| Pioggia

Verbale di campionamento
Microclima - UNI EN 150 7730:2006

Direzione del vento (°)

| Dati dichiarati dal committente

Difforrpité riscontrate_

Prova

Polveri inerti aerodisperse

lil faboratorio opera in conformita alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

LOCALITA' PASSOVECCHIO
88900 CROTONE (KR) ITALIA
Monitoraggio ambientale- Tra moggia carico trituratore

AlA 1041 del 10/02/2010 e ss.mm.ii. Punto 3.1.5 tab.
Cc8/1

SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA - LOCALITA'
PASSOVECCHIO - CROTONE

Impianto Salvaguarida ambientale spa - loc. Data Prelievo: 23/06/2023
Passovecchio Crotone KR
Raffaele Guzzo Ora Prelievo: 09:30

Data Arrivo Camp.: 23/06/2023

*IST 5-7a Rev5 - Campione prelevato da personale
Ecocontrol S.R.L.

n.21
nessuna

29,8

1013

73

1,3

assente

n. 1031 del 23/06/2023

90
Descrizione del punte di prelievo
nessuna

Risultati delle Prove
um

mg/m?3

Metodo

Risultato

0,93
Inizio_23/06/2023

M.U. 317:1977

Fine: 10/07/2023

Il Responsabile del Settore Chimico Il Direttore del Laboratorio

Dott. Chim. Emanuele Vizza Dott. Chim. Gregorio Barbieri

FINE RAPPORTO DI PROVA

:2018. I risultati contenuti nel presente Rapporto sono riferiti esclusivamente al campione

sottoposto a prova. Qualora non altrimenti specificato, I'analisi & da considerarsi come relativa al campione cosi come ricevuto dal committente, pertanto ECOCONTROL

S.rl. non si assume alcuna responsabilita circa la rispondenza degli esiti analitici tra il campione in oggetto e la partita dalla quale proviene. Il presente Rapporto non pud
essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del Laboratorio. Certificato valido a tutti gli effetti dilegge, ai sensidel R. D. 1 .3.1928 n.842, della L. 19.7.1957
n.679. DOCUMENTO CON FIRMA DIGITALE A NORMA DI LEGGE. Aut. Min, Sanita Dip. Alimenti e Nutrizione 700/59.403,Aut. Regione Calabria n° 4 Decreto n.
2624/2013, Il residuo del campione viene conservato per 7 gg. dalla data della consegna del certificato e restituito al committente,

C.F. e P.lva: R..01786460 Numero R.E.A.: CZ-137445 Capitale Sociale 99000,000€ Pagina 1 di1






ECOCONTROL Srl

via Palermo, 2

88050 CARAFFA DI CATANZARO (Cz)

Tel.: 0961-954792 Fax: 0961954063
e-mail: info@ecocontrol.it

Internet: www.ecocontrol.it

MOD 5-10a Rev 0 -

@«
|5
ecocontrol

ANALISE AMBIENTALI E ALIMENTARI

2301471-002
13/10/2023

Spettabile:

SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA
LOCALITA' PASSOVECCHIO

88900 CROTONE (KR) ITALIA

" Rapporto di prova n°:
Data Rapp. Prova:

Descrizione Camp.: Monitoraggio ambientale- nastro scarico trituratore -

AlA 1041 del 10/02/2010 e ss.mm.ii. Punto 3.1.5 tab.

| c8/1 |
|
Luogo Prelievo: Salvaguardia Ambientale Spa - Nastro scarico trituratore Data Prelievo: 03/10/2023
| Prelevatore: Donato Zungrone Ora Prelievo: 09:50 |
Data Arrivo Camp.: 03/10/2023 15:54:00
| Mod.Campionam.: *IST 5-7a Rev5 - Campione prelevato da personale

Ecocontrol S.R.L.

n.21/A |

Piano di campionamento
Condizioni ambientali al prelievo che potrebbero influenzare  nessuna
| le prove
Temperatura (°C) 30,3
Pressione (hPa) 1013
| Umidita relativa (%) 42,0
Velocita del vento (m/s) 1,8
| Pioggia assente ‘
Sigillo -

Verbale di campionamento n. 1504 del 03/10/2023.

Microclima - UNIEN ISO 7730:2006 |
359

Descrizione del punto di prelievo

Direzione del vento (°)
Dati dichiarati dal committente

| Difformita riscontrate nessuna

Risultati delle Prove

Incertezza

Prova

um
mg/m?

Fine:  06/10/2023

Risultato

0,23
Inizio 03/10/2023

Metodo

Polveri inerti aerodisperse M.U. 317:1977

Il Responsabile del Settore Chimico Il Direttore del Laboratario

Dott. Chim. Emanuele Vizza Dott. Chim. Gregorio Barbieri

FINE RAPPORTO DI PROVA

consegna del certificato e restituito al committente.

C.F. e P.lva: R.1.01786460 Numero R.E.A.: C2-137445 Capiiale Soclale 99000,000€ Pagina 1di 1






ECOCONTROL Srl
via Palermo, 2

i
o
Tel.: 0961-954792
ecocontrol
ANALIS! AMBIENTAL] E ALIMENTARI
Internet: www.ecocontrol,

2301471-004
13/10/2023

Rapporto di prova n°:

Data Rapp. Prova:

MOD 5-10aRev 0 -

88050 CARAFFA DI CATANZARO (CZ)

Fax: 0961 954063

e-mail: info@ecocontrol.it

it

Spettabile:
SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA

Descrizione Camp.:

LOCALITA' PASSOVECCHIO
88900 CROTONE (KR) ITALIA

Monitoraggio ambientale- Tramoggia carico trituratore

AlA 1041 del 10/02/2010 e ss.mm.ii. Punto 3.1.5 tab.

C8/1

Luogo Prelievo:
Trituratore

| Prelevatore: Donato Zungrone

Mod.Campionam.:
| Ecocontrol S.R.L.

Condizioni ambientali al prelievo che potrebberp influenzare
le prove

Piano di campionamento

Temperatura (°C)
Pressione {hPa)
Umidita relativa (%)

Velocita del vento (m/s)
Pioggia
Sigillo
Verbale di campionamento
| Microclima - UNI EN ISO 7730:2006
Direzione del vento (°)
Dati dichiarati dal committente
| Difformita riscontrate

Prova Ri

Polveri inerti aerodisperse

It laboratorio opera in conformita alla norma UNI CEl EN
Qualora non altrimenti specificato, |"

LEGGE. Aut. Min. Sanitd Dip. Alimenti e Nutrizione 700/59.403,Aut. Regione Calabria n

consegna del certificato e restituito al cammittente.

C.F. e P.lva: R.1.01786460 Numero R.E.A - CZ-137445 Capltale Sociale 99000,000€

Salvaguardia Ambientale Spa - Tramoggia Carico

_Inizio 03/10/2023

Data Prelievo: 03/10/2023

Ora Prelievo: 09:50

Data Arrivo Camp.: 03/10/2023 15:54:00

*IST 5-7a Rev5 - Campione prelevato da personale

n.21/A
nessuna

30,3
1013
42,0
1,8
assente

n. 1504 del 03/10/2023.

359
Descrizione del punto di prelievo

nessuna

Risultati delle Prove

sultato Incertezza um Metodo
0,07 mg/m? M.U. 317:1977

__Fine:  06/1 0/2023

It Responsabile del Settore Chimico Il Direttore del Laboratorio

Dott. Chim. Emanuele Vizza Dott. Chim, Gregorio Barbieri

FINE RAPPORTO DI PROVA

esclusivamente al campione sottoposto a prova.

pertanto ECOCONTROL S.r.l. non si assume alcuna

in oggetto e la partita dalla quale proviene. |l presente Rapporto non pud essere tiprodotto parzialmente, salvo
di legge, ai sensi del R. D. 1.3.1928 n 842, della L. 19.7.1957 n.679. DOCUMENTO CON FIRMA DIGITALE A NORMA DI

Pagina 1di 1






= ECOCONTROL Srl MOD 5-10a Rev 0 -
j;_’. via Palermo, 2
88050 CARAFFA DI CATANZARO (Cz)

Tel.: 0961-954792 Fax: 0961 954063

ecoco ntrom, e-mail: info@ecocontrol.it

ANALISI AMBIENTALI E ALIMENTAR)

Internet: www.ecocontrol.it

Rapporto di provan®:  2301928-002 Spettabile: |
SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA
| Data Rapp. Prova: 15/02/2024 .
LOCALITA' PASSOVECCHIO
| 88900 CROTONE (KR) ITALIA |
Descrizione Camp.: Monitoraggio ambientale- nastro scarico trituratore -
| AlA 1041 del 10/02/2010 e ss.mm.ii. Punto 3.1.5 tab. |
[ C8/1
Produttore: SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA - LOCALITA' |
| PASSOVECCHIO - CROTONE
Luogo Prelievo: Impianto Salvaguardia Ambientale spa Loc. Passovecchio Data Prelievo: 20/12/2023
| Crotone (KR).
Prelevatore: Raffaele Guzzo Ora Prelievo: 09:50 |
Data Arrivo Camp.: 20/12/2023
| Mod.Campionam.: *IST 5-7a Rev5 - Campione prelevato da personale

Ecocontrol S.R.L.

Piano di campionamento n.21/A |
Condizioni ambientali al prelievo che potrebbero influenzare  nessuna

: le prove
Temperatura (°C) 17,9 |
Pressione {hPa) 1013

‘ Umidita relativa (%) 58,3
Velocita del vento {m/s) 1,1 |
Pioggia assente

‘ Sigillo - |
Verbale di campionamento N. 1982 DEL 20/12/2023.
Microclima - UNI EN 1SO 7730:2006

| Direzione del vento (°) 67 |
Dati dichiarati dal committente Descrizione punto di prelievo

Difformita riscontrate nessuna

Risultati delle Prove

Prova Risultato u.m Metodo

Polveri inerti aerodisperse 0,58 mg/m? M.U. 317:1977

Inizio 20/12/2023

Fine:  02/01/2024

Il Responsabile del Settore Chimico I Direttore del Laboratorio

Dott. Chim. Emanuele Vizza Dott. Chim. Gregorio Barbieri

------------------------------------------------------------------- FINE RAPPORTO DI PROVA  -—--osemmeas oo

!l laboratorio opera in conformita alla norma UNI CEl EN ISO/IEC 17025:2018. | risultati contenuti nel presente Rapporto sono riferiti gsclusivamente al campione
sottoposto a prova. Qualora non altrimenti specificato, I'analisi & da considerarsi come relativa al campione cosl come ricevuto dal committente, pertanto ECOCONTROL
S.r.l. non si assume alcuna responsabilita circa la rispondenza degli esiti analitici tra il campione in oggetto e la partita dalla quale proviene. |l presente Rapporto non pud
essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta de! Laboratorio. Certificato valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi del R. D. 1.3.1928 n.842, della L. 19.7.1957
n.679. DOCUMENTO CON FIRMA DIGITALE A NORMA DI LEGGE. Aut. Min. Sanita Dip. Alimenti e Nutrizione 700/59.403,Aut. Regione Calabria n°4 Decreto n.
2624/2013. |l residuo del campione viene conservato per 7 gg. dalla data della consegna del certificato e restituito al committente.

C.F. e P.lva: R.1.01786460 Numero R.E.A.: CZ-137445 Capitale Sociale 99000,000€ Paginaldil






ECOCONTROL Srl

via Palermo, 2

88050 CARAFFA DI CATANZARO {CZ)

Tel.: 0961-954792 Fax: 0961 954063
e-mail: info@ecocontrol.it

Internet: www.ecocontrol.it

MOD 5-10a Rev 0 -

ecocontrol

ANALISI AMBIENTALI E ALIMENTARI

2301928-004 Spettabile:
15/02/2024 SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA |
LOCALITA' PASSOVECCHIO

88900 CROTONE (KR} ITALIA

Rapporto di prova n°:

| Data Rapp. Prova:

Descrizione Camp.:

Produttore:
| Luogo Prelievo:

| Prelevatore:

| Mod.Campionam.:

Piano di campionamento

Condizioni ambientali al prelievo che potrebbero influenzare

le prove

Temperatura (°C)
Pressione (hPa)
Umidita relativa (%)
Velocita del vento {m/s)

Pioggia
Sigillo

Monitoraggio ambientale- Tramoggia carico trituratore
AIA 1041 del 10/02/2010 e ss.mm.ii. Punto 3.1.5 tab.
c8/1

SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA - LOCALITA'
PASSOVECCHIO - CROTONE

Impianto Salvaguardia Ambientale spa Loc. Passovecchio
Crotone (KR).

Raffaele Guzzo

*IST 5-7a Rev5 - Campione prelevato da personale
Ecocontrol S.R.L.

n.21/A
nessuna

17,9
1013
58,3

11
assente

Data Prelievo:

Orua Prelievo:

Data Arrivo Camp.:

Verbale di campionamento
Microclima - UNI EN ISO 7730:2006
Direzione del vento (°)

Dati dichiarati dal committente

Difformita riscontrate

Prova

Polveri inerti aerodisperse

Inizio 20/12/2023

n. 1982 del 20/12/2023.

67
Descrizione del punto di prelievo
nessuna

Risultati delle Prove

Risultato um Metodo
0,12 mg/m? M.U. 317:1977
__ Fine: 02/01/2024

Il Responsabile del Settore Chimico

Dott. Chim. Emanuele Vizza

FINE RAPPORTO DI PROVA

C.F. e P.va: R.1.01786460 Numero R.E.A.: CZ-137445 Capitale Soclale 99000,000€

20/12/2023

09:50
20/12/2023

Il Direttore del Laboratorio

Dott. Chim. Gregorio Barbieri

Il laboratorio opera in conformita alla norma UNI CEl EN ISO/IEC 17025:2018. | risultati contenuti nel presente Rapporto sono riferiti esclusivamente al campione
sottoposto a prova. Qualora non altrimenti specificato, I'analisi & da considerarsi come
S.r.J. non si assume alcuna responsabilita circa la rispondenza degli esiti analitici tra il
essere riprodotio parzialmente, salvo autorizzazione scritta del Laboratorio. Certificato
n.679. DOCUMENTO CON FIRMA DIGITALE A NORMA DI LEGGE. Aut, Min. Sanita
2624/2013. | residuo del campione viene conservato per 7 gg. dalla data della conseg

relativa al campione cosi come ricevuto dal committente, pertanto ECOCONTROL
campione in oggetto e la partita dalla quale proviene. il presente Rapporto non pud
valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi del R. D. 1.3.1928 n.842, della L. 19.7.1957
Dip. Alimenti e Nutrizione 700/59.403,Aut.
na del certificato e restituito al committente.

Regione Calabria n°4 Decreto n.

Pagina1dil






3.1 - COMPONENTI AMBIENTALI

3.1.6. Emissioni in acqua

Tabella C9- Inquinanti monitorati

Punto Parametro Frequenza di controllo Rapporto
emissione analisi

Punto di scarico  |pH annuale 2301606-006
acque nere alla del 28/11/2023
rete del consorzio
per il nucleo di
industrializzazione
di Crotone

H,S0, libero (come SO,) annuale

COD annuale

BODs annuale

Solfiti come SO; annuale

Cloruri (Cl) annuale

Floruri (F) annuale

Fosfati annuale

Fe annuale

Mn annuale

Fe + Mn max annuale

As annuale

Cd annuale

Ca annuale

Hg annuale

Pb annuale

Se annuale

Zn annuale

Al annuale

Solidi sospesi annuale

Solidi sedimentabili annuale

Residuo a 105°* annuale

colore annuale

temperatura annuale

idrocarburi totali* annuale

grassi e oli animali e vegetali* [annuale

tensioattivi* — annuale

tensioattivi anionici* annuale

tensioattivi cationici* annuale

tensioattivi non ionici* annuale

tensioattivi totali* annuale

*parametri integrativi non richiesti dal piano di monitoraggio e controllo dell'AIA

Di seguito si riporta il rapporto di prova riportato in tabella
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ANALISI AMBIENTALI E ALIMENTARI . ey
Internet: www.ecocontrol.it

2301606-006 Spettabile:

Rapporto di prova n®:

ACCREDIA %,

LENTE ITAUAND DI ACCREDITAMENTO -

LAB N® 0994 L

Sistema di gestione qualita
certificato da RINA SPA
1SO 9001 - I1SO 14001

MOD 5-10a Rev O -

SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA
LOCALITA' PASSOVECCHIO
88900 CROTONE (KR} ITALIA

Data Rapp. Prova: 28/11/2023

Descrizione Camp.: Acque nere - AlA 1041 del 10/02/2010 e ss.mm.ii. Punto

3.1.6 Tah. C9
Luogo Prelievo: Impianto di Salvaguardia Ambientale Localita Data Prelievo: 24/10/2023
Passovecchio (KR).
Prelevatore: Nicola Zampa
Data Arrivo Camp.: 24/10/2023
Data Inizio Prova: 24/10/2023
Mod.Campionam.: *|ST 5-7a Rev5 - Campione prelevato da personale Data Fine Prova: 28/11/2023
Ecocontrol S.R.L.
Verbale di campionamento n. 1639 del 24/10/2023,
Dati dichiarati dal committente Descrizione del punto di prelievo
| Difformita riscontrate B B 3 nessuna -
Risultati delle Prove
Prova Risultato Incertezza U.M L.Min. L.Max.
pH 7,74 +0,10 unita pH 5,5 9,5 m
(20°C)
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 Inizio 25/10/2023 Fine: 25/10/2023
K=2; P=95%;,NA, — —
* Acido solforico libero {come H2504) <1 mg/L
APAT CNRIRSA 2010 B Man 29 2003 Inizio 25/10/2023 Fine: 25/10/2023
* B.0.D.5a20 °C 66,8 mg 02/ 250 (0]
Standard Methods 20th 1998 APHA n.5210 D Inizio 25/10/2023 Fine: 30/10/2023
c.0.D 102 +18 mg 02/l 500 ¢
1SPRA Man 117 2014 Inizio 25/10/2023 Fine: 25/10/2023
*  Solfiti (come SO3) 0,1 mg/| 2 [¢)]
APAT CNR IRSA 4150 Man 29 2003 Inizio 25/10/2023 Fine: 25/10/2023

Metalli

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura; P =Livello di probabilita;
* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia

C.F. e P.lva: R.1.01786460 Numero R.E.A.: CZ-137445 Capitale Sociale 99000,000€

Pagina 1di 4



ECOCONTROL Srl

. via Palermo, 2 Q//
88050 CARAFFA DI CATANZARO (CZ) ACC R E D lA ‘
Tel.: 0961-954792 Fax: 0961954063 LENTE TALIANG DI ACCREDITAMENTG

Ecoco ntrOl e-mail: info@ecocontrol.it

ANALISI AMBIENTALI E ALIMENTARI

Internet: www.ecocontrol.it LAB N° 0994 L

Sistema di gestione qualitd
certificato da RINA SPA
IS0 9001 -~ 1SO 14001

MOD 5-10a Rev 0 -

Segue rapporto di prova n®: 2301606-006 .

Prova Risultato Incertezza U.M L.Min. L.Max.
Alluminio <0,23 mg/l 2 @
UNI EN ISO 15587-1: 2002, allegato C + UNI EN ISO 11885: 2009 Inizio 27/10/2023 Fine: 07/11/2023

Arsenico < 0,05 mg/l 05 @
UNI EN ISO 15587-1: 2002, allegato € + UNI EN ISO 11885: 2009 inizio  27/10/2023 Fine: 07/11/2023

Cadmio < 0,002 mg/! 0,02 m
UNI EN 1O 15587-1: 2002, allegato C+ UNI EN ISO 11885: 2009 Inizio  27/10/2023 Fine: 07/11/2023

Ferro 0,125 £0,010  mg/l 4 M
UNI EN SO 15587-1: 2002, allegato C + UNI EN ISO 11885: 2009 Inizio  27/10/2023 Fine: 07/11/2023

K=2; P=95%;
Manganese 0,0156 £0,0019 mg/t i @
UNI EN ISO 15587-1: 2002, allegato C + UNI EN 1SO 11885: 2009 Inizio 27/10/2023 Fine: 07/11/2023

K=2; P=95%;

* Mercurio < 0,0005 mg/| 0,005 O]
UNIEN ISO 15587-1: 2002, allegato C + IS0 17294-2:2016 Inizio 27/10/2023 Fine: 07/11/2023
Piombo <0,01 mg/| 0,3 (e
UNI EN IS0 15587-1: 2002, allegato C + UNI EN ISO 11885: 2009 Inizio  27/10/2023 Fine:  07/11/2023

* Selenio < 0,003 mg/l 0,03 @)
UNI EN IS0 15587-1: 2002, allegato C + UNI EN ISO 11885: 2009 Inizio 27/10/2023 Fine: 07/11/2023
Zinco 0,0900 £0,0039  mg/l 1 @
UNI EN ISO 15587-1: 2002, allegata €+ UNI EN ISO 11885: 20098 Inizio  27/10/2023 Fine: 07/11/2023

‘K=2; P=95%;

* Ferro + Manganese 0,1 mg/L
UNIEN IS0 15587-1: 2002, allegato C + UNI EN ISO 11885: 2008 Inizio  27/10/2023 Fine:  07/11/2023
Calcio 14,70 +0,59 mg/L
UNI EN ISO 15587-1: 2002, allegato C + UNI EN 1SO 11885: 2009 Inizio 27/10/2023 Fine: 07/11/2023

K=2; P=95%;
* Anioni
Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura; P = Livello di probabilita;

* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia

C.F. e P.lva: R.1.01786460 Numero R.E.A.: CZ-137445 Capitale Soclale 99000,000€ Pagina 2 di 4
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. ECOCONTROL Srl OV,
& i N
via Palermo, 2
. \\:,//
88050 CARAFFA DI CATANZARO (CZ)
Tel.: 0961-954792 Fax: 0961 954063 //—\\

e Coco ntro l e-mail: info@ecocontrol.it "/n/,\\\\“

ANALISI AMBIENTAL! E ALIMENTARI . Tl
Internet: www.ecocontrol.it LAB N° 0994 L

2

ACCREDIA %,

LENTE ITALIANG DI ACCREDITAMENTO -

N
)

Sistema di gestione qualitd
certificato da RINA SPA
1S0 9001 -~ ISO 14001

MOD 5-10a Rev 0 -

Segue rapporto di prova n®: 2301606-006

Prova Risultato Incertezza U.M L.Min. L.Max.
Cloruri 25,10 +0,75 mg/l 1200 @
UNI EN ISO 10304-1:2009 Inizio 27/10/2023 Fine: 27/10/2023

K=2;, P=95%

Fluoruri <1 mg/l 12 1)
UNI EN I1SO 10304-1:2009 inizio 27/10/2023 Fine: 27/10/2023
Solfati 11,60 +0,38 mg/l 1000 o
UNI EN ISO 10304-1:2009 Inizio  27/10/2023 Fine: 27/10/2023

K=2 P-95%

* Ortofosfati <1 mg/L
UNI EN ISO 10304-1:2009 Inizio  27/10/2023 Fine: 27/10/2023

* Grassi e Oli Animali e Vegetali 28,21 mg/| 40 o)
APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003 Inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023

* {drocarburi Totali <0,5 mg/l 10 a
APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003 Inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023

* Tensioattivi

* Tensioattivi anionici 2,80 mg/|
LCK 332 Inizio 25/10/2023 Fine: 25/10/2023

* Tensioattivi cationici <02 mg/l
LCK 331 Inizio 25/10/2023 Fine: 25/10/2023

* Tensioattivi non ionici 0,82 mg/|
LCK 333 Inizio 25/10/2023 Fine: 25/10/2023

* Tensioattivi Totali 3,62 mg/I 4 )
LCK 331 +LCK 332+ LCK 333 Inizio 25/10/2023 Fine: 25/10/2023

* Solidi Sospesi Totali 20,0 +4,4 mg/!| 80 {1
APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 Inizio 27/10/2023 Fine: 27/10/2023

K=2; P=95%;

* Solidi Sedimentabili <0,2 m/|
APAT CNR IRSA 2090 € Man 29 2003 Inizio 25/10/2023 Fine:  25/10/2023
Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura; P = Livello di probabilita;

* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia

C.F. e P.lva: R.1.01786460 Numero R.E.A.: CZ-137445 Capitale Sociale 99000,000€ Pagina3di 4



ECOCONTROL Srl
. . via Palermo, 2
i 88050 CARAFFA DI CATANZARO (CZ)

: Tel.: 0961-954792 Fax: 0961954063 LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO '
ecocontrol

e-mail: info@ecocontrol.it
ANALISI AMBIENTALI E ALIMENTARI B
Internet: www.ecocontrol.it

ACCREDIA ;

LAB N° 0954 L

Sistema di gestione qualitd
certificato da RINA SPA
1S0 9001 - ISO 14001

MOD 5-10a Rev 0 -

Segue rapporto di prova n®. 2301606-006

Prova

Risultato Incertezza U.M L.Min. L.Max.
* Residuo a 105°C 2,4 %
CNRIRSA 1Q 64 Vol 3 1985 Inizio  27/11/2023 Fine: 28/11/2023
Colore Non percettibile tasso diluiz. np.1:40 @
APAT CNR IRSA 2020 C Man 29 2003 Inizio 25/10/2023 Fine: 30/10/2023

non percettibile con dituizione 1:40

* Temperatura

24,2 °C 35 O]
APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 Inizio 24/10/2023 Fine:  24/10/2023
Riferimenti di Legge Parametri
LM. 1 Tab 3- All 5-parte Il D.Lgs 152/06 e s.m.i. Scarico in rete fognaria

GIUDIZIO

| parametri sopra analizzati rientrano nei limiti previsti dal D.Lgvo 152/06 tab. 3 all.5 " Scarico in fognatura "

Il Responsabile del Settore Chimico Il Direttore del Laboratorio

Dott. Chim. Emanuele Vizza Dott. Chim. Gregorio Barbieri

----------------------------------------------------------------- FINE RAPPORTO DI PROVA - oo oooommnmieenooe

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura; P =Livello di probabilita;
* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia

Il laboratorio opera in conformita alla norma UNI CEi EN ISO/IEC 17025:2018. | risultati contenuti nel presente Rapporto sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Qualora non altrimenti specificato, I'analisi & da considerarsi come relativa al campione cosi come ricevuto dal committente, pertanto ECOCONTROL S.r.l. non si assume alcuna

responsabilitd circa la rispondenza degli esiti analitici tra il campione in oggetto e la partita dalla quale proviene. Il presente Rapporto non pud essere riprodatto parzialmente, salvo
autorizzazione scritta del Laboratorio. Certificato valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi del R. D. 1.3.1928 n.842, della L. 19.7.1957 n.679. DOCUMENTO CON FIRMA DIGITALE A NORMA DI

LEGGE. Aut. Min. Sanitd Dip. Alimenti e Nutrizione 700/59.403,Aut. Regione Calabria n° 4 Decreto n. 2624/2013. |l residuo del campione viene conservato per 7 gg. dalla data della
consegna de! certificato e restituito al committente.

C.F. e P.lva: R.1.01786460 Numero R.E.A.: CZ-137445 Capitale Sociale 99000,000€ Pagina 4 di 4
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3.1- COMPONENTI AMBIENTALI

3.1.8 - Rifiuti

Tabella C13 - Controllo rifiuti in ingresso

di ammissibilita
in discarica”

o classificazione
del rifiuto ai
sensi del D.M.
05/02/1998 e
s,m,i. per il
recupero dei
rifiuti non
pericolosi

Attivita Rifiuti Modalita di Punto di Modalita di Azioni di
controllati controllo e di misura e registrazione e ARPA
(Codice CER) analisi frequenza trasmissione APAT
Deposito Tutti quelli che | Visivo e mediante annuale Registro di Verifiche
preliminare | sono presenti caratterizzazione carico e risultanz
emessain | in analitica per ogni scarico/formulari | e
riserva dei | autorizzazione | tipologia raggruppata analitich
rifiuti 4976 del identificata dallo stesso ee
26/10/2006 e codice CER: controlli
che stati classificazione del rifiuto docume
conferiti ai sensi della D.lgs. ntali con
all'impianto e 152/06 cadenza
che risultano » classificazione annuale
dai formulari del rifiuto ai
e/o registri di sensi della D.Igs.
carico e scarico 03/08/05 “criteri

Per quanto concerne i RAEE, batterie al piombo, i prodotti chimici inutilizzati e/o scaduti di cui si conosce |2
icomposizione mediante fornitura di scheda tecnica e di sicurezza e i rifiuti urbani provenienti da raccoltd
differenziata dai Comuni (identificati dai CER: 200101, 150101, 150106, 150107, 200307) in ingressd
all'impianto non sono previste caratterizzazioni e analisi chimiche.
I rifiuti provenienti direttamente dai produttori possono accedere all'impianto di stoccaggio mediante
compilazione di una scheda descrittiva sulla quale devono essere indicate le caratteristiche, la provenienza del

rifiuto e gli eventuali inquinanti presenti oppure una certificazione analitica




Tabella 13.1 - Rifiuti in ingresso

CER Data analisi N. certificato pernccfloso
non pericoloso
060313 | 19/07/2023 |0382/23 p
080318 | 10/07/2023 |0125/23 rev.1 NP
090108 27/10/2023 |0621/23 NP
150101 | 28/09/2023 |0561/23 NP
150102 | 23/06/2023 |0129/23 NP
150107 | 21/06/2023 [0325/23 NP
150110 | 13/06/2023 |[0121/23 p
150110 | 11/08/2023 |0554/23 P
150110 | 11/08/2023 |[0553/23 p
150202 | 27/03/2023 (284/2023 P
150202 11/08/2023 |[0551/23 P
150203 11/08/2023 [0552/23 NP
160103 | 06/07/2023 |0124/23 NP
160107 11/08/2023 (0548/2023 P
160119 | 17/07/2023 |0381/23 NP
160120 | 17/07/2023 |0289/23 NP
160211 | 05/07/2023 (0299/23 P
160213 | 05/07/2023 |0298/23 P
160214 05/07/2023 |0297/23 NP
160216 10/08/2023 |0546/23 NP
160303 | 17/11/2023 |0562/23 p
160506 | 20/10/2023 |0563/23 P
160506 | 18/09/2023 |0564/23 p
160601 | 11/07/2023 |0383/23 P
170201 | 19/06/2023 |0288/23 Rev.1 NP
170202 12/07/2023 |0376/2023 NP
170407 15/03/2023 (1321/23 NP
170407 | 17/07/2023 |0378/23 NP
170503 | 29/07/2022* |836/22 p
170503 | 29/07/2022* |(837/22 p
170605 | 27/03/2023 |283/2023 p
170605 | 27/03/2023 |285/2023 P
180106 | 21/03/2023 |0033/23 P
180106 | 20/03/2023 |0032/23 P
180106 20/03/2023 |0031/23 P
180106 17/03/2023 (0030/23 P
180106 | 19/06/2023 |286/23 Rev.1 p
180106 | 23/06/2023 |0287/23 p
180107 09/03/2023 (0022723 NP
180109 05/07/2023 |0291/23 NP
180109 | 05/07/2023 |0293/23 NP
180208 | 05/07/2023 |0296/23 NP
180208 | 05/07/2023 |0292/23 NP
200121 | 17/03/2023 |0053/23 P
200125 | 10/07/2023 |0120/23 rev.1 NP
200135 | 11/07/2023 |0384/23 p
200138 18/07/2023 |0379/23 NP
200140 11/07/2023 |0375/23 NP




200303 | 10/07/2023 |0122/23 REV.1 NP

200307 | 26/05/2023 |0290/2023 NP

200399 | 13/07/2023 |0380/23 NP

*tale rifiuto & una giacenza del 2022 & I'analisi & stata fatta nel 2022 di tutte le quantita in stoccaggio

Visto il numero rilevante di rapporti di prova questi sono stati masterizzati su cd, il quale é stato allegato al
rapporto annuale



Tabella C14 - Controllo rifiuti prodotti

Attivita Rifiuti Metodo di | Modalita di controllo e analisi | Modalita di
prodotti smaltimento/ registrazione
codice CER recupero e
trasmissione
Selezione e 191212|D1-D15 Visivo e mediante Registro di
cernita dei caratterizzazione analitica: carico e
rifiuti classificazione del scarico/formul
rifiuto ai sensi ari
della D.Igs. 152/06
-classificazione del
rifiuto ai sensi
della D.Igs. 03/08/05
“criteri di ammissibilita
in discarica”
Selezione e 191204|R13 Visivo e mediante Registro di
cernita dei caratterizzazione analitica: carico e
rifiuti -classificazione del scarico/formul
rifiuto ai sensi ari
della D.Igs. 152/06
Selezione e 191202|R13 Visivo e mediante Registro di
cernita dei caratterizzazione analitica: carico e
rifiuti -classificazione del scarico/formul
rifiuto ai sensi ari
della D.lgs. 152/06
Selezione e 150104|R13 Visivo e mediante Registro di
cernita dei caratterizzazione analitica: carico e
rifiuti ~classificazione del scarico/formul
rifiuto ai sensi ari
della D.lgs. 152/06
Raccolta acqua 190899|D15 -classificazione del Registro di
di prima rifiuto ai sensi carico e
pioggia della D.Igs. 152/06 scarico/formul
-classificazione del ari
rifiuto ai sensi
della D.Igs. 03/08/05
“criteri di ammissibilita
in discarica
Stoccaggio 150110* D1-D15 Visivo e mediante Registro di
rifiuti caratterizzazione analitica: carico e
-classificazione del scarico/formul
rifiuto ai sensi ari
della D.Igs. 152/06
-classificazione del
rifiuto ai sensi




della D.lgs. 03/08/05
“criteri di ammissibilita

in discarica
Stoccaggio 150102|D1-D15 Visivo e mediante Registro di
rifiuti caratterizzazione analitica: carico e
-classificazione del scarico/formul
rifiuto ai sensi ari

della D.Igs. 152/06
-classificazione del
rifiuto ai sensi

della D.Igs. 03/08/05
“criteri di ammissibilita
in discarica

Dei rifiuti previsti nella tabella sopra riportata quelli effettivamenti prodotti sono quelli riportati
nella tabella che segue




Attivita Rifiuti Metodo di
prodotti smaltimento/

codice CER recupero

autolavaggio 070611|D15

uffici 080318(R13

manutenzione 130208(R13

mezzi meccanici

autolavaggio 130507|R13

imballaggi in 150101|R13

cartone

prodotti dal

magazzino

rifiuti prodotti 150110(R13

dal laboratorio

analisi chimiche

manutenzione 150202(R13

mezzi meccanici

rifiuti prodotti 150202(R13

dal laboratorio

analisi chimiche

attivita gestione 150203|R13

rifiuti

rifiuti prodotti 160214|R13

dal laboratorio

analisi chimiche

paraurto di un 160119(R13

veicolo

rifiuti prodotti 160303|D15

dal laboratorio

analisi chimiche

rifiuti prodotti 160305|D15

dal laboratorio

analisi chimiche

rifiuti prodotti 160506|D15

dal laboratorio
analisi chimiche




rifiuti prodotti 160509|D15

da

manutenzione

estintori

Spurgo 161002(D15

piezometro

rifiuti prodotti 170405|R13

da

manutenzione

estintori

farmaci scaduti 180109(R13

delle cassette di

primo soccorso

acque di prima 190899(D15

pioggia

rifiuti prodotti 190905(D15

dal laboratorio

analisi chimiche

selezione e 191202(R13

cernita dei

rifiuti

selezione e 191204|R13

cernita dei

rifiuti

selezione e 191207(R13

cernita dei

rifiuti

selezione e 191212|D15

cernita dei

rifiuti

carta prodotta 200101|R13

dagli uffici

attivita di 200303|R13

spazzamento

RIFIUTI PRODOTTI
CER Data analisi | N. certificato pericoloso non pericoloso

070611 11/08/2023 [0549/23 P
080318 29/09/2023 |0565/23 NP
130208 20/12/2023 |0880/23 P
130507 11/08/2023 [0550/23 P
150101 27/09/2023 |0557/23 NP




150101 29/09/2023 |0560/23 NP
150110 28/12/2023 |0626/23 P

150110 28/12/2023 (0630/23 p

150110 02/11/2023 |0627/23 P

150202 21/12/2023 |0881/23 P

150202 21/12/2023 (0891/23 P

150202 28/12/2023 |0625/23 P

150203 10/08/2023 |0547/23 NP
160214 08/09/2023 |0508/23 NP
160119 01/12/2023 |0851/23 NP
160303 28/12/2023 |0629/23 P

160305 04/10/2023 |0624/23 P

160506 29/12/2023 |0623/23 P

160509 13/10/2023 |0619/23 NP
161002 19/06/2023 |0285/23 rev.1 NP
161002 19/06/2023 |0284/23 rev.1 NP
170405 27/10/2023 |(620/23 NP
180109 05/07/2023 [0295/23 NP
180109 05/07/2023 [0294/23 NP
190899 10/07/2023 |0126/23 rev.1 NP
190899 10/07/2023 |0127/23 rev.1 NP
190899 10/07/2023 |0128/23 rev.1 NP
190905 28/12/2023 |0628/23 np
191202 09/08/2023 |0512/23 NP
191204 12/07/2023 |0422/23 NP
191207 19/06/2023 |0289/23 REV.1 NP
191212 21/07/2023 |0492/23 NP
200101 28/09/2023 |0559/23 NP
200101 27/09/2023 |0558/23 NP
200303 22/11/2023 |0622/23 NP

Visto il numero rilevante di rapporti di prova questi sono stati masterizzati su cd, il quale é stato

allegato al rapporto annuale




3.1 - COMPONENTI AMBIENTALI

3.1.9 — Suolo

Tabella C15 — Acque sotterranee

Piezometro

Parametro

Frequenza

Modalita di
registrazione e
trasmissione

A38 — A30- A32-
A28-A31

pH

semestrale

Rapporto di
analisi trasmesso
1a mezzo postale |

Conducibilita

semestrale

Rapporto di
analisi trasmesso
A mezzo postale

Ammoniaca

semestrale

Rapporto di
analisi trasmesso

a mezzo postale |

Manganese, Solfati

semestrale

Rapporto di
analisi trasmesso
amezzo postale |

Allumino

semestrale

Rapporto di
analisi trasmesso

Antimonio

semestrale

4

Rapporto di
analisi trasmesso
a2 mezzo postale |

Argento

semestrale

Rapporto di
analisi trasmesso
amezzo postale

Berillio

semestrale

Rapporto di
analisi trasmesso

1a mezzo postale

Arsenico

semestrale

Rapporto di
analisi trasmesso
a mezzo postale |

Cadmio

semestrale

Rapporto di
analisi trasmesso
amezzo postale

Cobalto

semestrale

Rapporto di
analisi trasmesso
amezzo postale

Cromo VI e totale

semestrale

Rapporto di
analisi trasmesso
a mezzo postale

Ferro

semestrale

Rapporto di
analisi trasmesso

Mercurio

semestrale

Rapporto di
analisi trasmesso
2 mezzo postale |




Nichel semestrale Rapporto di
analisi trasmesso
a
Piombo semestrale Rapporto di
analisi trasmesso
el
Rame semestrale Rapporto di
analisi trasmesso
a.mezzo postale |
Selenio semestrale Rapporto di
analisi trasmesso
g.mezzo nostale |
Tallio semestrale Rapporto di
analisi trasmesso
Zinco semestrale Rapporto di
analisi trasmesso
a
Fluoruri semestrale Rapporto di
analisi trasmesso
d
Nitriti semestrale Rapporto di
analisi trasmesso
a.mezzo postale |
Boro semestrale Rapporto di
analisi trasmesso
4
Cianuri liberi semestrale Rapporto di
analisi trasmesso
d
Composti Organici semestrale Rapporto di
Aromatici analisi trasmesso
g mezzo postale |
Composti organici semestrale Rapporto di
policiclici aromatici analisi trasmesso
a4 mezzo postale |
Composti organici semestrale Rapporto di
Alifatici clorurati analisi trasmesso
cancerogeni e non a.mezzo postale |
Composti organici semestrale Rapporto di
Alifatici alogenati analisi trasmesso
cancerogeni a
Nitrobenzeni semestrale Rapporto di
analisi trasmesso
a
Clorobenzeni semestrale Rapporto di
analisi trasmesso
a
Fenoli e clorofenoli  |semestrale Rapporto di

analisi trasmesso

amezzo postale |




Diossine e furani semestrale Rapporto di
analisi trasmesso
a
PCB semestrale Rapporto di
analisi trasmesso
Acrilammide semestrale Rapporto di
analisi trasmesso
d
Idrocarburi totali semestrale Rapporto di
analisi trasmesso
a
Acido Ftalico semestrale Rapporto di
analisi trasmesso
4
Amianto semestrale Rapporto di
analisi trasmesso
a.mezzo postale
Piezometro N Rapporto di Prova N. Data del Rapporto di
Prova
A28 2300685-005 29/05/2023
2301606-005 28/11/2023
A30 2300685-003 29/05/2023
2301606-003 28/11/2023
A3l 2300685-002 29/05/2023
2301606-002 28/11/2023
P 2300685-001 29/05/2023
2301606-001 28/11/2023
A38 2300685-004 29/05/2023
2301606-004 28/11/2023

| rapporti di prova sopra riportati sono allegati alla presente

Per il piezometro A30 per il quale & stato installato un sistema di controllo in continuo dei
parametri: PH, condicibilita e ammoniaca, visto la mole dei dati, questi vengono forniti su
supporto informatico CD rom allegato al rapporto annuale.






o ECOCONTROL Sri K \\\:2'/111,/1

(-_-,’KJ . via Palermo, 2 §1-.___.-/§///’;"
» 88050 CARAFFA DI CATANZARO (CZ) ilm ACC RE D IA ' g.
ecocontrol Tel.: 0961-954792 Fax: 0961954063 é//\ﬂb? ENTE ITALIAND DI ACCREDITAMENTO
-mail: i i NI
ANALISI AMBIENTALI £ ALIMENTAR! e-mail: info@ecocontrol.it ’I/"/u'n\“\‘\
Internet: www.ecocontrol.it LAB N° 0994 L
Sistema di gestione qualitd
certificato da RINA SPA
150 9001 - IS0 14001
MOD 5-10aRev O -
’ Rapporto di provan®:  2300685-005 Spettabile:
SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA
| Data Rapp. Prova: 29/05/2023 .
- - LOCALITA' PASSOVECCHIO
88900 CROTONE (KR) ITALIA
Descrizione Camp.: Acqua da piezometro A28
Luogo Prelievo: Salvaguardia Ambientale Spa, Loc.ta Passovecchio, Data Prelievo: 27/04/2023
Crotone
Prelevatore: Antonello Basile Ora Prelievo: 13:12
| Data Arrivo Camp.: 27/04/2023 17:10:00
Data Inizio Prova: 28/04/2023
Mod.Campionam.: *IST 5-7a Rev5 - Campione prelevato da personale Data Fine Prova: 04/05/2023
Ecocontrol S.R.L.
Piano di campionamento n.21
Condizioni ambientali al prelievo che potrebbero influenzare nessuna
le prove
Verbale di campionamento n.637 del 27/04/2023
Spurgo con pompa sommersa (Man APAT 43/2006) eseguito dal committente
Dati dichiarati dal committente descrizione del campione
Difformita riscontrate nessuna
 Altezza di falda (m) 2,35
Risultati delle Prove
Prova Risultato Incertezza U.M L.Min. L.Max.
pH 7,22 +0,10 unita pH
{20°C)
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
K=2, P=9%% N —— L
Conducibilita Elettrica 1224 +78 uS/em (20°C)
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Ammoniaca 1,74 +0,17 mg/L
APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Nitriti <50 pe/l 500 m
APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura; P = Livello di probabilita;
* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia

> Parametri fuori limite.

C.F. e P.lva: R.1.01786460 Numero R.E.A.: CZ-137445 Capltale Sociale 98000,000€ Pagina 1di 10



ECOCONTROL Sri
. . via Palermo, 2
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ACCREDIA \

..- . . . - = " (v
e c 0 c O nt r Ol :ilr.].a '?96;}‘9)5@:1:;1 ontro,-itFax. 0961 954063 ,{’:/"-//;\3;:\ N LENTE ITALIANG DI ACCREDITAMENTO
ANALIS! AMBIENTAL] E ALIMENTARI 5 "IH'II\‘\
Internet: www.ecocontrol,it LAB N° 0994 |
Sistema di gestlone qualita
certificato da RINA SPA
1SO 9001 - ISO 14001
MOD 5-10aRev 0 -
Segue rapporto di prova n°: 2300685-005
Prova Risultato Incertezza U.m L.Min. L.Max.
Alluminio <20 g/t 200 @
UNI EN 1SO 11885; 2009 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
* Antimonio <1 pe/t 5 1)
UNIEN 1SO 11885: 2009 Inizio 28/04/2023 Fine:  28/04/2023
* Argento <1 ug/l 10 (1)
IS0 17294-2:2016 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Arsenico > 28,3 +1,5 g/l 10 @
UNIEN ISO 11885; 2008 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
K=2;, P=95%;
* Berillio <0,1 ug/l 4 (6]
1S0 17294-2:2016 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Cadmio <1 ug/l 5 @
UNI EN ISO 11885; 2009 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Cobalto <2 g/l 50 (1)
UNI EN 1SO 11885: 2009 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Cromo totale <2 pg/! 50 @]
UNI EN ISO 11885: 2009 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
* Cromo VI <0,5 ue/l 5 M
UNI EN ISO 11885: 2009 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Ferro > 5400 +240 e/l 200 o
UNI EN ISO 11885: 2009 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
K=2;, P=95%; N - -
Manganese L g 376 +29 ug/l 50 )
UNI EN ISO 11885: 2009 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
"K=2; P=95%;
Mercurio <0,1 ug/l 1 )
1S0 17294-2:2016 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Nichel <2 g/t 20 O]
UNI EN iSO 11885: 2008 Inizio  28/04/2023 Fine: 28/04/2023

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura; P = Livello di probabilit;
* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia

»  Parametri fuori limite.

C.F. e P.lva: R.L.01786460 Numero R.E.A.: CZ-137445 Capitale Soclale 99000,000€ Pagina 2 di 10
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Internet: www.ecacontrol.it LAB N° 0994 L

Sistemna di gestione qualita
certificato da RINA SPA
150 9001 - ISO 14001

MOD 5-10a Rev 0 -

Segue rapporto di prova n®: 2300685-005

Prova Risultato Incertezza U.M L.Min. L.Max.
Piombo <2 g/l 10 a
UN! EN ISO 11885: 2009 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Rame <10 pe/l 1000 o
UNI EN I1SO 11885: 2009 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023

* Selenio <1 pg/t 10 (8}
UNI EN ISO 11B85: 2009 inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023

* Tallio <0,2 ug/l 2 @
150 17294-2:2016 Inizio  28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Zinco <15 ug/l 3000 m
UNI EN 1SO 11885: 2009 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Baro 419 +75 g/l 1000 )
UNI EN (SO 11885: 2009 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023

K=2; P=95%;

* Cianuri Liberi <10 He/L 50 L)
APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Fluoruri 970 +41 pe/l 1500 m
UNI EN ISO 10304-1:2009 Inizio  28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Solfati 240,8 +4,8 mg/l 250 m
UNI EN ISO 10304-1:2009 Inizio 2804/2023 Fine: 28/04/2023
Solventi Organici Aromatici (Y]
Benzene <0,1 ue/t 1 @
UNI EN ISO 15680:2005 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Toluene <1 pg/l 15 [§)]
UNI EN ISO 15680:2005 Inizio  28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Etilbenzene <5 pg/t 50 {1
UNI EN ISO 15680:2005 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura; P =Livello di probabilita;

* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia

> Parametri fuori limite.

C.F. e P.Ilva: R...01786460 Numero R.E.A.: CZ-137445 Capitale Soclale 99000,000€ Pagina 3di 10
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Internet: www.ecocontrol.it LAB N° 0994 L

Sistema di gestione qualitd
certificato da RINA SPA
IS0 9001 - 1SO 14001

MOD 5-10a Rev 0 -

Segue rapporto di prova n®: 2300685-005

Prova Risultato Incertezza U.M L.Min. L.Max.
p-Xilene <1 pg/l 10 o}
UNIEN ISO 15680:2005 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Stirene <2 g/l 25 m
UNI EN IS0 15680:2005 Inizio  28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Nitrobenzeni
Nitrobenzene <0,3 ue/L 3,5 @
EPA 3510C:1996 + EPA 8270E:2018 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023
1,2-Dinitrobenzene <1,5 ng/L 15 o))
EPA 3510C:1996 + EPA 8270E:2018 Inizio  04/05/2023 Fine: 04/05/2023

* 1,3-Dinitrobenzene <0,3 pg/L 3,7 ()}
EPA 3510C:1996 + EPA B270E:2018 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023
Cloronitrobenzene < 0,05 [I-7/8 0,5 [63)
EPA 3510C:1996 + EPA 8270E:2018 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023

* Fenoli e clorofenoli

2-Clorofenolo <18 ug/L 180 M
EPA 3510C:1996 + EPA 8270:2018 Inizio  04/05/2023 Fine: (04/05/2023
2,4-Diclorofenoclo <11 ug/L 110 O]
EPA 3510C:1996 + EPA B270E:2018 inizio  04/05/2023 Fine: 04/05/2023
2,4,6-Triclorofenolo <05 ug/L 5 )
EPA 3510C:1996 + EPA 8270E:2018 Inizio  04/05/2023 Fine: 04/05/2023
Pentaclorofenolo < 0,05 ug/L 0,5 0]
EPA 3510C:1996 + EPA 8270E:2018 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023

* Idrocarburi Policiclici Aromatici

Benzo [b] fluorantene < 0,01 - ng/L 0,1 (1)

UNIEN ISO 17993:2005 Inizio 03/05/2023 Fine:  03/05/2023
Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura; P = Livello di probabilita;

* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia

> Parametri fuori limite.

C.F. e P.Iva: R..01786460 Numero R.E.A.: CZ-137445 Capitale Sociale 99000,000€ Pagina 4 di 10
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Internet: www.ecocontrol.it LAB N° 0994 L
Sistemna di gestione qualitd
certificato da RINA SPA
1S0 9001 - IS0 14001
MOD 5-10aRev 0 -
Segue rapporto di prova n°: 2300685-005
Prova Risultato Incertezza U.M L.Min. L.Max.
Benzo [k] fluorantene < 0,01 pg/L 0,05 M
UN{ EN ISO 17993:2005 Inizio 03/05/2023 Fine: Q3/05/2023
Benzo [g,h,i] perilene < 0,001 pg/L 0,01 (¢)
UNI EN ISO 17993:2005 Inizio 03/05/2023 Fine: 03/05/2023
Indeno[1,2,3-cd]pirene < 0,01 pg/L 0,1 ]
UNI EN ISO 17993:2005 Inizio 03/05/2023 Fine: 03/05/2023
Somma ldrocarburi Policiclici Aromatici < 0,01 ug/l 0,1 (1)
UNI EN IS0 17993:2005 Inizio 03/05/2023 Fine: 03/05/2023
Benzo [a] pirene < 0,001 e/l 0,01 o
UNI EN ISO 17993:2005 Inizio 03/05/2023 Fine: 03/05/2023
Benzo [a] antracene < 0,01 ue/L 0,1 m
UNI EN ISO 17993:2005 Inizio 03/05/2023 Fine: 03/05/2023
Crisene <0,5 pg/! 5 m
UNIEN ISO 17993:2005 Inizie 03/05/2023 Fine: 03/05/2023
Pirene <5 ug/| 50 (1
UNIEN ISO 17993:2005 Inizio 03/05/2023 Fine: 03/05/2023
Dibenzo [a,h] antracene < 0,001 pg/L 0,01 W
UNI EN iSO 17993:2005 Inizio 03/05/2023 Fine:  03/05/2023
* PCB
* PCB 101 < 0,0001 pg/l
EPA 525.2 1995 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023
* PCB 105 <0,0001 ne/l
EPA 525.2 1995 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023
* PCB110 <0,0001 pe/l
EPA 525.2 1995 Inizio 04/05/2023 Fine:  04/05/2023
* PCB114 < 0,0001 pe/t
EPA 525.2 1995 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023
Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura; P = Livello di probabilita;
* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia
> Parametri fuori fimite.
C.F. e P.Iva: R.1.01786460 Numero R.E.A.: CZ-137445 Capltale Sociale 98000,000€ Pagina 5 di 10
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Segue rapporto di prova n°:

ECOCONTROL Srl

via Palermo, 2

88050 CARAFFA DI CATANZARO (Cz)

Tel.: 0961-954792 Fax: 0961954063
e-mail: info@ecocontrol.it

Internet: www.ecacontrol.it

2300685-005

ACCREDIA ;

LVENTE ITALIANO Di ACCREDITAMENTO ~

LAB N° 0994 L

Sistema di gestione qualita
certificato da RINA SPA
ISO 9001 - 1SO 14001

MOD 5-10a Rev 0 -

Prova Risultato Incertezza U.M L.Min. L.Max.
* PCB118 < 0,0001 g/l
EPA 525.2 1595 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023
* PCB123 <0,0001 g/l
EPA 525.2 1985 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023
* PCB126 < 0,0001 ue/t
EPA 525.2 1995 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023
* PCB 128 + 167 < 0,0001 ug/!
EPA 525.2 1995 Inizio 04/05/2023 Fine:  04/05/2023
* PCB 138 < 0,0001 g/l
EPA 525.2 1955 Inizic 04/05/2023 Fine: 04/05/2023
* PCB146 < 0,0001 pe/t
EPA525.2 1995 Inizio 04/05/2023 Fine:  04/05/2023
* PCB 149 < 0,0001 ue/l
EPA525.2 1595 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023
* PCB151 < 0,0001 g/l
EPA 525.2 1995 Inizio 04/05/2023 Fine:  04/05/2023
* PCB 153 <0,0001 pe/l
EPA 525.2 1955 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023
* PCB 156 < 0,0001 ug/!
EPA 525.2 1995 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023
* PCB 157 < 0,0001 g/t
EPA 525.2 1955 Inizio 04/05/2023 Fine:  04/05/2023
* PCB 169 < 0,0001 ne/l
EPA 525.2 1595 Inizio 04/05/2023 Fine:  04/05/2023
* PCB170 < 0,0001 ue/t
EPA 525.2 1995 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023
* PCB177 < 0,0001 ue/l
EPA 525.2 1995 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura;

P = Livello di probabilita;

* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia

»  Parametri fuori limite.

C.F. e P.lva: R.1.01786460 Numero R.E.A.: CZ-137445 Capltale Sociale 99000,000€
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Internet: www.ecocontrol.it LAS N° 0994 L
Sistema dI gestione qualitd
certificato da RINA SPA
1SO 9001 - ISO 14001
MOD 5-10aRev 0 -
Segue rapporto di provan®: 2300685-005
Prova Risultato Incertezza UM L.Min. L.Max.
* PCB18 <0,0001 g/l
EPA 525.2 1995 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023
* PCB 180 < 0,0001 pe/l
EPA 525.2 1995 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023
* PCB183 < 0,0001 ug/l
EPA 525.2 1995 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023
* PCB 187 <0,0001 pe/l
EPA 525.2 1995 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023
* PCB189 <0,0001 ue/!
EPA 525.2 1995 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023
* pCB28+31 < 0,0001 pe/t
EPA 525.2 1995 Inizio Q4/05/2023 Fine: 04/05/2023
* PCB 44 < 0,0001 ne/l
EPA 525.2 1995 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023
* PCB52 <0,0001 ne/l
EPA 525.2 1935 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023
* PCB77 <0,0001 He/t
EPA 525.2 1995 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023
* PCB 81 <0,0001 ue/!
EPA 525.2 1995 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023
* PCB95 <0,0001 ue/l
EPA 525.2 1995 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023
* PCB99 < 0,0001 pe/t
EPA 525.2 1995 Inizio 04/05/2023 Fine: (04/05/2023
* Sommatoria PCB < 0,003 ugfi 0,01 @
EPA 525,2 1995 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023
* Acrilammide < 0,05 ug/l 0,1 m
EPA 8316:1994 Inizio 03/05/2023 Fine: 03/05/2023
Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura; P =TLivello di probabilita;

* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia

»  Parametri fuori limite.

P

C.F. e P.lva: R.1.01786460 Numero R.E.A.: CZ-137445 Capltale Soclale 990600,000€ Pagina 7 di 10
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Internet: www.ecocontrol.it LABE N° 0994 |
Sistema di gestione qualita
certificato da RINA SPA
ISC 9001 - 1SO 14001
MOD 5-10aRev 0 -

Segue rapporto di prova n®:  2300685-005
Prova Risultato Incertezza U.M L.Min. L.Max.

* Alifatici clorurati cancerogeni

* 1,1-Dicloroetilene < 0,005 pe/i 0,05 0]
UNJ EN 1SO 15680:2005 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
1,2-Dicloroetano <0,3 ug/l 3 (e})
UNI EN ISO 15680:2005 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Triclorometano < 0,02 g/l 0,15 @
UNI EN ISO 15680:2005 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Clorometano <0,2 ug/! 1,5 O]
UNI EN 1SO 15680:2005 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Esaclorobutadiene <0,02 e/l 0,15 @
UNIEN 1SO 15680:2005 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Tetracloroetilene <01 ug/l 1,1 ()]
UN! EN ISO 15680:2005 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Tricloroetilene <0,2 g/l 15 M
UNI EN ISO 15680:2005 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Vinile cloruro < 0,05 ug/l 0,5 1)
UN{ EN ISO 15680:2005 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Sommatoria organoalogenati <1 pg/l 10 1)
UNI EN ISO 15680:2005 Inizio  28/04/2023 Fine: 28/04/2023

* Alifatici clorurati non cancerogeni
1,1-Dicloroetano <80 g/l 810 M
UNI EN (SO 15680:2005 Inizio  28/04/2023 Fine: 28/04/2023
1,2-Dicloroetilene <6 g/l 60 )
UNI EN ISO 15680:2005 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
1,2-Dicloropropano 0,0200 +0,0056 g/l 0,15 @
UNI EN SO 15680:2005 Inizio  28/04/2023 Fine:  28/04/2023

K=2; P=95%;

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura;

P =Livello di probabilita;

* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia

»  Parametri fuori limite.

C.F. e P.lva: R.1.01786460 Numero R.E.A.: C2-137445 Capltale Sociale 99000,000€
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Segue rapporto di provan®:  2300685-005

vy,
s

ACCREDIA X,

LU'ENTE fTALIANG Di ACCREDITAMENTO -

LAB N° 0994 L

Sistema di gestione gqualitd
certificato da RINA SPA
1S0O 9001 - 1SO 14001

MOD 5-10a Rev 0 -

Prova Risultato Incertezza UM L.Min. L.Max.
1,1,2-Tricloroetano < 0,02 pe/l 0,2 m
UNI EN IS0 15680:2005 Inizio  28/04/2023 Fine: 26/04/2023

* 1,2,3-Tricloropropano < 0,0001 pe/fl 0,001 (n
UNI EN IS 15680:2005 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023

* 1,1,2,2-Tetracloroetano < 0,005 ug/l 0,05 €3}

r r

UNI EN 1SO 15680:2005 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023

* Alifatici alogenati cancerogeni
Tribromometano < 0,03 e/l 0,3 0
UNI EN ISO 15680:2005 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
1,2-dibromoetano < 0,0005 pe/l 0,001 @
UNI EN IS0 15680:2005 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Dibromoclorometano <0,01 g/l 0,13 M
UNI EN ISO 15680:2005 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Bromodiclorometano < 0,02 pg/l 0,17 (n
UNI EN SO 15680:2005 inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023

* Clorobenzeni
Clorobenzene <4 pg/l 40 (7]
UNI EN IS0 15680:2005 Inizio  28/04/2023 Fine: 28/04/2023
1,2-Diclorobenzene <27 e/l 270 O]
UNI EN 150 15680:2005 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
1,4-Diclorobenzene < 0,05 g/l 0,5 M
UNI EN 150 15680:2005 Inizio  28/04/2023 Fine: 28/04/2023
1,2,4-Triclorobenzene <19 pg/l 190 m
UNI EN IS0 15680:2005 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
1,2,4,5-Tetraclorobenzene <0,18 pg/l 1,8 (1
UNI EN IS0 15680:2005 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura; P =Livello di probabilita;
* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia

» Parametri fuori limite.

C.F. e P.lva: R.1.01786460 Numero R.E.A.: CZ-137445 Capitale Sociale 95000,000€
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Sistema di gestione qualit3
certificato da RINA SPA
1SO 9001 - ISC 14001
MOD 5-10a Rev 0 -
Segue rapporto di prova n°:  2300685-005
Prova Risultato Incertezza U.M L.Min. L.Max.
* Pentaclorobenzene <0,5 ug/l 5 1)
UNI EN ISO 15680:2005 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
* Esaclorobenzene < 0,001 ug/l 0,01 @
UNI EN ISO 15680:2005 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
* Diossine e furani: sommatoria PCDD,PCDF (conversione TEF) <04 pe/! 4 O]
EPA 3510C:1996 + EPA 8270E:2018 inizio  05/05/2023 Fine: 01/01/1900
* Acido para-ftalico < 3700 ug/! 37000 m
EPA 83218B:2007 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023
* Amianto (fibre A> 10mm) <4000 fibre/l (0}
D.M. 6/9/1994 - All.2 - Microscopia ottica Inizio 02/05/2023 Fine: 02/05/2023
* Idrocarburi disciolti 0 emulsionati <10 Hg/L
Nota 1SS 024711/1A.12 Inizio  04/05/2023 Fine: 04/05/2023
Riferimenti di Legge Parametri
LiM. 1 D.Lgs. 152/2006 Parte |V All.5 Tab. 2
Il Responsabile del Settore Chimico Il Direttore del Laboratorio
Dott. Chim. Emanuele Vizza Dott. Chim. Gregorio Barbieri

------------------------------------------------------------------ FINE RAPPORTO DI PROVA -

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura; P = Livello di probabilita;
* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia

P Parametri fuori limite.
Il laboratorio opera in conformita alla norma UNI CEi EN ISO/IEC 17025:2018. | risultati contenuti nel presente Rapporto sono riferiti esclusivamente al campione sottoposta a prova.
Qualora non altrimenti specificato, I'analisi & da considerarsi come relativa al campione cosi come ricevuto dal committente, pertanto ECOCONTROL S.r.l. non si assume alcuna

responsabilita circa la rispondenza degli esiti analitici tra il campione in oggetto e la partita dalla quale proviene. Il presente Rapporto non pud essere riprodotto parzialmente, salvo
autorizzazione scritta del Laboratorio. Certificato valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi del R. D. 1.3.1928 Nn.842, della L. 19.7.1957 n.679. DOCUMENTO CON FIRMA DIGITALE A NORMA DI
LEGGE. Aut. Min. Sanita Dip. Alimenti e Nutrizione 700/59.403,Aut. Regione Calabria n° 4 Decreto n. 2624/2013. | residuo del campione viene conservato per 7 gg. dalla data della
consegna del certificato e restituito al committente.

C.F. e P.lva: R..01786460 Numero R.E.A.: CZ-137445 Capitale Soclale 99000,000€ Pagina 10 di 10
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Internet: www.ecocontrol.it LAB N° 0994 L
Sistema di gestione qualitd
certificato da RINA SPA
1SO 9001 - ISO 14001
MOD 5-10a Rev 0 -
Rapporto di provan’:  2301606-005 Spettabile:
SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA
Data Rapp. Prova: 28/11/2023 X

LOCALITA' PASSOVECCHIO
88900 CROTONE {KR} ITALIA

Descrizione Camp.: Acqua da piezometro A28

Luogo Prelievo: Impianto di Salvaguardia Ambientale Localita Data Prelievo: 24/10/2023

Passovecchio (KR).

Prelevatore: Nicola Zampa Ora Prelievo: 13:12
Data Arrive Camp.: 24/10/2023 16:00:00
Data Inizio Prova: 25/10/2023

Mod.Campionam.: *|ST 5-7a RevS - Campione prelevato da personale Data Fine Prova: 28/11/2023

Ecocontrol S.R.L.

Piano di campionamento n.21/C

Condizioni ambientali al prelievo che potrebbero influenzare  nessuna

le prove

Verbale di campionamento n.1638 del 24/10/2023.

Spurgo con pompa sommersa (Man APAT 43/2006) Eseguito dal committente

Dati dichiarati dal committente Descrizione del punto di prelievo
Difformita riscontrate nessuna

Altezza di falda (m) 2,48

Profondita piezometro {m) -

Risultati delle Prove

Prova Risultato Incertezza U.M L.Min. L.Max.
pH 7,44 £0,10 unita pH
{20°C)
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 Inizio 25/10/2023 Fine:  25/10/2023
K=2, P=95%; - -
Conducibilita Elettrica 1439 +91 uS/em (20°C)
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 Inizio 25/10/2023 Fine: 25/10/2023
Ammoniaca <0,5 mg/L
APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 Inizio 25/10/2023 Fine: 25/10/2023
Nitriti <50 ne/! 500 0}
APAT CNR {RSA 4050 Man 29 2003 Inizio 25/10/2023 Fine: 25/10/2023
Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura; P = Livello di probabilita;

* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia

» Parametri fuori limite.

C.F. e P.lva: R.1.01786460 Numero R.E.A.: CZ-137445 Capliale Sociale 99000,000€ Pagina 1 di 10



ecocontrol

ANALISI AMBIENTALI E ALIMENTARI

ECOCONTROL Srl

via Palermo, 2

88050 CARAFFA DI CATANZAROQ (CZ)

Tel.: 0961-954792 Fax: 0961 954063
e-mail: info@ecocontrol.it

Internet: www.ecacontrol.it

Segue rapporto di prova n°:  2301606-005

\‘\“'"I"
NN,

4,
0

1

I

S\
l’/lll

O

% L NN\
II/"’! IRt

ACCREDIA f\

L'ENTE TTALIANG [ ACCREDITAMENTO

LAB N° 0994 L

Sistema di gestione qualita
certificato da RINA SPA
ISO 8001 - ISO 14001

MOD 5-10a Rev 0 -

UNIEN ISO 11885: 2009

Inizio 27/10/2023

Fine: 07/11/2023

Prova Risultato Incertezza U.M L.Min. L.Max.
Alluminio <20 ue/t 200 @
UNI EN ISO 21885: 2009 Inizio 27/10/2023 Fine: 07/11/2023

* Antimonio <1 ng/! 5 (1)
UNI EN ISO 11885: 2009 Inizio 27/10/2023 Fine: 07/11/2023

* Argento <1 g/l 10 O]
1SO 17294-2:2016 Inizio  27/10/2023 Fine: 07/11/2023
Arsenico » 31,6 +1,7 ng/l 10 1)
UNIEN 1SO 11885: 2009 Inizio 27/10/2023 Fine: 07/11/2023

K=2; P=95%;

* Berillio <0,1 ug/t 4 [¢]
1S0 17294-2:2016 Inizio 27/10/2023 Fine: 07/11/2023
Cadmio <1 ne/l 5 @
UNIEN ISO 11885: 2009 Inizio 27/10/2023 Fine:  07/11/2023
Cobalto <2 g/l 50 (1)
UNI EN 1SO 11885: 2009 Inizio 27/10/2023 Fine: 07/11/2023
Cromo totale <2 pg/| 50 (1)
UNIEN 1SO 11885: 2009 Inizio 27/10/2023 Fine: 07/11/2023

* Cromo Vi <05 ug/l 5 )
UNI EN ISO 11885; 2009 Inizio 27/10/2023 Fine:  07/11/2023
Ferro > 4677,0 £2093  ug/l 200 @
UNIEN iSO 11885: 2009 Inizio  27/10/2023 Fine: 07/11/2023

K=2; P-95% ) -
Manganese | 3 306 +23 ug/t 50 0]
UNIEN 1SO 11885: 2009 Inizio 27/10/2023 Fine:  07/11/2023
'K=2; P=95%;

Mercurio <0,1 ug/! 1 m
1SO 17294-2:2016 Inizio  27/10/2023 Fine: 07/11/2023
Nichel <2 pg/l 20 o)

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura;

P = Livello di probabilita;

* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accred itate da Accredia

> Parametri fuori limite.

C.F. e P.lva: R..01786460 Numero R.E.A.: CZ-137445 Capltale Sociale 99000,000¢€
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ECOCONTROL Srl \‘\\\\“I“Il//,’
via Palermo, 2 §1~_\://\_//’;,_
) 88050 CARAFFA DI CATANZARO (CZ) i'am ACCREDIA ‘
t l Tel.: 0961-954792 Fax: 0961 954063 ?////’%w\? UENTE ITALIANG DI ACCREDITAMENTO
ecocontro e-mail: info@ecocontrol.it ot LN
ANALISI AMBIENTALI E ALIMENTARE . IIIIIIH\‘\
Internet: www.ecocontrol.it LAB N° 0994 L

Sistema di gestione qualitd
certificato da RINA SPA
1SO 3001 - 1SO 14001

MOD 5-10aRev 0 -

Segue rapporto di prova n’:  2301606-005

Prova Risultato Incertezza u.m L.Min. L.Max.
Piombo <2 ug/l 10 0]
UNI EN ISO 11885: 2009 Inizio 27/10/2023 Fine: 07/11/2023
Rame <10 pe/l 1000 Y
UNI EN 15O 11885: 2009 Inizia  27/10/2023 Fine: 07/11/2023

* Selenio <1 ne/l 10 )
UNI EN ISO 11885: 2009 Inizio 27/10/2023 Fine: 07/11/2023

* Tallio <0,2 g/t 2 @
150 17294-2:2016 Inizio 27/10/2023 Fine: 07/11/2023
Zinco <15 pe/l 3000 @
UNI EN 1SO 11885: 2009 Inizio  27/10/2023 Fine: 07/11/2023
Boro 507 +91 e/l 1000 M
UNI EN SO 11885: 2009 Inizio  27/10/2023 Fine: 07/11/2023

K=2; P=95%;

*  Cianuri Liberi <10 He/L 50 a
APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 Inizio 25/10/2023 Fine: 25/10/2023
Fluoruri 1356 +57 ug/! 1500 m
UNI EN SO 10304-1:2009 Inizio 26/10/2023 Fine: 27/10/2023
Solfati 183,5 +3,7 mg/I 250 4
UNI EN ISO 10304-1:2009 Inizio 26/10/2023 Fine: 27/10/2023
Solventi Organici Aromatici W
Benzene <01 ug/l 1 y
UNI EN ISO 15680:2005 Inizio 09/11/2023 Fine: 09/11/2023
Toluene <1 ug/l 15 m
UNI EN 1SO 15680:2005 Inizio 09/11/2023 Fine: 09/11/2023
Etilbenzene <5 g/l 50 m
UNI EN ISO 15680:2005 Inizio 09/11/2023 Fine: 09/11/2023

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura; P = Livello di probabilita;

* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia

> Parametri fuori limite.

C.F. e P.lva: R...01786460 Numero R.E.A.: CZ-137445 Capitale Sociale 99000,000€ Pagina 3 di 10
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ANALISI AMBIENTALI E ALIMENTARI

Segue rapporto di pr

ECOCONTROL Srl

via Palermo, 2

88050 CARAFFA DI CATANZARO (CZ)

Tel.: 0961-954792 Fax: 0961 954063
e-mail: info@ecocontrol.it

Internet: www.ecocontrol.it

ovan®: 2301606-005
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ACCREDIA X,

L'EMTE FTALIANG D! ACCREDITAMENTO -

LAB N° 0994 L

Sistema di gestione qualitd
certificato da RINA SPA
IS0 9001 - 1SO 14001

MOD 5-10a Rev 0 -

Prova Risultato Incertezza U.M L.Min. L.Max.
p-Xilene <1 ug/! 10 M
UNI EN 1SO 15680:2005 inizio 09/11/2023 Fine: 09/11/2023
Stirene <2 pe/l 25 )
UNI EN ISO 15680:2005 Inizio 09/11/2023 Fine: 09/11/2023
Nitrobenzeni
Nitrobenzene <0,3 mHe/L 35 o
EPA 3510C:1996 + EPA B270E:2018 Inizio  06/11/2023 Fine:  07/11/2023
1,2-Dinitrobenzene <15 pg/L 15 @
EPA 3510C:1996 + EPA 8270E:2018 Inizio  06/11/2023 Fine: 07/11/2023

* 1,3-Dinitrobenzene <0,3 ug/L 3,7 @)
EPA 3510C:1996 + EPA 8270E:2018 Inizio  06/11/2023 Fine: 07/11/2023
Cloronitrobenzene < 0,05 ug/L 0,5 (1)
EPA 3510C:1996 + EPA 8270E:2018 Inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023

* Fenoli e clorofenoli
2-Clorafenola <18 ug/L 180 )
EPA 3510C:1996 + EPA 8270F:2018 inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023
2,4-Diclorofenolo <11 pg/L 110 @
EPA 3510C:1996 + EPA B270E:2018 Inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023

* 2,4,6-Triclorofenolo <05 pg/L 5 @
EPA 3510C:1996 + EPA 8270E:2018 Inizio 06/11/2023 Fine:  07/11/2023
Pentaclorofenolo < 0,05 pg/L 0,5 (1)
EPA 3510C:1996 + EPA 8270E:2018 Inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023

* ldrocarburi Policiclici Aromatici
Benzo [b] fluorantene <0,01 pg/L 0,1 @
UNIEN ISO 17993:2005 Inizio  14/11/2023 Fine: 14/11/2023

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura;

P = Livello di probabilita;

* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia

»  Parametri fuori limite.

C.F. e P.lva: R.1.01786460 Numero R.E.A.: C2-137445 Capitale Sociale 99000,000€
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" - via Palermo, 2 X Z
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e coco ntro l' e-mail: info@ecocontrol.it "41//\’ \\‘\\e
ANALISI AMBIENTALI E ALIMENTARI ’ Zmma
Internet: www.ecocontrol.it LAB N° 0994 L

Sisterna di gestione qualit3
certificato da RINA SPA
IS0 9001 - IS0 14001

MOD 5-10a Rev 0 -

Segue rapporto di prova n®: 2301606-005

Prova Risultato Incertezza U.M L.Min. L.Max.
Benzo [K] fluorantene < 0,01 ue/L 0,05 @
UNI EN ISO 17393:2005 Inizio 14/11/2023 Fine: 14/11/2023
Benzo [g,h,i] perilene < 0,001 pg/L 0,01 0]
UNI EN {SO 17993:2005 Inizio 14/11/2023 Fine: 14/11/2023
Indenof1,2,3-cd]pirene < 0,01 ug/t 0,1 )
UNI EN ISO 17993:2005 Inizio 14/11/2023 Fine: 14/11/2023
Somma Idrocarburi Policiclici Aromatici < 0,01 ug/l 0,1 4
UNI EN IS0 17993:2005 Inizio 14/11/2023 Fine: 14/11/2023
Benzo [a] pirene < 0,001 pe/l 0,01 Y
UNI EN ISO 17993:2005 Inizio 14/11/2023 Fine: 14/11/2023
Benzo [a] antracene < 0,01 pg/L 0,1 0
UNI EN SO 17993:2005 Inizio 14/11/2023 Fine: 14/11/2023
Crisene <0,5 g/l 5 @
UNI EN ISO 17993:2005 Inizio 14/11/2023 Fine: 14/11/2023
Pirene <5 He/l 50 @
UNI EN ISO 17993:2005 Inizio 14/11/2023 Fine: 14/11/2023
Dibenzo [a,h] antracene < 0,001 pg/L 0,01 a)
UNI EN 1SO 17993:2005 Inizio 14/11/2023 Fine: 14/11/2023

* pPCB

* PCB101 <0,0001 ug/l
EPA 525.2 1995 Inizio  06/11/2023 Fine: 07/11/2023

* PCB 105 < 0,0001 g/l
EPA 525.2 1995 Inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023

* PCB110 <0,0001 He/l
EPA 525.2 1995 Inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023

* pCB114 <0,0001 ug/l
EPA 525.2 1995 Inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura; P = Livello di probabilita;

* = | e prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia

> Parametri fuori limite.

C.F. e P.lva: R.1.01786460 Numero R.E.A.: C2-137445 Capitale Soclale 99000,000€ Pagina 5di 10



ECOCONTROL Srl
via Palermo, 2
88050 CARAFFA DI CATANZARO (Cz)
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e c 0 c Ontr Ol Tel.: 0961-954792 Fax: 0961 954063 ?////%\? LENTE {TALIANG Di ACCREDITAMENTO
-mail: i i RIS
ANALIS} AMBIENTAL E ALIMENTARI e-mail: info@ecocontrol.it l'/’llulu\\‘\\‘
Internet: www.ecocontrol.it LAB N° 0994 |
Sistema di gestione qualltd
certificato da RINA SPA
ISO 9001 - ISO 14001
MOD 5-10aRev 0 -
Segue rapporto di prova n®. 2301606-005
Prova Risultato Incertezza U.M L.Min. L.Max.
* PCB118 <0,0001 ue/l
EPA 525.2 1995 inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023
* PCB123 < 0,0001 g/l
EPA 525.2 1995 Inizio 06/11/2023 Fine:  07/11/2023
* PCB126 <0,0001 pg/l
EPA 525.2 1995 Inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023
* PCB128+ 167 <0,0001 ue/l
EPA 525.2 1995 Inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023
* PCB138 < 0,0001 ue/l
EPA 525.2 1995 Injzio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023
* PCB 146 <0,0001 ue/l
EPA 525.2 1995 Inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023
* PCB149 < 0,0001 ue/t
EPA 525.2 1995 Inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023
* PCB151 < 0,0001 g/l
EPA 525.2 1995 Inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023
* PCB 153 < 0,0001 pe/l
EPA 525.2 1995 Inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023
* PCB 156 <0,0001 ue/l
EPA 525.2 1995 Inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023
* PCB 157 < 0,0001 ug/l
EPA 525.2 1995 Inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023
* PCB 169 < 0,0001 ue/l
EPA 525.2 1995 Inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023
* PCB170 < 0,0001 ue/l
EPA 525.2 1955 Inizio 06/11/2023 Fine: 07A11/2023
* PCB177 < 0,0001 g/l
EPA 525.2 1995 Inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023

Legenda valori incertezza; K = Fattore di copertura; P = Livello di probabilita;
* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia

P Parametri fuori limite.

C.F. e P.lva: R.1.01786460 Numero R.E.A.: C2-137445 Capitale Sociale 99000,000€
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= ECOCONTROL Srl
{‘_‘.f’ . via Palermo, 2
B 88050 CARAFFA DI CATANZARO (CZ)

ACCREDIA %,

Tel.:.0961-954792 Fax: 0961554063 L'ENTE FAUAND DI ACCREDITAVENTO

eco co ntrOl e-mail: info@ecocontrol.it

ANALISI AMBIENTAL] E ALIMENTAR]

Internet: www.ecocontrol.it LAB N° 0994 L

Sistema di gestione qualitd
certificato da RINA SPA
IS0 9001 - ISO 14001

MOD 5-10aRev 0 -
Segue rapporto di prova n®: 2301606-005
Prova Risultato Incertezza um L.Min. L.Max.
* PCB18 <0,0001 pe/l
EPA 525.2 1995 Inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023
* PCB 180 < 0,0001 pe/l
EPA 525.2 1395 inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023
* PCB 183 <0,0001 e/l
£PA 525.2 1995 Inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023
* PCB 187 < 0,0001 pg/l
EPA 525.2 1995 inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023
* PCB 189 < 0,0001 ug/l
EPA 525.2 1995 Inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023
* PCB28+31 <0,0001 pe/!
EPA 525.2 1955 Inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023
* PCB 44 < 0,0001 pe/l
EPA 525.2 1995 Inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023
* PCB52 <0,0001 pg/l
EPA 525.2 1995 inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023
* PCB77 < 0,0001 pe/l
EPA 525.2 1995 Inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023
* PCBS81 < 0,0001 e/l
EPA 525.2 1995 Inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023
* PCB9S <0,0001 pe/l
EPA 525.2 1995 Inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023
* PCB99 < 0,0001 pg/l
EPA 525.2 1995 Inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023
* Sommatoria PCB < 0,003 g/l 0,01 ]
EPA 525.2 1995 Inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023
*  Acrilammide < 0,05 e/l 0,1 {n
EPA 8316:1994 Inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023
Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura; P =Livello di probabilita;

* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia

» Parametri fuori limite.

C.F. e P.lva: R.1.01786450 Numero R.E.A.: CZ-137445 Capllale Sociale 88000,000€ Pagina 7 di 10



ecocontrol

ANALISI AMBIENTALI E ALIMENYARI

Segue rapporto di prova n°:

ECOCONTROL Sri

via Palermo, 2

88050 CARAFFA DI CATANZARO (C2)
Tel.: 0961-954792

e-mail: info@ecocontrol.it
Internet: www.ecocontrol.it

2301606-005

Fax: 0961954063

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANG Di ACCREDITAMENTO

3

LAB N° 0994 L

Sistema di gestione qualitd
certificato da RINA SPA
1S0 9001 - ISO 14001

MQD 5-10a Rev 0 -

Prova Risultato Incertezza U.M L.Min. L.Max.

* Alifatici clorurati cancerogeni

* 1,1-Dicloroetilene < 0,005 ug/l 0,05 [¢)]
UNI EN (SO 15680:2005 Inizio  09/11/2023 Fine:  09/11/2023
1,2-Dicloroetano <03 pe/l 3 @
UNI EN IS0 15680:2005 tnizio 09/11/2023 Fine: 09/11/2023
Triclorometano < 0,02 ug/l 0,15 @
UNI EN ISO 15680:2005 inizio 09/11/2023 Fine:  09/11/2023
Clorometano <0,2 ug/l 1,5 m
UNI EN ISO 15680:2005 Inizio 09/11/2023 Fine: 09/11/2023
Esaclorobutadiene < 0,02 ue/l 0,15 0
UNI EN ISO 15680:2005 inizio  09/11/2023 Fine: 09/11/2023
Tetracloroetilene <0,1 ug/l 1,1 (e}]
UNI EN IS0 15680:2005 Inizio 09/11/2023 Fine: 09/11/2023
Tricloroetilene <0,2 ue/l 1,5 m
UNI EN ISO 15680:2005 Inizio 09/11/2023 Fine:  09/11/2023
Vinile cloruro < 0,05 g/l 0,5 @
UNI EN iSO 15680:2005 Inizio 09/11/2023 Fine: 09/11/2023
Sommatoria organoalogenati <1 ug/l 10 1)
UNI EN ISO 15680:2005 Inizio 09/11/2023 Fine: 09/11/2023

*  Alifatici clorurati non cancerogeni
1,1-Dicloroetano <80 - 810 6)]
UNI EN 150 15680:2005 Inizio  09/11/2023 Fine: 09/11/2023
1,2-Dicloroetilene <6 pe/! 60 @
UNI EN ISO 15680:2005 Inizio 09/11/2023 Fine: 09/11/2023
1,2-Dicloropropano < 0,02 ug/l 0,15 M
UNI EN 1SO 15680:2005 Inizio 09/11/2023 Fine: 09/11/2023

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura;

* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia

P Parametri fuori limite.

C.F. e P.lva: R..01786460 Numero R.E.A.: C2-137445 Capltale Soclale 99000,000€

P = Livello di probabilita;
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ECOCONTROL Srl \\\\\\:B/u/,‘
via Palermo, 2 §\ N

) 88050 CARAFFA DI CATANZARO (CZ)

ACCREDIA X

Tel.: 0961-954792 Fax: 0961 954063 LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

ecocontrOl e-mail: info@ecocontrol.it

AMNALIS} AMBIENTAL! E ALIMENTAR!

Internet: www.ecocontrol.it LAB N° 0994 L

Sistema di gestione qualitd
certificate da RINA SPA
1SO 9001 - IS0 14001

MOD 5-10aRev O -

Segue rapporto di prova n®: 2301606-005

Prova Risultato Incertezza U.M L.Min. L.Max.
1,1,2-Tricloroetana <0,02 pe/l 0,2 o
UNI EN 15O 15680:2005 Inizio 09/11/2023 Fine: 09/11/2023

* 1,2,3-Tricloropropano < 0,0001 g/l 0,001 )
UNI EN IS0 15680:2005 Inizio 09/11/2023 Fine: 08/11/2023

* 1,1,2,2-Tetracloroetano < 0,005 e/l 0,05 m
UNI EN ISO 15680:2005 Inizio 09/11/2023 Fine: 09/11/2023

*  Alifatici alogenati cancerogeni

Tribromometano <0,03 ne/l 0,3 W]
UNI EN ISO 15680:2005 Inizio 09/11/2023 Fine: 09/11/2023

* 1,2-dibromoetano < 0,0005 pg/t 0,001 1
UNI EN ISO 15680:2005 Inizio 09/11/2023 Fine: 09/11/2023
Dibromoclorometano < 0,01 ug/l 0,13 m
UNI EN ISO 15680:2005 Inizio 09/11/2023 Fine: 09/11/2023
Bromodiclorometano <0,02 ug/l 0,17 @
UNI EN 1SO 15680:2005 Inizio 09/11/2023 Fine: 09/11/2023

* (Clorobenzeni
Clorobenzene <4 pg/l 40 1
UNI EN ISO 15680:2005 Inizio 09/11/2023 Fine: 09/11/2023
1,2-Diclorobenzene <27 ug/l 270 m
UNI EN ISO 15680:2005 Inizio 09/11/2023 Fine: 09/11/2023
1,4-Diclorobenzene < 0,05 e/t 0,5 0]
UNI EN 1SO 15680:2005 Inizio  09/11/2023 Fine: 09/11/2023
1,2,4-Triclorobenzene <19 g/l 190 1)
UNI EN ISO 15680:2005 inizio 09/11/2023 Fine: 09/11/2023
1,2,4,5-Tetraclorobenzene <018 ug/l 1,8 (1)
UNI EN 1SQ 15680:2005 Inizio 09/11/2023 Fine: 09/11/2023

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura; P = Livello di probabilita;

* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia

» Parametri fuori limite.

C.F. e P.lva: R..01786460 Numero R.E.A.: CZ-137445 Capitale Sociale 99000,000€ Pagina9di 10



ECOCONTROL Srl WV,
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88050 CARAFFA DI CATANZARO (CZ) ACC R E D IA (
Tel.: 0961-954792 Fax: 0961 954063 LENTE [TALIAND DI ACCREDITAMENTO !

Ecoco nt M'Ol e-mail: info@ecocontrol.it

ANALISI AMBIENTALI E ALIMENTARI

Internet: www.ecocontrol.it

LAB N° 0994 L

Sistema di gestione qualita
certificato da RINA SPA
ISO 9001 - ISO 14001

MOD 5-10a Rev 0 -

Segue rapporto di prova n®: 2301606-005

Prova Risultato Incertezza U.M L.Min. L.Max.
* Pentaclorobenzene <0,5 e/l 3 @
UNI EN ISO 15680:2005 Inizio 09/11/2023 Fine: 09/11/2023
* Esaclorobenzene < 0,001 g/l 0,01 O]
UNI EN ISO 15680:2005 Inizio 09/11/2023 Fine: 09/11/2023
* Diossine e furani: sommatoria PCDD,PCDF (conversione TEF} <0,4 pg/l 4 )]
EPA 3510C:1996 + EPA 8270E:2018 Inizio  06/11/2023 Fine: 07/11/2023
* Acido para-ﬁalico < 3700 ue/l 37000 @
EPA 8321B:2007 Inizio 06/11/2023 Fine:  07/11/2023
* Amianto (fibre A> 10mm) ASSENTE fibre/I &
D.M. 6/9/1994 - All.2 - Microscopia ottica Inizio 28/11/2023 Fine: 28/11/2023
* Idrocarburi disciolti o emulsionati <10 e/t
Nota ISS 024711/1A.12 Inizio 06/11/2023 Fine: 07/11/2023
Riferimenti di Legge Parametri
LiM. 1 D.Lgs. 152/2006 Parte IV All5 Tab. 2
Il Responsabile del Settore Chimico Il Direttore del Laboratorio
Dott. Chim. Emanuele Vizza Dott. Chim. Gregorio Barbieri
------------------------------------------------------------------ FINE RAPPORTO DI PROVA -~ —ooomemmoeioc oo
Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura; P = Livello di probabilita;

* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia

»  Parametri fuori limite.
Il laboratorio opera in conformita alla norma UNI CEl EN ISO/IEC 17025:2018. | risultati contenuti nel presente Rapporto sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Qualora non altrimenti specificato, I'analisi & da considerarsi come relativa al campione cosi come ricevuto dal committente, pertanto ECOCONTROL S.r.l. non si assume alcuna
responsabilita circa la rispondenza degli esiti analitici tra il campione in oggetto e la partita dalla quale proviene. Il presente Rapporto pon pud essere riprodotto parzialmente, salvo
autorizzazione scritta del Laboratorio. Certificato valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi del R. D. 1.3.1928 n.842, della L. 19.7.1957 n.679. DOCUMENTO CON FIRMA DIGITALE A NORMA DI
LEGGE. Aut. Min. Sanita Dip. Alimenti e Nutrizione 700/59.403,Aut. Regione Calabria n° 4 Decreto n. 2624/2013. |l residuo del campione viene conservato per 7 gg. dalla data della
consegna del certificato e restituito al committente.
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ANALIS| AMBIENTALI E ALIMENTARI

Internet: www.ecocontrol.it LAB N° 0934 L

Sisterna di gestione qualitd
certificato da RINA SPA
ISO 9001 - 1S0 14001

MOD 5-10aRev O -

Spettabile:

SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA
LOCALITA' PASSOVECCHIO

88900 CROTONE (KR} ITALIA

2300685-003
29/05/2023

Rapporto di prova n®:

Data Rapp. Prova:

Descrizione Camp.: Acqua da piezometro A30

Luogo Prelievo: Salvaguardia Ambientale Spa, Loc.ta Passovecchio, Data Prelievo: 27/04/2023
Crotone
Prelevatore: Antonello Basile Ora Prelievo: 11:02
| Data Arrivo Camp.: 27/04/2023 17:10:00
Data Inizie Prova: 28/04/2023
Mod.Campionam.: *|ST 5-7a Rev5S - Campione prelevato da personale Data Fine Prova: 04/05/2023
Ecocontrol S.R.L.
Piano di campionamento n.21
Condizioni ambientali al prelievo che potrebbero influenzare nessuna
le prove
Verbale di campionamento n.637 del 27/04/2023
Spurgo con pompa sommersa {(Man APAT 43/2006) eseguito dal committente
Dati dichiarati dal committente descrizione del campione
Difformita riscontrate nessuna
Altezza di falda (m) - 2,82
Risultati delle Prove
Prova Risultato Incertezza um L.Min. L.Max.
pH 7,23 +0,10 unita pH
(20°C)
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 Inizia 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
l<= 2; P=95%; - .
Conducibilita Elettrica 1222 +78 puS/em (20°C)
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Ammeniaca 5,14 +0,51 mg/L
APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 Inizio 28/04/2023 Fine: 2B/04/2023
Nitriti <50 pe/l 500 i
APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 Inizio 28/04/2023 Fing: 28/04/2023

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura; P =Livello di probabilita;
* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia

»  Parametri fuori limite.
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ANALISI AMBIENTALI E ALIMENTARI

Internet: www.ecocontrol.it LAB N° 0994 L

Sistema di gestione qualitd
certificate da RINA SPA
ISO 5001 - IS0 14001

MOD 5-10a Rev 0 -

Segue rapporto di prova n°:  2300685-003

Prova Risultato Incertezza U.M L.Min. L.Max.
Alluminio <20 uef! 200 ®
UNF EN IS0 11885: 2009 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023

* Antimonio <1 ug/l 5 (0]
UNI EN ISO 11885: 2009 Inizio 28/04/2023 Fine:  28/04/2023

* Argento <1 ug/l 10 )
IS0 17294-2:2016 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Arsenico > 27,7 +1,5 ug/l 10 @
UNIEN ISO 11885: 2009 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023

K=2; P=95%;

* Berillio <0,1 ng/l 4 )]
150 17294-2:2016 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Cadmio <1 e/l 5 o)
UNIEN ISO 11885: 2009 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Cobalto <2 g/l 50 {1
UNI EN iSO 11885: 2009 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Cromo totale <2 pg/l 50 @
UNI EN 150 11885: 2009 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023

* Cromo VI <0,5 pg/l 5 (1)
UNI EN ISO 11885: 2009 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Ferro > 6090 £270 ug/l 200 O]
UNI EN ISO 11885: 2009 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023

K2 P=95% — —— =
Manganese > 397 +30 ug/l 50 @
UNI EN IS0 11885: 2009 Inizio 28/04/2023 Fino: 28/04/2023

K=2; P=95%;

Mercurio <0,1 pe/l 1 M
IS0 17294-2:2016 Inizio 28/04/2023 Fine:  28/04/2023
Nichel <2 g/l 20 (1)
UNIEN IS0 11885: 2009 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura; P = Livello di probabilita;
* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia

P Parametri fuori limite.
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Sistema di gestione qualitd
certificato da RINA SPA
IS0 9001 - ISO 14001

MOD 5-10a Rev O -

Segue rapporto di provan®: 2300685-003

Prova Risultato Incertezza UM L.Min. L-Max.
Piombo <2 g/l 10 U]
UNI EN 1SO 11885: 2009 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Rame <10 ue/l 1000 O]
UNI EN SO 11885: 2009 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023

* Selenio <1 ue/l 10 M
UNI EN ISO 11885: 2009 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023

* Tallio <0,2 ug/l 2 m
150 17294-2:2016 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Zinco <15 pg/l 3000 ®
UNI EN IS0 11885: 2009 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Boro 551 +99 ug/l 1000 @
UNI EN ISO 1188S: 2009 inizia 28/04/2023 Fine: 28/04/2023

K=2; P=95%;

* Cianuri Liberi <10 g/l 50 "
APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Fluoruri 1195 +50 pe/l 1500 m
UNI EN iSO 10304-1:2009 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Solfati 85,4 +1,7 mg/! 250 m
UNI EN ISO 10304-1:2009 Inizio 28/34/2023 Fine: 28/04/2023
Solventi Organici Aromatici ()]
Benzene <01 e/l 1 (LY
UNI EN ISO 15680:2005 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Toluene <1 pg/l 15 )
UNI EN 1SD 15680:2005 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Etilbenzene <5 pe/l 50 )
UNI EN ISO 15680:2005 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura; P = Livello di probabilita;

* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia

»  Parametri fuori limite.
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Internet: www.ecocontrol.it LAB N° 0994 L

Sistema di gestione qualitd
certificato da RINA SPA
ISO 9001 - I1SO 14001

MOD 5-10a Rev O -

Segue rapporto di prova n°: 2300685-003

Prova Risultato Incertezza U.M L.Min. L.Max.
p-Xilene <1 ug/t 10 @
UNI EN IS0 15680:2005 Inizio 28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Stirene <2 ug/l 25 @
UNI EN ISO 15680:2005 inizio  28/04/2023 Fine: 28/04/2023
Nitrobenzeni
Nitrobenzene <0,3 pg/L 3,5 M
EPA 3510C:1996 + EPA 8270F:2018 Inizio  04/05/2023 Fine:  04/05/2023
1,2-Dinitrobenzene <15 ue/L 15 @
EPA 3510C:1996 + EPA 8270E:2018 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023

* 1,3-Dinitrobenzene <0,3 /L 3,7 @)
EPA3510C:1996 + EPA 8270E:2018 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023
Cloronitrobenzene <0,05 ng/L 0,5 )
EPA 3510C:1996 + EPA 8270E:2018 Inizio  04/05/2023 Fine:  04/05/2023

* Fenoli e clorofenoli

2-Clorofenolo <18 ug/L 180 O]
EPA 3510C:1996 + EPA 8270E:2018 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023
2,4-Diclorofenolo <11 ug/L 110 Y]
EPA 3510C:1996 + EPA 8270E:2018 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023

* 2,4,6-Triclorofenolo <05 ug/L 5 (e}
EPA 3510C:1996 + EPA 8270E:2018 Inizio  04/05/2023 Fine: 04/05/2023
Pentaclorofenolo < 0,05 pg/L 0,5 @)
EPA 3510C:1996 + EPA 8270E:2018 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023

* Idrocarburi Policiclici Aromatici
Benzo [b] fluorantene <0,01 pg/L 0,1 @
UNIEN IS0 17993:2005 Inizio  03/05/2023 Fine: 03/05/2023

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura; P = Livello di probabilita;
* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia

> Parametri fuori limite.
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ANALISTAM HENTAL: E ALIMYNTAR]
Benza [K] fluorantene 0,05 )
UNI ENISO 17993:2005 Inizio 03/05/2023 Fine: 03/05/2023
< 0,001 0,01 ]
Inizio 03/05/2023 Fine: 03/05/2023
< 0,01
Inizio 03/05/2023 Fine: 03/05/2023
Somma Idrocarburi Policiclici Aromatici < 0,01 pe/l 0,1 )
UNI EN ISO 17993:2005 Inizio 03/05/2023 Fine: 03/05/2023
Benzo [a] pirene 0,00127 £0,00027  ug/l 0,01 @
UNIEN ISO 17993:2005 Inizio 03/05/2023 Fine: 03/05/2023
=2; P=95 %i
Benzo [a] antracene < 0,01 ug/L 0,1 M
UNI EN ISO 17993:2005 Inizio 03/05/2023 Fine: 03/05/2023
Crisene <0,5 ug/l 5 m
UNIEN 1SO 17993:2005 Inizio 03/05/2023 Fine: 03/05/2023
Pirene <5 g/l 50 (e})
UNI EN ISO 17993:2005 Inizio 03/05/2023 Fine: 03/05/2023
Dibenzo [a,h] antracene < 0,001 pg/L 0,01 M
UNI EN ISO 17993:2005 inizio 03/05/2023 Fine: 03/05/2023
* PCB
* PCB101 <0,0001 ug/l
£PA 525.2 1995 Inizio  04/05/2023 Fine: 04/05/2023
* PCB 105 <0,0001 pe/l
EPA 525.2 1995 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023
* PCB 110 <0,0001 me/l
EPA 525.2 1995 Inizio 04/05/2023 Fine: 04/05/2023

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura;

* = Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate da Accredia

> Parametri fuori limite.

P = Livello di probabilita;

C.F. e P.va: R.1.01786460 Numero R.E.A.: CZ-137445 Capitale Sociale 99000,000€
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