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Oggetto: Segnalazione malfunzionamenti impianti elevatori e interruzioni elettriche presso la Cittadella regionale. 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale intende evidenziare ancora una volta alla S.V. una situazione di grave 
criticità che ha interessato, nella giornata di ieri, una dipendente del Dipartimento “Risorse Umane e Controlli”, rimasta 
bloccata all’interno di un ascensore al primo piano della Cittadella regionale. 

             La collega, fortunatamente, è riuscita ad avvisare dell’accaduto utilizzando il proprio telefono cellulare. Le sue 
richieste di aiuto sono state anche udite da alcuni dipendenti presenti sullo stesso piano, che hanno attivato 
tempestivamente i soccorsi, consentendo così il suo recupero. 

             Quanto accaduto evidenzia, ancora una volta, il mancato funzionamento del campanello di allarme all’interno 
dell’impianto elevatore, già oggetto di diverse segnalazioni da parte di questa Organizzazione Sindacale. Non meno 
preoccupante è risultata l’assenza di una lampada di emergenza, che ha costretto la dipendente a rimanere nel buio 
completo per tutto il tempo del blocco.  

Episodi simili pongono interrogativi seri sulle condizioni di sicurezza a cui è sottoposto il personale che 
quotidianamente utilizza gli ascensori della Cittadella. 

             A conferma di quanto segnalato, si ricorda il precedente episodio verificatosi l’8 agosto 2024, quando un 
lavoratore disabile del Dipartimento “Economia e Finanze” è rimasto intrappolato tra il sesto e il quinto piano, insieme a un 
collega. Anche in quell’occasione, il sistema di allarme risultò totalmente inefficace, rendendo necessario l’intervento 
di altri dipendenti che, sentendo le grida dall’interno dell’ascensore, riuscirono a chiamare i soccorsi. 

             In quella circostanza, questa Organizzazione Sindacale denunciò pubblicamente le carenze nella manutenzione 
degli impianti elevatori della Cittadella, sottolineando i rischi a cui sono esposti i dipendenti – in particolare persone fragili 
o con disabilità – in assenza del funzionamento del campanello di allarme, strumento essenziale per la gestione delle 
emergenze. 

             L’episodio di ieri, dunque, non può essere considerato un caso isolato, ma rappresenta l’ennesima conferma 
della necessità di una manutenzione più accurata e programmata nel tempo, indispensabile per garantire la piena 
efficienza e sicurezza degli impianti elevatori della Cittadella regionale. 

             Inoltre, nella fascia oraria compresa tra le 15:30 e le 16:30, si sono verificate numerose interruzioni di corrente 
elettrica che hanno interessato l’intero edificio della Cittadella, causando anche il blocco degli impianti elevatori.       
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             Anche questi eventi, tutt’altro che isolati, determinano disagi significativi non solo agli ascensori, ma a tutti i 
colleghi, vittime di arresti improvvisi dei propri computer e strumenti di lavoro. 

             Alla luce di tutto ciò, si pone una domanda legittima: è accettabile che un edificio strategico come la Cittadella 
regionale non sia dotato di un sistema di continuità elettrica (UPS) o di altri dispositivi di supporto in grado di prevenire 
i disagi causati da interruzioni dell’energia? 

             Pertanto, si chiede:  

✓ Un immediato controllo tecnico e ripristino del funzionamento dei campanelli di allarme e delle luci di 
emergenza su tutti gli impianti elevatori della Cittadella regionale; 

✓ L’installazione urgente di sistemi di continuità elettrica per garantire il corretto funzionamento degli impianti in 
caso di interruzione di energia. 

             Rivolgiamo un ringraziamento al personale dell’assistenza per l’intervento che ha consentito alla collega di 
essere messa in sicurezza e di uscire dall’ascensore, ma riteniamo non più rinviabile un’azione strutturata e risolutiva 
per garantire la sicurezza di tutte le lavoratrici e lavoratori della Giunta Regionale. 

            Siamo certi che la S.V. saprà intervenire con determinazione per sanare le criticità evidenziate, adottando 
tutte le misure necessarie a garantire il pieno funzionamento e la sicurezza degli impianti elevatori, perché la vera 
efficienza di un palazzo istituzionale non si misura dall’aspetto esteriore, ma dalla tranquillità con cui si può premere un 
campanello d’allarme… e sapere che funziona.  

             Cordiali saluti. 

 

               Catanzaro, 04 giugno 2025            
 
 
 
 
 

        Firmato 
           Il Dirigente Sindacale Territoriale CSA-Cisal 

                       Gianluca Tedesco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Si chiede, cortesemente, la pubblicazione sulla bacheca sindacale del portale della Regione Calabria 


